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1. Wst p 

1.1 Podstawa opracowania dokumentu 

Podstaw  formaln  opracowania ąProjekt zało e  do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energi  elektryczn  i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" jest 

umowa zawarta pomi dzy Gmina i Miastem Czerwionka - Leszczyny a Żundacj  na rzecz Efektywnego 

Wykorzystania Energii w Katowicach. 

 

Niniejsze opracowanie zawiera zgodnie z Ustaw  Prawo energetyczne oraz ww. umow : 

 ocen  stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energi  elektryczn  i paliwa 
gazowe; 

 przedsi wzi cia racjonalizuj ce u ytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowychś 
 mo liwo ci wykorzystania istniej cych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzgl dnieniem 

energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych ródłach energii, energii elektrycznej i ciepła 
u ytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowychś 

 mo liwo ci stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia ń5 
kwietnia 2Ńńń r. o efektywno ci energetycznej; 

 zakres współpracy z s siednimi gminami. 

 

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umow , obowi zuj cymi przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej. Źokumentacja wydana jest w stanie zupełnym ze wzgl du na cel oznaczony 
w umowie. 

 

 

1.2 Charakterystyka Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 

1.2.1 Lokalizacja 

Gmina Czerwionka-Leszczyny poło ona jest w południowej Polsce, w województwie l skim, we 
wschodniej cz ci powiatu rybnickiego. żmina graniczy od północny z gmin  Pilchowice, miastem Knurów oraz 
gmin  żierałtowice, od wschodu z gmin  Ornontowice oraz miastem Orzesze, od południa z miastem ory, od 
zachodu z miastem Rybnik. Gmina Czerwionka-Leszczyny jest mał  gmin  pod wzgl dem powierzchni w kraju, 
zajmuj c  ńń,58ń,8 km2, natomiast liczba mieszka ców gminy wynosi 42 Ń25 (żUS, 2Ńń4 r.). 
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Rysunek 1-1 Lokalizacja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na tle powiatu rybnickiego 

ródło: www.gminy.pl 
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Rysunek 1-2 Mapa Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 

ródło: www.google.pl 

 

Miasto posiada dobrze rozwini t  sieć dróg, przez co ułatwiony jest dost p do wa niejszych sieci 
komunikacyjnych w regionie. Przez gmin  przebiegaj Ś 
 autostrada Ań (relacji żda sk – Gorzyczki), 

 droga wojewódzka nr 924 (relacji Ku nia Nieborowska – ory), 

 droga wojewódzka nr 925 (relacji Rybnik – Bytom). 

 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny posiada równie  sieć kolejow . Przez teren gminy przechodz  
linie kolejowe: 

 linia kolejowa nr 140 (relacji Katowice Ligota – N dza), 

 linia kolejowa nr 148 (relacji Pszczyna – Rybnik), 

 linia kolejowa nr 149 (relacji Zabrze Makoszowy – Leszczyny). 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny funkcjonuje ok. 25ŃŃ podmiotów gospodarczych, 
z czego wi kszo ć to jednostki małe i rednie. Podstaw  działalno ci stanowi  bran eŚ handel, usługi, 
budownictwo i transport. Brak wi kszych podmiotów o charakterze produkcyjnym. 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest jednym ze ńń8 członków l skiego Zwi zku żmin 
i Powiatów ( ZżiP). 
 

 

1.2.2 Warunki naturalne 

Pod wzgl dem geomorfologicznym obszar gminy i miasta w przewa aj cej cz ci nale y do Kotliny 
Raciborsko - O wi cimskiej, stanowi cej cz ć Płaskowy u Rybnickiego, a jedynie góra Ram a wyznacza 
pocz tek Wy yny l skiej. żóra ta b d ca najwy szym naturalnym wzniesieniem Płaskowy u Rybnickiego (325 
m n.p.m.) poło ona jest mi dzy Czerwionk , Bełkiem a Ź bie skiem. Wzniesienie poro ni te jest ponad 
stuletnimi bukami i stanowi dominant  krajobrazu gminy. W pobli u szczytu znajduje si  zautomatyzowana 
stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PAN.  

żeologicznie obszar ten jest poło ony w zachodniej cz ci żórno l skiego Zagł bia W glowego. 
Wyst puj  tu utwory karbonu, triasu, trzeciorz du i czwartorz du. Po ród nich dominuj ce znaczenie i najwi ksz  
mi szo ć maj  utwory karbonu. Zalegaj  one do znacznych, si gaj cych kilku tysi cy metrów, gł boko ci. Ich 
wy sz  cz ć stanowi  utwory w glono ne karbonu górnego - namuru i westfalu, które wyst puj  do powierzchni 
terenu lub s  przykryte utworami trzeciorz du i czwartorz du (rzadziej triasu). St d te  region ten obfituje 
w bogactwa naturalne, do których nale  głównieŚ w giel kamienny, sól kamienna zalegaj ca w trójk cie Orzesze 
- ory - Czerwionka oraz piasek budowlany wyst puj cy w rejonie sołectw Szczejkowice i Palowice.  

W rejonie rodkowym i północno-wschodnim wyst puj  grunty III i IV, a sporadycznie V klasy bonitacji 

stanowi ce kompleksy pszenne, ytnie bardzo dobre i ytnie dobre. Natomiast rejon południowo-zachodni to 

gleby IV i V, a nawet VI klasy bonitacji stanowi ce kompleksy ytnie i ytnie bardzo dobre. 
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Korzystny wpływ lasów Puszczy Pszczy skiej na ten rejon stwarza dogodne warunki dla rozwoju 
rolnictwa prowadzonego metodami ekologicznymi. Na terenie gminy wyst puj  tak e gleby klasy „A” oraz gleby 
bielicowe. Wykorzystuj c dobre warunki glebowo-klimatyczne rolnicy prowadz  produkcj  ro linn  i zwierz c  
na wysokim poziomie. Ze wzgl dów ekonomicznych stosuj  małe ilo ci nawozów sztucznych, rodków ochrony 
ro lin, antybiotyków, hormonów wzrostu, co bardzo korzystnie odbija si  na jako ci produkowanej ywno ci. 

żmina poło ona jest w dorzeczu Odry, a jej główna rzeka - Bierawka, prawy dopływ Odry, bierze swój 
pocz tek w s siednim mie cie Orzeszu. Innymi znacz cymi zbiornikami wodnymi gminy s  stawy Łanuch 
i żarbocz w dolinie Jesionki, które posiadaj  nieprzeci tne walory krajobrazowe. S siaduje z nimi zespół 
ródle nych, niewielkich Stawów Ła cuchowych. Źawniej, ka dy z ńŃ stawów nosił gwarow  nazw  - abiok, 

Koliok, Pyczok, W glornik itp. Niestety dzi  niektóre ze zbiorników wodnych zostały w cało ci zaro ni te. 
Tutejsze trzcinowiska, szuwary i zaro la s  ostoj  ptactwa wodnego. Mo na tam obserwować bociana czarnego, 
czapl  siw , zimorodka, błotniaka stawowego, perkoza dwuczubego, łab dzia niemego oraz kilka gatunków 
kaczek. 

Klimat wyst puj cy na obszarze gminy i miasta jest kształtowany przez cieraj ce si  masy powietrza 
podzwrotnikowego - dochodz ce z południa przez Bram  Morawsk , arktycznego i podbiegunowego - 

napływaj ce z północy, morskiego - znad Atlantyku i kontynentalnego - z Europy Wschodniej. 

rednia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 7Ńń mm - najmniej opadów wyst puje w lutym, 
a najwi cej w lipcu. rednia roczna liczba dni z pokryw  nie n  wynosi od 5Ń do 7Ń dni, przy czym na terenie 

gminy i miasta nieg pojawia si  w okresie od ń9 do 29 listopada i utrzymuje si  do ń5-25 marca. 

W ci gu roku zdecydowanie wi cej jest dni upalnych (powy ej 4Ń) ni  mro nych (25-35). W rozkładzie 
miesi cznym rednie temperatury kształtuj  si  od około -2°C w styczniu do około ń6°C w lipcu. Pierwsze 
jesienne przymrozki pojawiaj  si  od ńń do ń8 pa dziernika, natomiast ostatnie przymrozki wiosenne przypadaj  
na okres od 25 kwietnia do 5 maja. W rozkładzie rocznym wiatrów przewa aj  wiatry południowo-zachodnie, 

raczej słabe, o redniej pr dko ci od 2 do 3 m/s, chocia  zdarzaj  si  te  wiatry nieco silniejsze o pr dko ci 4-9 

m/s. 

Wysoka lesisto ć gminy Czerwionka-Leszczyny nale y do jej najsilniejszych atutów. W szacie le nej 
dominuj  monokulturowe drzewostany sosnowe i lasy mieszane zajmuj ce siedliska po cenniejszych lasach 
li ciastych wyniszczonych na przestrzeni ostatnich kilku wieków. W trudniej dost pnych kompleksach le nych po 
dzi  dzie  przetrwały dzikie uroczyska b d ce pami tk  dawnej Puszczy l skiej. 

Szczególn  warto ć naukow  przedstawia uroczysko żł bokie Źoły w okolicy Ksi enic, gdzie 
zachowało si  najliczniejsze w Katowickiem skupisko pomnikowych buków pospolitych w wieku ponad 100 lat. 

Przeprowadzone tu badania botaniczne wykazały istnienie stanowisk ń3 gatunków prawnie chronionych, m.in. 
pierwiosnki wyniosłej, storczyka szerokolistnego, konwalii majowej, marzanki wonnej. Uroczysko to ma obecnie 
status projektowanego rezerwatu przyrody. 

Do ochrony w randze rezerwatu przyrody kwalifikuje si  równie  niewielki kompleks lasów ł gowych 
poło onych na granicy gminy Czerwionka-Leszczyny i miasta Knurów. W podgórskim ł gu jesionowym ma tam 
swoje stanowisko rzadka i chroniona ro lina - ciemi yca zielona.  
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W ka dym sołectwie i dzielnicy Czerwionki-Leszczyn znajduj  si  cenne, zasługuj ce na ochron  obiekty 
dendrologiczne. Krótk  do niedawna list  pomników przyrody w tutejszej gminie znacz co powi kszyła uchwała 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r.  

Celem ochrony warto ci przyrodniczych i kulturowych w południowo-zachodniej cz ci dawnego 
województwa katowickiego utworzono w listopadzie ń993 r. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich. Park obejmuje powierzchni  443,5 km2, rozci gaj c si  od okolic Woszczyc a  po 
Ku ni  Raciborsk . W Czerwionce-Leszczynach obejmuje on zachodnie i południowe cz ci tej jednostki 
administracyjnej wraz ze wspomnianymi warto ciowymi zespołami le nymi.  
 

 

1.2.3 Sytuacja społeczno-gospodarcza 

W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe dane dotycz ce żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
za 2Ńń4 rok (ostatni zamkni ty rok bilansowy) oraz trendy zmian wska ników stanu społecznego i gospodarczego 
w latach 1995 - 2Ńń4. Wska niki opracowano w oparciu o informacje żłównego Urz du Statystycznego zawarte 
w Banku Źanych Lokalnych (www.stat.gov.pl), raport z wyników Narodowych Spisów Powszechnych Ludno ci 
i Mieszka  przeprowadzonych w 2ŃŃ2 i 2Ńńń r., a tak e dane Urz du żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

 

1.2.3.1 Uwarunkowania demograficzne 

Jednym z podstawowych czynników wpływaj cych na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna oraz 
perspektywy jej zmian. Przyrost ludno ci to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na 

energi  oraz jej no niki, zarówno sieciowe jak i w postaci paliw stałych, czy ciekłych. Z poni szego rysunku 
wynika, e liczba ludno ci w gminie w latach 2ŃŃń-2Ńń4 wzrosła o 947 osób. 
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Rysunek 1-3 Liczba ludności w żminie i Mieście Czerwionka – Leszczyny w latach 2001-2014 

ródło: GUS 

 

Źu y wpływ na zmiany demograficzne maj  takie czynniki jakŚ przyrost naturalny b d cy pochodn  liczby 
zgonów i narodzin, a tak e migracje krajowe oraz zagraniczne, które w wyniku otwarcia zagranicznych rynków 
pracy szczególnie przybrały na sile, praktycznie w skali całego kraju.  

W poni szej tabeli porównano podstawowe wska niki demograficzne dotycz ce żminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny w zestawieniu z analogicznymi wska nikami dla powiatu rybnickiego, województwa 
l skiego oraz dla Polski. 

 

Tabela 1-1 Porównanie podstawowych wska ników demograficznych 

Wskaźnik Wielkość Jednostka 
Trend z lat 

1995-2014 

Stan ludności na 31.12.2014 r. 42 025 osoby 

Powierzchnia gminy  114,6 km2 

Gęstość zaludnienia 

gmina 366,6  os./km2  
powiat 345,0 os./km2 
województwo 371,8 os./km2  
kraj 123,1 os./km2  

Przyrost naturalny 

gmina -0,11 % 
powiat 0,04 % 
województwo -0,11 % 
kraj 0,00 % 

Saldo migracji 

gmina -0,03 % 
powiat 0,27 % 
województwo -0,16 % 
kraj -0,08 % 

 

 
ródło: GUS 

 

rednia g sto ć zaludnienia w gminie wynosi około 366 os./km2 i kształtuje si  na podobnym poziomie 
jak w województwie l skim. Zakładane zmiany w strukturze demograficznej gminy wyznaczono na podstawie 

prognozy wykonanej przez żłówny Urz d Statystyczny powiatu rybnickiego. 

Prognoza żUS przewiduje do 2Ń3Ń roku zmniejszenie liczby ludno ci o 537 osób,  
co stanowi spadek w stosunku do stanu ludno ci z 2Ńń4 roku o ń,3%. Taki stopie  zmian jest prawdopodobny, 

jednak e dotychczasowy trend zmian liczby mieszka ców wskazuje na wzrost liczby ludno ci.  
W dalszej analizie trend oparty o prognozy żUS przyj to jako pasywny (najbardziej niekorzystny) 

scenariusz rozwoju miasta (Scenariusz A).  

 - trend spadkowy

 - bez zmian

 - trend wzrostowy
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W scenariuszu umiarkowanym (Scenariusz B) przyj to, e liczba ludno ci utrzyma si  na poziomie 
z 2Ńń4 r. Natomiast wariant aktywny (Scenariusz C) wskazuje na zwi kszenie liczby ludno ci zgodnie z trendem 
z ostatnich lat. Wszystkie scenariusze przedstawiono na rysunku poni ej. 
 

 
Rysunek 1-4 Prognoza demograficzna dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 

ródło: GUS, obliczenia własne 

 

W ostatnich latach liczba ludno ci w wieku poprodukcyjnym uległa wzrostowi w stosunku do liczby 
ludno ci w wieku przedprodukcyjnym, co oznacza stopniowe starzenie si  społeczno ci gminy. T  kwesti  nale y 
zaliczyć do negatywnych wska ników społeczno – gospodarczych, niemniej jednak nie jest to jedynie problem 

lokalny, lecz dotycz cy praktycznie całego kraju. 
Liczba ludno ci w wieku produkcyjnym (w roku 2Ńń4 udział tej grupy w całkowitej liczbie ludno ci 

wyniósł około 64,3%) wzrosła. Natomiast stosunek liczby mieszka ców pracuj cych w odniesieniu do 

wszystkich mieszka ców w wieku produkcyjnym - na przestrzeni omawianego przedziału czasowego – spadł o 
niemal ń8%.  Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast rosn ca liczba podmiotów gospodarczych, co wiadczy 
o rozwoju gospodarczym gminy. 

W kolejnej tabeli zestawiono wska niki zmian zwi zanych z rynkiem pracy w żminie i Mie cie 
Czerwionka-Leszczyny, powiecie rybnickim, województwie l skim oraz całym kraju. 

Tabela 1-2 Wska niki zmian związanych z rynkiem pracy 

Wskaźnik Wielkość Jednostka 
Trend z lat 
1995-2014 

Ludność w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców 
ogółem 

gmina 64,3 % 
powiat 64,0 % 
województwo 63,2 % 
kraj 63,0 % 

Ludność w wieku poprodukcyjnym do liczby 
mieszkańców ogółem 

gmina 17,2 % 
powiat 16,9 % 
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województwo 20,0 % 
kraj 19,0 % 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym do liczby 
mieszkańców ogółem 

gmina 18,5 % 
powiat 19,1 % 
województwo 16,8 % 
kraj 18,0 % 

Liczba pracujących w stosunku do liczby mieszkańców 
w wieku produkcyjnym 

gmina 15,7 % 
powiat 16,5 % 
województwo 41,0 % 
kraj 35,8 % 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

gmina 63,1 l.p./1000os. 
powiat 68,9 l.p./1000os. 
województwo 100,7 l.p./1000os. 

kraj 107,1 l.p./1000os. 
 

 
ródło: GUS 

 

1.2.3.2 Źziałalno ć gospodarcza 

Na terenie gminy w 2Ńń4 roku zarejestrowanych było 265ń firm. W ci gu ostatnich ń9 lat liczba ta 

wzrosła o ponad 8Ń%. Źane o ilo ci podmiotów gospodarczych na terenie żminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny w latach 1995 – 2Ńń4 przedstawiono w poni szej tabeli. 
  

 - trend spadkowy

 - bez zmian

 - trend wzrostowy
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Tabela 1-3 Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 w latach 2009 - 2014 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo jed. gosp. 44 49 47 49 52 49 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie jed. gosp. 4 4 5 8 8 8 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe jed. gosp. 202 215 228 233 227 232 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

jed. gosp. 0 0 0 0 0 0 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

jed. gosp. 10 14 12 13 13 12 

Sekcja F - Budownictwo jed. gosp. 269 286 283 280 280 286 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego 

jed. gosp. 809 847 811 813 794 790 

Sekcja H - Hotele i restauracje jed. gosp. 191 189 191 186 185 179 

Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność jed. gosp. 86 89 79 78 77 78 

Sekcja J - Pośrednictwo finansowe jed. gosp. 43 51 59 65 68 67 

Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

jed. gosp. 82 88 89 84 87 83 

Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne 

jed. gosp. 138 133 145 148 151 154 

Sekcja M - Edukacja jed. gosp. 142 160 159 160 170 180 

Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna jed. gosp. 60 62 66 66 70 72 

Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i 
indywidualna, pozostała 

jed. gosp. 13 13 14 15 15 15 

Sekcja P - Edukacja jed. gosp. 90 97 95 105 108 105 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna jed. gosp. 63 70 86 95 97 92 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

jed. gosp. 45 48 46 47 48 49 

Sekcje S i T - Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

jed. gosp. 163 175 173 180 185 200 

ródłoŚ żUS 

 

 

Na poni szym rysunku przedstawiono udział liczby podmiotów w odpowiednich sekcjach wg PKD2007. 
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Rysunek 1-5 Udział liczby poszczególnych grup wg klasyfikacji PKD 2007 

ródło: GUS 

Na podstawie powy szej tabeli do najwi kszych grup bran owych na terenie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny nale  firmy z kategoriiŚ 
 handel hurtowy i detalicznyś naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

u ytku osobistego i domowego (79Ń podmiotów), 
 budownictwo (286 podmiotów), 
 przetwórstwo przemysłowe (232 podmioty), 
 pozostała działalno ć usługowa, żospodarstwa domowe zatrudniaj ce pracownikówś 

gospodarstwa domowe produkuj ce wyroby i wiadcz ce usługi na własne potrzeby (2ŃŃ 
podmiotów). 

 

 

1.2.3.3 Rolnictwo i le nictwo 

Teren miasta nale y do obszarów o małej koncentracji u ytków rolnych, które stanowi  około ń9,9% jego 
powierzchni. 

Szczegółowa struktura przeznaczenia gruntów na obszarze gminy została przedstawiona na poni szym 
rysunku.  
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Rysunek 1-6 U ytkowanie gruntów na terenie Gminy  i Miasta Czerwionka -Lleszczyny 

ródło: GUS 

 

 

1.2.4 Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej 

Obiekty budowlane znajduj ce si  na terenie gminy ró ni  si  wiekiem, technologi  wykonania, 
przeznaczeniem, w zwi zku z tym ich energochłonno ć jest tak e zró nicowana. Spo ród wszystkich budynków 
wyodr bniono podstawowe grupy obiektówŚ 

 budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, 

 obiekty u yteczno ci publicznej, 
 obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze. 

 

W sektorze budynków mieszkalnych i u yteczno ci publicznej (budynki edukacyjne, urz dy, obiekty 
sportowe) energia mo e być u ytkowana do realizacji celów takich jakŚ ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie 

wody, klimatyzacja, gotowanie, o wietlenie, nap dy urz dze  elektrycznych, zasilanie urz dze  biurowych 
i sprz tu AżŹ. W budownictwie tradycyjnym energia zu ywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszcze . 
Zasadniczymi czynnikami, od których zale y to zu ycie jest temperatura zewn trzna i temperatura wewn trzna 
pomieszcze  ogrzewanych, a to z kolei wynika z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne 
temperatury zewn trzne dane s  dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na 
poni szym rysunku. 
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Minimalna temperatura 

zewn trzna danej strefy 
klimatycznej: 

 

 I strefa (-16oC), 

 II strefa (-18oC), 

 III strefa (-20oC), 

 IV strefa (-22oC), 

 V strefa (-24oC). 

Rysunek 1-7 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne 

 

Inne czynniki decyduj ce o wielko ci zu ycia energii w budynku toŚ 
 zwarto ć budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonno ć to minimalna powierzchnia cian 

zewn trznych i płaski dach; 

 usytuowanie wzgl dem stron wiata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza 

energochłonno ć to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na nocś elewacja 
północna z jak najmniejsz  liczb  otworów w przegrodachś w tej strefie budynku mo na lokalizować strefy 
gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowejś 

 stopie  osłoni cia budynku od wiatruś 
 parametry izolacyjno ci termicznej przegród zewn trznychś 
 rozwi zania wentylacji wn trzś 
 wiadome przemy lane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu. 
 

Poni szy schemat ilustruje, jak kształtowały si  technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej 
budynków w poszczególnych okresach. Po roku ń993 nast piła znaczna poprawa parametrów energetycznych 
nowobudowanych obiektów, co bezpo rednio wi e si  z redukcj  strat ciepła, wykorzystywanego do celów 
grzewczych. 
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Rysunek 1-8 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 
powierzchni u ytkowej 

 

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zale no ci od jednostkowego zu ycia energii u ytecznej 
w obiekcie podana jest w poni szej tabeli. 
 

Tabela 1-4 Podział budynków ze względu na zu ycie energii do ogrzewania 

Rodzaj budynku 
Zakres jednostkowego zu ycia energii, 

kWh/m2/rok 
energochłonny Powy ej ń5Ń 

rednio energochłonny 120 do 150 

standardowy 80 do 120 

energooszcz dny 45 do 80 

niskoenergetyczny 20 do 45 

pasywny Poni ej 2Ń 

 
 

1.2.4.1 Zabudowa mieszkaniowa 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny mo na wyró nić nast puj ce rodzaje zabudowy 
mieszkaniowejŚ jednorodzinn , wielorodzinn  oraz rolnicz  zagrodow . Źane dotycz ce budownictwa 
mieszkaniowego opracowano w oparciu o informacje GUS do roku 2014 oraz Narodowy Spis Powszechny 

2002 oraz 2011. 

Na koniec 2Ńń4 roku na terenie gminy zlokalizowanych było ń3 442 mieszkania o ł cznej powierzchni 
u ytkowej ń Ń43 737 m2 (wg danych żUS). Wska nik powierzchni mieszkalnej przypadaj cej na jednego 
mieszka ca wyniósł 24,84 m2 i wzrósł w odniesieniu do ń995 roku o około 5,ń m2/osob . redni metra  
przeci tnego mieszkania wynosił 77,65 m2 i wzrósł w odniesieniu do ń995 roku o około ń2,2 m2/mieszka ca. 
Rosn ce wska niki zwi zane z gospodark  mieszkaniow  stanowi  pozytywny czynnik wiadcz cy o wzro cie 
jako ci ycia społeczno ci gminy i stanowi  podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu ycia 
w nast pnych latach.   
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W poni szej tabeli zestawiono informacje na temat zmian w gospodarce mieszkaniowej. 

Tabela 1-5 Statystyka mieszkaniowa z lat 1995 – 2014 dotycząca żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Rok 

Mieszkania istniejące 

Mieszkania oddane 

do użytku w danym 
roku 

Liczba 
Powierzchnia 

użytkowa 
Liczba  

Powierzchnia 

użytkowa 

sztuk m2 sztuk m2 

1995 12 064 846 641 24 2817 

1996 12 116 853 167 52 6526 

1997 12 149 857 873 33 4706 

1998 12 177 861 633 28 3760 

1999 12 209 865 823 32 4190 

2000 12 241 870 013 32 4 190 

2001 12 271 874 910 30 4 897 

2002 12 304 879 972 33 5 062 

2003 12 403 893 870 99 13 898 

2004 12 500 908 241 97 14 371 

2005 12 596 923 872 96 15 631 

2006 12 668 934 940 72 11 068 

2007 12 780 952 884 112 17 944 

2008 12 926 975 152 146 22 268 

2009 13 009 988 277 83 13 125 

2010 13 098 1 002 131 89 13 854 

2011 13 205 1 016 302 107 14 171 

2012 13 277 1 024 602 72 8 300 

2013 13 371 1 035 822 94 11 220 

2014 13 442 1 043 737 71 7 915 

 

 

Tabela 1-6 Wska niki zmian w gospodarce mieszkaniowej 

Wskaźnik Wielkość Jedn. 
Trend z lat 

1995-2013 

ż sto ć zabudowy mieszkaniowej 

gmina 91,0 m
2pow.u /ha 

powiat 94,3 m
2pow.u /ha 

województwo 98,5 m
2pow.u /ha 

kraj 32,4 m
2pow.u /ha 

rednia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca 

gmina 24,8 m
2/osob  

powiat 27,3 m
2/osob  

województwo 26,5 m
2/osob  

kraj 26,3 m
2/osob  

rednia powierzchnia mieszkania  gmina 77,6 m
2
/mieszk. 
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Wskaźnik Wielkość Jedn. 
Trend z lat 

1995-2013 

powiat 87,8 m
2
/mieszk. 

województwo 70,2 m
2
/mieszk. 

kraj 73,1 m
2
/mieszk. 

Liczba osób na 1 mieszkanie 

gmina 3,1 os./mieszk. 
powiat 3,2 os./mieszk. 
województwo 2,6 os./mieszk. 
kraj 2,8 os./mieszk. 

Liczba oddanych mieszkań w latach 1995-2010 na 1000 
mieszkańców 

gmina 33,6 szt. 
powiat 46,4 szt. 
województwo 36,4 szt. 
kraj 60,4 szt. 

Udział mieszkań oddawanych w latach 1995-2010 w 
całkowitej liczbie mieszkań 

gmina 10,5 % 
powiat 14,9 % 
województwo 9,6 % 
kraj 16,8 % 

rednia powierzchnia oddawanego mieszkania w latach 
1995 - 2010 

gmina 142,5 m
2
/mieszk. 

powiat 143,7 m
2
/mieszk. 

województwo 123,7 m
2
/mieszk. 

kraj 101,2 m
2
/mieszk. 

 

 

Liczb  mieszka  wybudowanych w poszczególnych okresach w całej gminie pod wzgl dem liczby mieszka  
oraz budynków przedstawiono na rysunku ń-9. 

 

 

Rysunek 1-9 Struktura wiekowa budynków wg liczby mieszkań i powierzchni w gminie i mieście Czerwionka - 
Leszczyny 

 

Ogólny stan zasobów mieszkaniowych jest w zasadzie bardzo podobny do sytuacji województwa l skiego. 
Generalnie w całym mie cie zastosowane technologie w budynkach zmieniały si  wraz z upływem czasu i 
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rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Pocz wszy od 
najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia wraz z drewnianymi 
stropami, ko cz c na budynkach najnowocze niejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych 
materiałami termoizolacyjnymi. 

 

 

 

Rysunek 1-10 Udział liczby mieszkań z piecami w poszczególnych grupach wiekowych 

 

W poni szej tabeli przedstawiono informacje na temat administratorów budynków mieszkalnych na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

Tabela 1-7 Wykaz administratorów budynków mieszkalnych na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Nazwa Adres 

Zakład Gospodarki Mieszka iowej Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny 

Spółdziel ia Mieszka iowa KARLIK w Czerwio e-Leszczynach Koś iuszki 9, 44-238 Czerwionka-Leszczyny 

KOMES S.C. Zarządza ie Nieru ho oś ia i Marta Major zyk, Justy a 
Sadzińska 

Mieszka I 2, 44-238 Czerwionka-Leszczyny 

P.P.H.U. TECH-DROB Marek Kobylec Dudka 18, 44-213 Rybnik 

Zarząd a Paweł Kuź iński Mostowa 2d/6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny 

Przedsię iorstwo Ha dlowo-Usługowe AVENTE Ro ert Koćwi  Wol oś i 6  pok. , 4 -800 Zabrze 

ródło: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
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1.2.4.2 Obiekty u yteczno ci publicznej nale ce do gminy 

Na obszarze miasta znajduj  si  budynki u yteczno ci publicznej o zró nicowanym przeznaczeniu, wieku 
i technologii wykonania. Wykaz obiektów nale cych do żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

przedstawiono w zał czniku 1 do niniejszego Projektu zało e . 
 

1.2.4.3 Obiekty handlowe, usługowe, przedsi biorstw produkcyjnych 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny funkcjonuje ok. 25ŃŃ podmiotów gospodarczych, z czego 
wi kszo ć to jednostki małe i rednie. Podstaw  działalno ci stanowi  bran eŚ handel, usługi, budownictwo i 

transport. Brak wi kszych podmiotów o charakterze produkcyjnym. 
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2. Ocena stanu istniej cego zapotrzebowania na ciepło, energi  elektryczn  
i paliwa gazowe 

2.1 Opis ogólny systemów energetycznych miasta 

Wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych dla rodowiska rodzajów 
działalno ci człowieka. Wynika to zarówno z ogromnej ilo ci u ytkowanej energii, jak i z istoty przemian 
energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców. 
Liczba mieszka ców żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi 42 Ń25 osób (rok 2Ńń4 wg żUS). Jedn  z 
istotniejszych dziedzin funkcjonowania gminy jest gospodarka energetyczna, czyli zagadnienia zwi zane z 
zaopatrzeniem w energi , jej u ytkowaniem i gospodarowaniem na terenie gminy zapewniaj ce bezpiecze stwo i 
równo ć dost pu zasobów. 

2.2 Systemy energetyczne 

2.2.1 System ciepłowniczy 

2.2.1.1 Informacje ogólne 

Koncesj  na produkcj , przesył i dystrybucj  ciepła na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

posiadaj  nast puj ce podmiotyŚ 

 Przedsi biorstwo źnergetyczne MźżAWAT Sp. z o. o. zwane dalej Pź MźżAWAT, 
 Przedsi biorstwo źnergetyki Cieplnej S. A. w Jastrz biu-Zdroju zwane dalej PEC Jastrz bie.  

 

Źziałalno ć Spółki Pź MźżAWAT prowadzona jest zgodnie z uzyskanymi od Prezesa Urz du Regulacji 

Energetyki koncesjami na: 

 wytwarzanie ciepłaŚ WCC/485/287/U/OT-2/98/HM z dnia 2.ńń.ń998 r. z pó niejszymi zmianami, 
 przesyłanie i dystrybucj  ciepłaŚ PCC/509/287/U/OT-2/98/HM z dnia 2.ńń.ń998 r. z pó niejszymi zmianami, 
 obrót ciepłemŚ OCC/273/287/W/3/2ŃŃŃ/RW z dnia 29.Ń9.2ŃŃŃ r. z pó niejszymi zmianami. 

 

Schemat systemu ciepłowniczego na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawiono w 

zał czniku 2. 

 

Pź MźżAWAT posiada nast puj ce ródła ciepłaŚ 

 Z-ń Ciepłownia „Ź bie sko”, 
 Z-2 źlektrociepłownia „Knurów”, 
 Z-3 Ciepłownia „Szczygłowice”. 
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Teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zasilany jest Zakładu ń – Ciepłowni „Ź bie sko”. 

  

Podstawowe informacje dotycz ce ródeł dla żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz emisj  gazow  i 
pyłu do atmosfery w latach 2Ńń2 – 2Ńń4 przedstawiono w poni szych tabelach. 

 

Tabela 2-1 Podstawowe dane techniczne dotyczące ródła ciepła w Pź MźżAWAT 

Typ kotła/urządzenia Kotły rusztowe: WR-3EM, WR-8EM 

Rodzaj paliwa w giel kamienny, gaz koksowniczy 

Moc nominalna 11 MW 

Sprawno ć nominalna 85% 

ródło: ankietyzacja 

 

Tabela 2-2 Podstawowe dane dotyczące instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza w Pź 
MEGAWAT 

Parametr/kocioł Kotły rusztowe: WR-3EM, WR-8EM 

Rodzaj odpylania 2 x filtrobicyklon 

Sprawno ć odpylania (projektowana) 98% 

Wysoko ć kominów [m] 31 m 

ródło: ankietyzacja 

 

Tabela 2-3 źmisja zanieczyszczeń i zu ycie paliw w Z-1 

Wyszczególnienie Jednostka 
Kotły rusztowe: WR-3EM, WR-8EM 

2012 2013 2014 

dwutlenek siarki (SO2) Mg/rok 46,047 53,812 41,975 

dwutlenek azotu (NO2) Mg/rok 15,87 15,52 11,851 

tlenek w gla (CO) Mg/rok 3,22 2,783 1,722 

dwutlenek w gla (CO2) Mg/rok 10 792 9 707 7 747 

B(a)P Mg/rok 0,007 0,007 0,004 

pył Mg/rok 2,102 2,46 1,659 

sadza Mg/rok 0,525 0,642 0,188 

ilo ć zu ytego paliwa – w giel kamienny Mg/rok 3 757 3 424 2 301 

ilo ć zu ytego paliwa – lekki olej opałowy Mg/rok 6 2,63 - 
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ilo ć zu ytego paliwa – gaz koksowniczy tys. m3/rok 4 640 4 250 4 376 

ródło: ankietyzacja 

 

W poni szej tabeli zestawiono tak e informacje na temat sieci oraz w złów ciepłowniczych na terenie żminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2012 – 2014 uzyskane od PE MEGAWAT. 

 

Tabela 2-4 Długość sieci oraz straty przesyłowe na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – PE MEGAWAT 

Rok 

Długość sieci 
Straty przesyłowe ciepła 

łącznie w tym preizolowane 

km km % 

2012 17,825 4,185 17,8 

2013 18,530 4,890 16,1 

2014 18,670 5,530 18,9 

ródło: ankietyzacja 

 

Tabela 2-5 Liczba węzłów cieplnych terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – PE MEGAWAT 

Rok 

Liczba węzłów 

Grupowych Indywidualnych 

szt. szt. 

2012 5 7 

2013 5 9 

2014 5 9 

ródło: ankietyzacja 

 

 

Źziałalno ć Spółki PźC Jastrz bie prowadzona jest zgodnie z uzyskanymi od Prezesa Urz du Regulacji 
Energetyki koncesjami na: 

 wytwarzanie ciepłaŚ WCC/56Ń/ń63/U/OT-2/98/BM z dnia ń2.ńń.ń998 r. z pó niejszymi zmianami, 
 przesyłanie i dystrybucj  ciepłaŚ PCC/586/163/U/OT-2/98/BM z dnia 12.11.1998 r. z pó niejszymi zmianami, 
 obrót ciepłemŚ OCC/ń54/ń63/U/OT-2/98/BM z dnia ń2.ńń.ń998 r. z pó niejszymi zmianami. 
 

Ciepło w PźC Jastrz bie produkowane jest w ń4 ródłach własnych o ł cznej mocy zainstalowanej 257,7 MW 

oraz zakupywane z ń2 ródeł zewn trznych producentów. 
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2.2.1.2 Odbiorcy i zu ycie ciepła sieciowego  

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ciepło sieciowe dostarczane jest do odbiorców przez 
Pź MźżAWAT oraz PźC Jastrz bie. W poni szych tabelach przedstawiono informacje dotycz ce ilo ci 
odbiorców, zu ycia oraz mocy zamówionej przez odbiorców ciepła sieciowego na terenie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny b d cych klientami obu ww. przedsi biorstw. 

 

Tabela 2-6 Dane dotyczące liczby odbiorców ciepła sieciowego w poszczególnych grupach odbiorców w latach 
2012 - 2014 – PE MEGAWAT 

żrupa odbiorców 

Liczba odbiorców ciepła sieciowego  
w poszczególnych latach – PE MEGAWAT [szt.] 

2012 2013 2014 

Przemysł 8 8 7 

Gospodarstwa domowe 47 46 46 

Handel, usługi 22 20 21 

U yteczno ć publiczna 25 24 24 

RAZEM 102 98 98 

ródło: ankietyzacja 

 

Rysunek 2-1 Udział odbiorców w poszczególnych grupach w 2014 r. – PE MEGAWAT 

 

ródło: ankietyzacja 

 

Tabela 2-7 Dane dotyczące ilości ciepła dostarczonego odbiorcom w latach 2012 – 2014 – PE MEGAWAT 

żrupa odbiorców 
Ilość ciepła dostarczonego odbiorcom w poszczególnych latach – PE MEGAWAT, GJ 

2012 2013 2014 

Przemysł 16 095 13 116 10 792 

Gospodarstwa domowe 73 752,6 70 069,1 57 678,4 

Handel, usługi 2 937 3 344 3 038 

Prze ysł 
7% 

Gospodarstwa 

domowe 

47% 

Ha del, usługi 
21% 

Użyte z ość 
publiczna 

25% 
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Pozostali odbiorcy 17 318 15 827 14 422 

RAZEM 110 102,6 102 356,1 85 930,4 

ródło: ankietyzacja 

 
Rysunek 2-2 Udział odbiorców w poszczególnych grupach pod względem ilości dostarczanego ciepła w 2014 r. – PE 

MEGAWAT 
 

ródło: ankietyzacja 

Z powy szego wykresu wynika, i  głównym odbiorc  ciepła s  gospodarstwa domowe (ok. 67% całej 
ilo ci dostarczonego ciepła). Ponadto ciepło jest dostarczane tak e do obiektów u yteczno ci publicznej (ok. 
ń7%) czy przemysłu (ń3%), a tak e w niewielkiej ilo ci do grupy „handel/usługi” (ok. 3%). Roczna sprzeda  
ciepła w Pź MźżAWAT spadła z ok. ńńŃ ńŃ2,6 żJ (w 2Ńń2 r.) do 85 93Ń,4 żJ (w 2Ńń4 r.). Zwi zane jest to 
m. in. z wyst powaniem wy szych temperatur zewn trznych w sezonie grzewczym. 

 

 
Rysunek 2-3 Trend zmian ilości ciepła dostarczonego do odbiorców w latach 2012 – 2014 - PE MEGAWAT 

 
ródło: ankietyzacja 
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Tabela 2-8  Dane dotyczące mocy zamówionej w latach 2012 - 2014 – PE MEGAWAT 

żrupa odbiorców 
Ilość mocy zamówionej w poszczególnych latach – PE MEGAWAT, MW 

2012 2013 2014 

Przemysł 4,285 4,314 4,143 

Gospodarstwa domowe 9,613 9,226 8,672 

Handel, usługi 0,462 0,436 0,519 

Pozostali odbiorcy 3,060 3,814 4,036 

RAZEM 17,420 17,789 17,369 

ródło: ankietyzacja 

 

W poni szej tabeli przedstawiono dane na temat zu ycia ciepła oraz zamówionej mocy cieplnej w PźC 
Jastrz bie na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 r. 

 

Tabela 2-9 Dane dotyczące liczby odbiorców ciepła sieciowego w poszczególnych grupach odbiorców w 2014 r. – PEC 
Jastrzębie 

Wyszczególnienie jedn. wartość 

zu ycie ciepła ogółem GJ 61 767,28 

zu ycie ciepła na ogrzewanie GJ 49 110,20 

zu ycie ciepła na ciepł  wod  u ytkow  GJ 12 657,08 

zamówiona moc cieplna ogółem MW 153,1130 

zamówiona moc cieplna na ogrzewanie MW 133,9982 

zamówiona moc cieplna na ciepł  wod  u ytkow  MW 17,9268 

zamówiona moc cieplna na cele wentylacji MW 1,1880 

ródło: ankietyzacja 

 

2.2.1.3 Plany rozwojowe dla systemu ciepłowniczego na terenie gminy 

Na podstawie informacji uzyskanych z Pź MźżAWAT przedsi biorstwo planuje realizacj  inwestycji na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie infrastruktury ciepłowniczejŚ 

 wymiana sieci ul. Wolno ci - wymiana wyeksploatowanej sieci cieplnej (technologia tradycyjna, 

kanałowa) na sieć w technologii preizolowanej, 
 wymiana sieci magistrali „Ku nia” (teren KWK) likwidacja kolektorów w SWC – wymiana 

wyeksploatowanej sieci napowietrznej na sieć w technologii preizolowanej, 
 wymiana sieci ul. Kopalniana do komory K2 - wymiana wyeksploatowanej sieci na sieć w 

technologii preizolowanej, 

 zabudowa kompensatora ul. Rostka - zwi kszenie bezpiecze stwa dostaw ciepła do odbiorców 
(wymiana na nowe w technologii preizolowanej), 
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 wymiana sieci ul. 3 Maja - wymiana wyeksploatowanej sieci na sieć w technologii preizolowanej, 
 wymiana sieci zasilaj cej ZSZ - wymiana wyeksploatowanej sieci na sieć w technologii 

preizolowanej, 

 wymiana sieci ciepłowniczej ŹN 25Ń ul. Ko ciuszki - wymiana wyeksploatowanej sieci 

napowietrznej na sieć w technologii preizolowanej, 
 modernizacja budynku MBC - modernizacja elewacji budynku, 

 modernizacja estakady „ø4ŃŃ” i „3-go Maja” - poprawa bezpiecze stwa dostaw ciepła do 
odbiorców. 

 

Ł czne nakłady na powy sze przedsi wzi cia szacuje si  na ok. 2 740 ŃŃŃ zł. 
 

2.2.2 System gazowniczy 

2.2.2.1 Informacje ogólne 

PżNiż Obrót Źetaliczny sp. z o. o. dostarcza do odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny gaz ziemny wysokometanowy typu E  (dawniej GZ-50) o parametrach okre lonych w 
PN-C-04753-E: 

 ciepło spalania1 - zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra żospodarki  z dnia 2 lipca 2ŃńŃr. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  - nie mniejsze ni  34,Ń MJ/m3 – Taryfa 

jednak e stanowi, e nie mo e być mniejsze ni  38,Ń MJ/m3, za standardow  przyjmuj c warto ć 39,5 
MJ/m3, 

 warto ć opałowa2 - nie mniejsza ni  3ń,Ń MJ/m3. 
 

Operatorem oraz wła cicielem infrastruktury gazowej redniego, podwy szonego redniego oraz 
wysokiego ci nienia na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest Polska Spółka żazownictwa Sp. z 
o.o. Oddział w Zabrzu (PSż).  

Oddział w Zabrzu (dawniej żórno l ska Spółka żazownictwa sp. z o.o.) rozpocz ł działalno ć ń lipca 

2Ńń3 roku. Przekształcenie spółki w oddział było rezultatem konsolidacji obszaru dystrybucji Polskiego 
żórnictwa Naftowego i żazownictwa S. A., w efekcie której sze ć spółek gazownictwa zajmuj cych si  
dystrybucj  gazu ziemnego w Polsce zostało poł czonych w jedn  spółk  ogólnopolsk . 

PSż Oddział w Zabrzu dostarcza gaz do blisko ń,3 mln odbiorców na obszarze województwa l skiego i 
opolskiego oraz 4ń gmin województwa małopolskiego, 5 gmin województwa łódzkiego i 3 gmin województwa 
wi tokrzyskiego. 

 

                                                
1 Ciepło spalania gazu jest ilością ciepła wydzieloną przy całkowitym spaleniu 1m3 gazu. Jednostką ciepła 

spalania gazu jest MJ/m3 gazu w warunkach normalnych tzn. przy ciśnieniu 101,3 kPa i w temperaturze 250C. 
2 Wartość opałowa odpowiada ilości ciepła wydzielonego przy spaleniu 1m3 gazu, gdy woda zawarta 

w produktach spalania występuje w postaci pary (wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o wielkość 
ciepła skraplania pary wodnej). 
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Rysunek 2-4 Schemat funkcjonowania oddziałów PSż w Polsce 

 

ródło: www.psgaz.pl 

 

Na podstawie informacji PSż Oddział w Zabrzu, na obszarze żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

zlokalizowana jest nast puj ca sieć gazowaŚ 
I. gazoci g podwy szonego redniego ci nienia ŹN 5ŃŃ CN ń,6 MPa relacji Szobiszowice – 

wierklany, 
 

II. gazoci g podwy szonego redniego ci nienia ŹN 4ŃŃ CN ń,6 MPa relacji Przeg dza – Knurów 
wraz z odgał zieniamiŚ 
 ŹN 25Ń CN ń,6 MPa do SRP I stopnia Szczygłowiceś Q=3 ŃŃŃ m3/hś obci enie 2Ń%ś stan 

techniczny dostateczny; 
 ŹN ń5Ń CN ń,6 MPa do SRP I stopnia Ź bie sko ul. Biernataś Q=9 ŃŃŃ m3/hś obci enie 

30%; stan techniczny dobry; 
 DN 150 CN 1,6 MPa do SRP I stopnia Leszczyny ul. Pojdy; Q=2 ŃŃŃ m3/hś obci enie 3Ń%ś 

stan techniczny dobry; 
 ŹN ńŃŃ CN ń,6 MPa do SRP I stopnia Leszczyny ul. Źworcowaś Q=ń 6ŃŃ m3/hś obci enie 

10%; stan techniczny dostateczny; 
 

III. gazoci g podwy szonego redniego ci nienia ŹN 3ŃŃ CN ń,6 MPa relacji Szopienice – Przeg dza 
wraz z odgał zieniamiŚ 
 ŹN ńŃŃ CN ń,6 MPa do SRP I stopnia Przeg dzaś Q=ńŃ ŃŃŃ m3/hś obci enie 4Ń%ś stan 

techniczny dobry; 
 DN 100 CN 1,6 MPa do SRP I stopnia Bełkś Q=ń 6ŃŃ m3/hś obci enie ńŃ%ś stan techniczny 

dostateczny; 
 ŹN ńŃŃ CN ń,6 MPa do SRP I stopnia Stanowiceś Q=3ŃŃ m3/hś obci enie ńŃ%ś stan 

techniczny dostateczny; 
 

IV. gazoci gi redniego i niskiego ci nienia. 
 

W poni szej tabeli przedstawiono długo ć sieci gazowej na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

Tabela 2-10 Długość sieci gazowej na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2012 – 2014 

http://www.psgaz.pl/
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Stan na dzień 31 grudnia 
Ogółem w tym średniego ciśnienia 

m m 

2012 136 621 40 536 
2013 136 929 40 808 
2014 138 970 42 675 

ródło: PSG Oddział w Zabrzu 

 

Na podstawie informacji PSż Oddział w Zabrzu stwierdza si , e stan techniczny sieci gazowej jest 
dobry i zapewnia ona pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz dla istniej cych i potencjalnych odbiorców. 

Obrotem gazu ziemnego zajmuje si  spółka PżNiż Obrót Źetaliczny sp. z o. o. Oddział w Zabrzu. 

 

2.2.2.2 Odbiorcy i zu ycie gazu  

W poni szych tabelach przedstawiono liczb  odbiorców oraz sprzeda  gazu ziemnego w podziale na 
poszczególne grupy odbiorców na obszarze żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Z przedstawionych 
danych wynika, e najwi kszym odbiorc  w zakresie zu ycia gazu ziemnego jest sektor gospodarstw 
domowych. 

 

Tabela 2-11  Liczba odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców na terenie żminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w latach 2012 - 2014 

Wyszczególnienie w latach 

Liczba odbiorców paliwa gazowego (stan na 31 grudnia) 

Ogółem 

Gospodarstwa domowe 

Przemysł Handel i usługi Pozostali Ogółem w tym: ogrzewanie mieszkań 

2012 4 503 4 432 418 10 61 0 
2013 4 510 4 440 437 11 59 0 
2014 4 500 4 430 448 11 59 0 

ródło: PGNiG Obrót Źetaliczny Sp. z o. o. 

 

Tabela 2-12  Zu ycie gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców  
na terenie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2012 – 2014 tys. m3 

Wyszczególnienie w latach 

Ilość zu ytego paliwa gazowego (stan na 31 grudnia) 

Ogółem 

Gospodarstwa domowe 

Przemysł Handel i usługi Pozostali Ogółem w tym: ogrzewanie mieszkań 

2012 1 795,1 1 139,2 373,0 327,6 325,1 3,2 
2013 1 895,4 1 129,8 441,7 443,9 321,7 0,0 
2014 1 819,8 1 061,4 334,0 517,0 241,4 0,0 

ródło: PGNiG Obrót Źetaliczny Sp. z o. o. 

 

Na podstawie powy szej tabeli sprzeda  gazu ziemnego na terenie żminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny w latach 2012 – 2Ńń3 spadła, aby nast pnie ponownie wzrosn ć w 2Ńń4 r. Zwi zane jest to z 
wahaniami zapotrzebowania we wszystkich grupach odbiorców. Zu ycie gazu ro nie w przemy le, natomiast 
maleje w pozostałych grupach odbiorców. 
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Na poni szym rysunku przedstawiono procentowe udziały poszczególnych odbiorców gazu ziemnego w 
zu yciu całkowitym w 2Ńń4 roku. Źominuj c  grup  pod wzgl dem zu ycia gazu ziemnego s  gospodarstwa 
domowe, w nast pnej kolejno ci przemysł i handel. 

 

 
Rysunek 2-5 Struktura sprzeda y gazu ziemnego w całkowitym zu yciu w poszczególnych grupach odbiorców w 

2014 roku 
 

ródło: PGNiG Obrót Źetaliczny Sp. z o. o. 

 

Poni sze rysunki przedstawiaj  dynamik  zmian liczby odbiorców oraz zu ycia gazu ziemnego w latach 
2012 – 20ń4 w żminie i Mie cie Czerwionka-Leszczyny. 

 

 
Rysunek 2-6 Dynamika zmiany liczby odbiorców gazu ziemnego w latach 2012 – 2014 

 

ródło: PGNiG Obrót Źetaliczny Sp. z o. o. 
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Rysunek 2-7 Dynamika zmiany zu ycia gazu ziemnego w latach 2012 – 2014 

 

ródło: PGNiG Obrót Źetaliczny Sp. z o. o. 

 

2.2.2.3 Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy 

Na podstawie informacji OGP GAZ-SYSTźM S. A. Oddział w wierklanach „Plan Rozwoju 
Operatora żazoci gów Przesyłowych żAZ-SYSTEM S. A. na lata 2014 – 2Ń23” nie zakłada rozbudowy 
systemu przesyłowego na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

 

2.2.3 System elektroenergetyczny 

2.2.3.1 Informacje ogólne 

Wła cicielem poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze żminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny s  spółkiŚ 

 Polskie Sieci źlektroenergetyczne S. A. Oddział w Katowicach, 
 TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w Gliwicach (poprzednio TAURON Dystrybucja GZE S. A.), 

 

Zasi g terytorialny spółek zajmuj cych si  dystrybucj  energii elektrycznej przedstawia poni szy 
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Rysunek 2-8 Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej  

 
ródło: Urząd Regulacji źnergetyki 

 

W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny 

odbywa si  na rednim napi ciu 2Ń kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napi cia, 
zasilanymi ze: 

a) stacji elektroenergetycznej WN/SN 110/20 kV Leszczyny (LEN), 
b) stacji elektroenergetycznej WN/SN 110/20/6 kV Odsalanie (ODS), 

zlokalizowanych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, stanowi cych własno ć TAURON 
Źystrybucja Sp. z o. o. Oddział w żliwicach. Ponadto zasilanie odbiorców odbywa si  równie  ze stacji 
WN/SN znajduj cych si  poza terenem gminy Czerwionka-Leszczyny i s  toŚ 

a) stacja ńńŃ/2Ń/6 kV ory (ZOR) znajduj ca si  na terenie miasta ory, 
b) stacja ńńŃ/2Ń kV Orzesze (ORź) znajduj ca si  na terenie gminy Orzesze. 

 
Sieć elektroenergetyczna ńńŃ kV (napowietrzna) ł cz ca stacje WN/SN obsługiwana jest przez TAURON 

Źystrybucja Oddział w żliwicach i pracuje w układzie zamkni tym. W zwi zku z tym, w przypadku awarii 
istnieje mo liwo ć wzajemnego poł czenia stacji WN/SN. Ponadto istniej  równie  powi zania sieci na 
rednim napi ciu mi dzy stacjami transformatorowymi, które mog  być odpowiednio konfigurowane w 

zale no ci od układu awaryjnego sieci. 
Przez teren gminy Czerwionka-Leszczyny przechodz  równie  napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 

kV, b d ce własno ci  ww. przedsi biorstwa. 
S  to linie elektroenergetyczne nast puj cych relacjiŚ 

 Aniołki – Kopalnia Szczygłowice, 
 Budryk – Odsalanie, 
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 Leszczyny – Wielopole, 
 Kopalnia Szczygłowice – Wielopole, 
 Wielopole – Foch, 
 Wielopole – Przyszowice, 
 Odsalanie – Leszczyny. 

 

Na podstawie informacji TAURON Źystrybucja S.A. Oddział w żliwicach stan techniczny sieci 
elektroenergetycznych WN i stacji WN/SN ocenia si  jako dobry. 

Na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny zlokalizowane s  tak e istniej ce oraz b d ce w eksploatacji 

TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicachŚ 
a) linie napowietrzne i kablowe redniego napi cia (SN) 2Ń kV, 
b) linie napowietrzne i kablowe niskiego napi cia (nN), 
c) linie napowietrzne i kablowe o wietlenia ulicznego niskiego napi cia (nN), 
d) stacje transformatorowe SN/nN – wykaz stacji przedstawiono w zał czniku 3. 

  
Na podstawie informacji TAURON Źystrybucja S.A. Oddział w żliwicach stan techniczny linii 

elektroenergetycznych SN/nN oraz stacji transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na terenie gminy ocenia 

si  jako zadowalaj cy. 
W poni szej tabeli zestawiono długo ci linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN b d cych 

własno ci  TAURON Źystrybucja S.A. Oddział w żliwicach zlokalizowanych na terenie gminy Czerwionka-

Leszczyny. 

 

Tabela 2-13 Długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w żliwicach zlokalizowanych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny 

Lp. Rodzaj linii Długość, km 
1 Linie napowietrzne niskiego napi cia (nN do ń kV)  311,07 
2 Linie kablowe niskiego napi cia (nN do ń kV)  118,60 
3 Linie napowietrzne niskiego napi cia o wietlenia ulicznego  150,04 
4 Linie kablowe niskiego napi cia o wietlenia ulicznego 38,80 
5 Linie napowietrzne redniego napi cia (SN)  120,48 
6 Linie kablowe redniego napi cia (SN) 50,56 
7 Linie napowietrzne wysokiego napi cia (WN)  40,04 
8 Linie kablowe wysokiego napi cia (WN) 0,00 

RAZEM 829,59 
ródło: TAURON Źystrybucja S. A. 

 

 

2.2.3.2 O wietlenie ulic 

Utrzymanie o wietlenia dróg, parków, skwerów i innych publicznych terenów nale y do jednych z 
podstawowych obowi zków gminy w zakresie planowania energetycznego.  

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajduje si  3 23Ń punktów o wietlenia ulicznego z 

oprawami energooszcz dnymi. W poni szej tabeli zestawiono ilo ć opraw w poszczególnych 
dzielnicach/sołectwach w podziale na ich moc.  
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Tabela 2-14 Zestawienie punktów oświetlenia ulicznego (oprawy energooszczędne) na terenie żminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

Lp. Nazwa dzielnicy/sołectwa 
Moc opraw Łącznie 

70 W 100 W 150 W 
1 Stanowice 267 21 81 369 
2 Ksi enice 170 5 34 209 
3 Przeg dza 225 15 76 316 
4 Szczejkowice 93 60  - 153 
5 Palowice 103 2 8 113 
6 Bełk 161 7 76 244 
7 Czerwionka 250 68 147 465 
8 Leszczyny 385 98 98 581 
9 Czuchów 292 85 28 405 
10 Ź bie sko Stare 116 19  - 135 
11 Ź bie sko Wielkie 156 74 10 240 

Razem 3 230 
ródło: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 

Ponadto na terenie gminy znajduje si  36ń punktów o wietlenia ulicznego posiadaj cego oprawy 
tradycyjne o zró nicowanej mocy. 

Na terenie gminy wyst puje tak e inna infrastruktura o wietleniowa, tj.Ś 
 O wietlenie hybrydowe – 82 punkty (ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2x180 W, turbina wiatrowa o 

mocy 600 W, oprawy LED 56 W), 
 O wietlenie solarne uliczne – 25 punktów (ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2xń8Ń W, oprawy LźŹ 56 

W,  
 O wietlenie solarne parkowe – ń5 punktów (ogniwa fotowoltaiczne o mocy 1 x 90 W, oprawy LED 

2x8 W), 
 Znaki drogowe solarne – 2 szt. 

 

2.2.3.3 Wytwarzanie energii elektrycznej 

Na podstawie informacji TAURON Dystrybucja S. A. na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny znajduje 
si  przedsi biorstwo wytwarzaj ce energi  elektryczn  w skojarzeniu z ciepłem o mocy elektrycznej 834 kW, 
przył czone do sieci TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach. 

Na terenie gminy wyst puj  tak e cztery osoby fizyczne posiadaj ce odnawialne ródła energii, 
wykorzystuj ce produkowan  energi  elektryczn  na potrzeby własne, a nadwy ki oddaj ce do sieci TAURON 
Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach o ł cznej mocy ń8,5 kW. 

 

 

2.2.3.4 Odbiorcy i zu ycie energii elektrycznej 

W poni szych tabelach przedstawiono dane na temat zu ycia energii elektrycznej w latach 2012 – 2014 

uzyskane od TAURON Źystrybucja S. A. w podziale na poszczególne grupy taryfowe. 
 

Tabela 2-15 Zu ycie energii elektrycznej w 2012 roku w podziale na poszczególne grupy taryfowe na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny 

Lp. Wyszczególnienie Klienci kompleksowi Klienci dystrybucyjni 
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Liczba 
odbiorców, 

szt. 

Zu ycie energii, 
MWh/rok  

Liczba 
odbiorców, 

szt. 

Zu ycie 
energii, 

MWh/rok  

1 Odbiorcy na wysokim napi ciu – taryfa A 0 0 0 0 

2 Odbiorcy na rednim napi ciu – taryfa B 20 13 189,23 9 79 175,30 

3 

Odbiorcy na niskim napi ciu – taryfa C + 
R  

1 089 10 487,46 

124 2 564,89 
(w tym gospodarstwa rolne) 0 0 

4 
Odbiorcy na niskim napi ciu – taryfa G (w 

tym gospodarstwa domowe i rolne) 

15 595 34 873,10 

15 013 33 702,23 

RAZEM 16 704 58 549,79 133 81 740,18 

ródło: TAURON Źystrybucja S.A. 

 

Tabela 2-16 Zu ycie energii elektrycznej w 2013 roku w podziale na poszczególne grupy taryfowe na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny 

Lp. Wyszczególnienie 

Klienci kompleksowi Klienci dystrybucyjni 

Liczba 
odbiorców, 

szt. 

Zu ycie energii, 
MWh/rok 

Liczba 
odbiorców, 

szt. 

Zu ycie 
energii, 

MWh/rok  

1 Odbiorcy na wysokim napi ciu – taryfa A 0 0 0 0 

2 Odbiorcy na rednim napi ciu – taryfa B 20 10 405,99 10 83 637,90 

3 

Odbiorcy na niskim napi ciu – taryfa C + 
R  

1 015 9 967,80 

377 3 732,81 
(w tym gospodarstwa rolne) 0 0 

4 
Odbiorcy na niskim napi ciu – taryfa G (w 

tym gospodarstwa domowe i rolne) 

15 459 35 665,78 

14 986 34 599,63 

RAZEM 16 494 56 039,57 387 87 370,71 

ródło: TAURON Źystrybucja S.A. 

Tabela 2-17  Zu ycie energii elektrycznej w 2014 roku w podziale na poszczególne grupy taryfowe na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny 

Lp. Wyszczególnienie 

Klienci kompleksowi Klienci dystrybucyjni 

Liczba 
odbiorców, 

szt. 

Zu ycie energii, 
MWh/rok 

Liczba 
odbiorców, 

szt. 

Zu ycie 
energii, 

MWh/rok  

1 Odbiorcy na wysokim napi ciu – taryfa A 0 0 0 0 

2 Odbiorcy na rednim napi ciu – taryfa B 23 11 121,51 10 93 291,52 

3 

Odbiorcy na niskim napi ciu – taryfa C + 
R  

988 8 268,49 

601 6 450,91 
(w tym gospodarstwa rolne) 0 0 

4 
Odbiorcy na niskim napi ciu – taryfa G (w 

tym gospodarstwa domowe i rolne) 

15 303 34 447,72 

14 818 33 829,80 
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RAZEM 16 314 53 837,71 611 99 742,43 

ródło: TAURON Źystrybucja S.A. 
 

Poni szy wykres przedstawia zmiany liczby odbiorców oraz ilo ci sprzedanej energii elektrycznej w 
latach 2012 – 2Ńń4. Zarówno liczba odbiorców jak i zu ycie w kolejnych latach charakteryzuje si  tendencj  
rosn c . 

 

 

Rysunek 2-9 Zmiana liczby odbiorców energii elektrycznej w latach 2012 – 2014 

ródło: TAURON Źystrybucja S. A. 
 

 

 

Rysunek 2-10 Zmiana ilości zu ytej energii elektrycznej w latach 2012 – 2014 

ródło: TAURON Źystrybucja S. A. 
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Źominuj c  grup  taryfow  energii elektrycznej w Czerwionce - Leszczynach jest taryfa B, 

u ytkowana głównie przez przedsi biorstwa (68% zu ytej energii elektrycznej). Odbiorcy na niskim napi ciu 
zu ywaj  ok. 32% energii w gminie. Brak odbiorców na wysokim napi ciu. 

 

 
Rysunek 2-11 Struktura sprzeda y energii elektrycznej w 2014 roku 

 

ródło: TAURON Źystrybucja S. A. 
 

 

2.2.3.5 Plany rozwojowe systemu elektroenergetycznego na terenie gminy 

Na podstawie informacji TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach przedsi biorstwo planuje 
realizacj  przedsi wzi ć zwi zanych z modernizacj  infrastruktury sieciowej na terenie gminy Czerwionka-

Leszczyny. W poni szej tabeli przedstawiono wykaz zada  na lata 2Ńń5 – 2017. 

 

Tabela 2-18 Wykaz zadań inwestycyjnych TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w żliwicach na terenie żminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Rok 

2015 2016 2017 
Przebudowa linii kablowej SN R0924-R0935, R0935-R0952 – Czerwionka-Leszczyny ul. Polna, 
Armii Krajowej 

projekt realizacja  

Przebudowa linii kablowej SN R2435-R2480 – Czerwionka-Leszczyny ul. Aleja Spacerowa, 
Kolejowa, Źziałkowców 

projekt realizacja  

Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R 2415, R2435 – Czerwionka-Leszczyny ul. Kolejowa, 
Kwiatowa, Źzier onia, Lipowa, Wyzwolenia, Reja, żwarków 

 projekt realizacja 

Przebudowa stacji R2597 – Szczejkowice, ul. Wiejska  projekt realizacja 
Przebudowa stacji R2401 – Czerwionka-Leszczyny, ul. Rostka  projekt realizacja 
Przebudowa linii kablowych SN LEN-R0913, LEN-R0935, R0913-R2417, LEN-R2426 – 
Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 

  projekt 

Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R2422 – Czerwionka-Leszczyny, ul. Brzozowa, 
wierkowa, Sosnowa 

 projekt realizacja 

Przebudowa stacji R2507 oraz sieci nN – Czerwionka, ul. Borowa, Malczyka  realizacja  
Przebudowa stacji R2506 oraz sieci nN – Czerwionka-Leszczyny, ul. Bełkowska, Jesionka, 
Asnyka 

realizacja   

Przebudowa stacji R2416 oraz sieci nN – Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna, Nowy Źwór  realizacja  

Odbiorcy na 

wysokim 

apię iu – 

taryfa A 

0% 

Odbiorcy na 

śred i  
apię iu – 

taryfa B 

68% 

Odbiorcy na 

iski  apię iu 
– taryfa C, R 

oraz G  

32% 
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Charakterystyka przedsięwzięcia 
Rok 

2015 2016 2017 
Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R2509 – Czerwionka-Leszczyny, ul. Zabrza ska  realizacja  
Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R2580, R2557 – Przeg dza, ul. Mikołowska, Powsta ców, 
Le na, Leszczy ska 

realizacja   

Modernizacja zabezpiecze  i telemechaniki – SE Leszczyny (LEN) – Czerwionka-Leszczyny, ul. 
Rybnicka 

 projekt realizacja 

Przebudowa linii kablowej SN R2402-R2431 oraz sieci nN zasilanej ze stacji R2402 – 
Czerwionka-Leszczyny, ul. Żurgoła 

realizacja   

Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R2567 – Ksi enice, ul. Klimka  realizacja  
ródło: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 

Na podstawie informacji PSź Oddział w Katowicach S.A. w planach rozwojowych krajowej sieci 
przesyłowej nie przewiduje si  na obszarze żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny budowy nowych obiektów 
elektroenergetycznych o napi ciu 22Ń kV i wy szym. 

 

2.3 Stan środowiska na obszarze gminy 

System zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy i Miasta  Czerwionka – Leszczyny oparty jest głównie o spalanie 

paliw stałych (głównie w gla kamiennego). System ciepłowniczy oparty jest na ródłach, w których 
podstawowym paliwem jest w giel kamienny. Ponadto w wielu budynkach w mie cie ogrzewanie odbywa si  
poprzez spalanie paliw stałych, głównie w gla kamiennego w postaci pierwotnej, w tym równie  złej jako ci, np. 
miału, flotu, mułów w glowych. 
Negatywne oddziaływanie na rodowisko ma równie  spalanie paliw w silnikach spalinowych nap dzaj cych 
pojazdy mechaniczne. 

 

2.3.1 Charakterystyka głównych zanieczyszcze  atmosferycznych 

źmisja zanieczyszcze  składa si  głównie z dwóch grupŚ zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe) i 
zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Źo zanieczyszcze  pyłowych nale  np. popiół lotny, 
sadza, zwi zki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ci kich.  

Zanieczyszczenia gazowe s  to tlenki w gla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu (NOx), amoniak (NH3) fluor, 

w glowodory (ła cuchowe i aromatyczne), oraz fenole.   

Źo zanieczyszcze  energetycznych nale Ś dwutlenek w gla – CO2, tlenek w gla - CO, dwutlenek siarki 

– SO2, tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(a)piren.  

W trakcie prowadzenia ró nego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, poza wy ej wymienionymi, 
do atmosfery emitowane mog  być zanieczyszczenia w postaci ró nego rodzaju zwi zków organicznych, a 
w ród nich silnie toksyczne w glowodory aromatyczne. 

Natomiast głównymi zwi zkami wpływaj cymi na powstawanie efektu cieplarnianego s  dwutlenek 

w gla odpowiadaj cy w około 55% za efekt cieplarniany oraz w 2Ń% metan – CH4. Dwutlenek siarki i tlenki 

azotu niezale nie od szkodliwo ci zwi zanej z bezpo rednim oddziaływaniem na organizmy ywe s  
równocze nie ródłem kwa nych deszczy. 

Zanieczyszczeniami widocznymi, uci liwymi i odczuwalnymi bezpo rednio s  pyły w szerokim 
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spektrum frakcji. 

Najbardziej toksycznymi zwi zkami s  w glowodory aromatyczne (WWA), posiadaj ce wła ciwo ci 
kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazuj  WWA maj ce wi cej ni  trzy pier cienie 
benzenowe w cz steczce. Najbardziej znanym w ród nich jest benzo[a]piren, którego emisja zwi zana jest 
równie  z procesem spalania w gla zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. 

adne ze wspomnianych zanieczyszcze  nie wyst puje pojedynczo, niejednokrotnie ulegaj  one 
w powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy ywe obserwuje si  wyst powanie zjawiska 
synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołuj cego efekt wi kszy ni  ten, który powinien wynikać z sumy 
efektów poszczególnych składników. 

Na stopie  oddziaływania maj  równie  wpływ warunki klimatyczne takie jakŚ temperatura, 
nasłonecznienie, wilgotno ć powietrza oraz kierunek i pr dko ć wiatru.  

Wielko ci dopuszczalnych poziomów st e  niektórych substancji zanieczyszczaj cych  
w powietrzu okre lone s  w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2Ńń2r.  
(Źz. U. poz. ńŃ3ń). Źopuszczalne st enia zanieczyszcze  oraz dopuszczalna cz sto ć przekraczania 
dopuszczalnego st enia w roku kalendarzowym, zgodnie z obowi zuj cym rozporz dzeniem, zestawiono w 
poni szej tabeli.  
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Tabela 2-19Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony zdrowia 

Substancja 
Okres u redniania 

wyników pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu, 

µg/m3 

Źopuszczalna cz sto ć 
przekraczania 

dopuszczalnego poziomu w 
roku kalendarzowym 

Termin 
osi gni cia 

Benzen rok kalendarzowy 5 - 2010 

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200 18 razy 2010 

rok kalendarzowy 40 - 2010 

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350 24 razy 2005 

24 godziny 125 3 razy 2005 

Ołów rok kalendarzowy 0,5 - 2005 

Ozon 8 godzin 120 25 dni* 2020 

Pył zawieszony 
PM2.5 

rok kalendarzowy 
25 35 razy 2015 

20 - 2020 

Pył zawieszony 
PM10 

24 godziny 50 35 razy 2005 

rok kalendarzowy 40 - 2005 

Tlenek w gla 8 godzin 10 000 - 2005 

Substancja 
Okres u redniania 

wyników pomiarów 

Poziom docelowy 
substancji w powietrzu w 

[ng/m3] 

Źopuszczalna cz sto ć 
przekraczania poziomu 

docelowego w roku 
kalendarzowym 

Termin 
osi gni cia 

Arsen rok kalendarzowy 6 - 2013 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 - 2013 

Kadm rok kalendarzowy 5 - 2013 

Nikiel rok kalendarzowy 20 - 2013 

* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, u redniona w ci gu ostatnich 3 
lat. Je eli brak jest wyników pomiarów z 3 lat, podstaw  klasyfikacji mog  stanowić wyniki z dwóch lub jednego roku. 

 

Tabela 2-20 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony roślin 

Substancja Okres u redniania wyników pomiarów 
Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

Termin osi gni cia 
poziomów 

Tlenki azotu* rok kalendarzowy 3Ń µg/m3 2003 

Dwutlenek siarki 
rok kalendarzowy i pora zimowa (okres 
od 1 X do 31 III) 

2Ń µg/m3 2003 

Substancja Okres u redniania wyników pomiarów 
Poziom docelowy substancji 

w powietrzu, µg/m3.h 
Termin osi gni cia 

poziomów 

Ozon okres wegetacyjny (1 V - 31 VII) 18 000 2010 

Substancja Okres u redniania wyników pomiarów 
Poziom celów 

długoterminowych  substancji 
w powietrzu, µg/m3.h 

Termin osi gni cia 
poziomów 

Ozon okres wegetacyjny (1 V - 31 VII) 6 000 2020 

*suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

W poni szej tabeli zostały okre lone poziomy alarmowe w zakresie dwutlenku azotu, dwutlenku siarki 
oraz ozonu. 

  



Projekt  za ło e  do  p lanu  zaopat rzen ia  w ciep ło  energ i  e lekt ryczn  i  pal iwa  gazo we  
na  obszarze  Gmin y i  Mias t a  Czerwion ka  -  Leszczyn y   

 

46 

 

Tabela 2-21 Poziomy alarmowe dla niektórych substancji 

Substancja 
Okres u redniania 

wyników pomiarów  

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu, 

µg/m3 

Dwutlenek azotu jedna godzina 400* 

Dwutlenek siarki jedna godzina 500* 

Ozon** jedna godzina 240* 

Pył zawieszony PMńŃ 24 godziny 300 
* warto ć wyst puj ca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentuj cych jako ć powietrza na obszarze o 

powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zale nie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy. 
** warto ć progowa informowania społecze stwa o ryzyku wyst pienia poziomów alarmowych wynosi ń8Ń µg/m3 

 

2.4 Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz gminy i miasta 

Czerwionka - Leszczyny 

O wyst pieniu zanieczyszcze  powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie 

w znacznym stopniu wyst puj ce warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – zmiany st e  zanieczyszcze  
s  głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszcze  z atmosfery. St enie 
zanieczyszcze  zale y równie  od pory rokuŚ 
 sezon zimowy - charakteryzuje si  zwi kszonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie 

ródła emisji, 
 sezon letni - charakteryzuje si  zwi kszonym zanieczyszczeniem atmosfery przez ska enia wtórne 

powstałe w reakcjach fotochemicznych. 
Czynniki meteorologiczne wpływaj ce na stan zanieczyszczenia atmosfery w zale no ci od pory roku podano 

w tabeli 2-38. 

Tabela 2-22 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery 

Zmiany st e  
zanieczyszczenia 

żłówne zanieczyszczenia 

Zim Ś SO2, pył zawieszony, CO Latem: O3 

Wzrost st enia 
zanieczyszcze  

Sytuacja wy owaŚ 
 wysokie ci nienie, 
 spadek temperatury poni ej ŃoC, 
 spadek pr dko ci wiatru poni ej 2 m/s, 
 brak opadów, 
 inwersja termiczna, 

 mgła, 

Sytuacja wy owaŚ 
 wysokie ci nienie, 
 wzrost temperatury powy ej 25oC, 
 spadek pr dko ci wiatru poni ej 2 m/s, 
 brak opadów, 
 promieniowanie bezpo rednie powy ej 
500 W/m2 

Spadek st enia 
zanieczyszcze  

Sytuacja ni owaŚ 
 niskie ci nienie, 
 wzrost temperatury powy ej ŃoC, 
 wzrost pr dko ci wiatru powy ej 5 m/s, 
 opady, 

Sytuacja ni owaŚ 
 niskie ci nienie, 
 spadek temperatury, 
 wzrost pr dko ci wiatru powy ej 5 m/s, 
 opady, 

 

Ocen  stanu atmosfery na terenie województwa i gminy przeprowadzono w oparciu  
o dane z „Trzynastej  rocznej oceny jako ci powietrza w województwie l skim obejmuj cej 2014 rok”. Na 
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kolejnych rysunkach przedstawiono emisj  podstawowych zanieczyszcze  ze ródeł punktowych na terenie 
województwa l skiego. 
 

 
Rysunek 2-12Obszary przekroczeń dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu stę eń 24-godzinnych pyłu 

zawieszonego – kryterium ochrona zdrowia 

( ródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok) 
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Rysunek 2-13Obszary przekroczeń średnich stę eń rocznych pyłu zawieszonego PM10 - kryterium ochrona zdrowia 

ludzi 

( ródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok) 
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Rysunek 2-14Obszary przekroczeń średnich stę eń rocznych pyłu PM2.5 - kryterium ochrona zdrowia ludzi 

( ródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok) 
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Rysunek 2-15Obszary przekroczeń średnich stę eń rocznych benzo[a]pirenu - kryterium ochrona zdrowia ludzi 

( ródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok) 
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Na terenie województwa l skiego zostało wydzielonych 5 stref zgodnie rozporz dzeniem Ministra rodowiska z 
dnia ńŃ sierpnia 2Ńń2 w sprawie stref, w których dokonuje si  oceny jako ci powietrza (Źz. U. 2012, poz. 914). 

Strefy te zostały wymienione poni ej i przedstawione na rysunku 2-24: 

 aglomeracja górno l ska,  

 aglomeracja rybnicko-jastrz bska, 
 miasto Bielsko-Biała, 
 miasto Cz stochowa, 
 strefa l ska (do tej strefy nale y żmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny). 

 

Rysunek 2-16 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza 

( ródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok) 

 

Źla wszystkich substancji podlegaj cych ocenie, poszczególne strefy województwa l skiego zaliczono do 
jednej z poni szych klasŚ 
klasa AŚ je eli st enia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 
klasa CŚ je eli st enia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe 
powi kszone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest okre lony, 
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klasa D1: je eli st enia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego, 
klasa D2Ś je eli st enia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 
 

Na terenie strefy l skiej, w której znajduje si  gmina i miasto Czerwionka - Leszczyny, klas  C okre lono dla 
nast puj cych substancjiŚ 

 pył zawieszony PM10, 

 pył zawieszony PM2.5, 
 benzo[a]piren – B(a)P, 

 ozon.  

 

Rysunek 2-17 Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stę eń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10  
w latach 2012-2014 (wartości w etykietach dot. 2014 roku) oraz pokrycie czasu pomiarami w procentach w 2014 roku 

ródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok 
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Rysunek 2-18 Stę enia 24-godzinne pyłu zawieszonego pyłu PM10 w latach 2010 – 2014 

ródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok 

 

St enia rednioroczne pyłu zawieszonego PMńŃ w 2Ńń4 roku zostały przekroczone na ń7 spo ród 25 
stanowisk, z których wyniki wykorzystano do oceny. W strefie l skiej, w której znajduje si  żmina i Miast 
Czerwionka – Leszczyny, warto ci rednie st e  pyłu wyniosły od 28 do 56 µg/m3, przy warto ci dopuszczalnej 
4Ń µg/m3. Na 24 stanowiskach pomiarowych odnotowano wy sz  ni  35 dni dopuszczaln  cz sto ć przekraczania 
poziomu 24 – godzinnego wynosz cego 5Ńµg/m3. W stosunku do roku 2013  w strefie l skiej  st enia rednie 
roczne  pyłu PMńŃ zmniejszyły si  na sze ciu stanowiskachŚ w żodowie, w Pszczynie, Zawierciu i Złotym 
Potoku. Liczba przekrocze  dopuszczalnego poziomu st e  24 – godzinnych pyłu zawieszonego PMńŃ w strefie 
l skiej była wy sza ni  dopuszczalna cz sto ć i wyniosła od 2ń przekrocze  w Złotym Potoku do 2,9 razy wi cej 

ni  dopuszczalna cz sto ć w Pszczynie i Wodzisławiu.  
W 2Ńń4 roku na 8 stanowiskach w województwie została przekroczona dopuszczalna warto ć st enia pyłu 

zawieszonego PM2,5 powi kszona o margines tolerancji, wynosz ca 26µg/m3.  W strefie l skiej przekroczenie 
wyniosły od 2ńµg/m3 do 4Ń µg/m3.  

rednioroczne st enia benzo(a)pirenu  na wszystkich stanowiskach zostały przekroczone i wyniosły 
w strefie l skiej od 5 do ńŃ ng/m3, przy warto ci docelowej ńng/m3.  

W strefie l skiej w 2Ńń4 roku przekroczona została cz sto ć przekroczenia  poziomu docelowego 8- 
godzinnego ozonu. 

Zgodnie z ustaw  Prawo Ochrony rodowiska (Źz. U. 2Ńń3 poz. ń232, z pó n. zm.) przygotowanie 
i zrealizowanie Programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powi kszonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, 
choćby jednej substancji, spo ród okre lonych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Źo stref takich na obszarze województwa l skiego 
zakwalifikowano:  

 aglomeracj  górno l sk , 
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 aglomeracj  rybnicko-jastrz bsk , 
 miasto Bielsko-Biał , 
 miasto Cz stochow , 
 stref  l sk . 

 

Zgodnie z Uchwała Sejmiku Województwa l skiego nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku  sprawie 
przyj cia „Programu ochrony powietrza dla stref województwa l skiego maj cego na celu osi gni cie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu st enia ekspozycji” poszczególne jednostki samorz du 
terytorialnego odpowiedzialne s  za realizacj  poszczególnych działa  z zakresu: 

1. Ograniczenia emisji ze ródeł spalania paliw o małej mocy (do ń MW). 
2. Ograniczenia emisji ze ródeł komunikacyjnych. 
3. Ograniczenia emisji ze ródeł punktowych. 
4. Polityki planowania przestrzennego. 

5. Źziała  wspomagaj cych. 
6. Źziała  zarz dzaj cych ochron  powietrza. 
7. Źziała  wspomagaj cych realizowanych warunkowo. 

Źziałania przewidziane do realizacji przez gminy to działanie ń, 2, 4, 5.  
 

W zakresie działania ń „Ograniczenie emisji ze ródeł spalania paliw o małej mocy (do 1 MW)” okre lony został 
przewidywany efekt ekologiczny działa  naprawczych dla poszczególnych gmin. W tabeli 2-39 przedstawiono 
efekt przewidziany dla miasta Czerwionka - Leszczyny. 

 

 

Tabela 2-23 Przewidziany efekt ekologiczny w ramach działań naprawczych dla miasta Czerwionka - Leszczyny 

Emisja PM10 Emisja PM2,5 Emisja B(a)P Emisja SO2 Emisja NOx 

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] 

143,17 87,33 0,09 298,27 59,65 

ródło: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji 

 

Źla pozostałych działa  podano ł czny zakładany efekt ekologiczny dotycz cy województwa l skiego. 
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3. Mo liwo ci wykorzystania istniej cych nadwy ek i lokalnych zasobów 
paliw, energii elektrycznej oraz ciepła 

Źo energii wytwarzanej z odnawialnych ródeł energii zalicza si , niezale nie od parametrów technicznych 
ródła, energi  elektryczn  lub ciepło pochodz ce ze ródeł odnawialnych,  

w szczególno ciŚ 
 z elektrowni wodnych, 

 z elektrowni wiatrowych, 

 ze ródeł wytwarzaj cych energi  z biomasy, 

 ze ródeł wytwarzaj cych energi  z biogazu, 

 ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych, 

 ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła, 

 ze ródeł geotermicznych. 
 

Cechy odnawialnych ródeł energii w stosunku do technologii konwencjonalnychŚ 
 zwykle wy szy koszt pocz tkowy, 

 generalnie ni sze koszty eksploatacyjne, 

 ródło przyjazne rodowisku – czysta technologia energetyczna, 

 zwykle opłacalne ekonomicznie w oparciu o metod  obliczania kosztu w cyklu ywotno ci, 
 odnawialne ródła energii charakteryzuje du a zmienno ć ilo ci produkowanej energii  

w zale no ci od pory dnia i roku, warunków pogodowych czy lokalizacji geograficznej miejsca ich 

pozyskiwania. 

 

Aspekty zwi zane ze stosowaniem technologii odnawialnych ródeł energiiŚ 
 rodowiskowe – ka da oszcz dno ć i zast pienie energii i paliw konwencjonalnych (w giel, ropa, gaz 

ziemny) energi  odnawialn  prowadzi do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co 

wpływa na lokalne rodowisko oraz przyczynia si  do zmniejszenia globalnego efektu cieplarnianego, 

 ekonomiczne – technologie i urz dzenia wykorzystuj ce odnawialne ródła energii, jak ju  
wspomniano, nie nale  do najta szych, chocia  dzi ki du emu rozwojowi tego rynku, ich ceny 
sukcesywnie malej . Ich przewag  nad ródłami tradycyjnymi jest natomiast znacznie ta sza 
eksploatacja. Z tego te  powodu, patrz c w dłu szej perspektywie czasu, wiele z zastosowa  OZź 
b dzie opłacalne ekonomicznie. Nie bez znaczenia jest te  mo liwo ć ubiegania si  o dofinansowanie 
takiego przedsi wzi cia z krajowych lub zagranicznych funduszy ekologicznych, które przede 
wszystkim preferuj  stosowanie OZź, 

 społeczne – rozwój rynku odnawialnych ródeł energii to praca dla wielu ludzi, zmniejszenie lokalnych 
wydatków na energi , 

 prawne – umowy mi dzynarodowe, zobowi zania niektórych krajów oraz Unii źuropejskiej do 
ochrony klimatu Ziemi i produkcji cz ci energii z energii odnawialnej, prawo krajowe narzucaj ce 
obowi zki na wytwórców energii, projektantów budynków, deweloperów oraz wła cicieli, wszystko to 
ma przyczynić si  do wzrostu udziału OZź w produkcji energii na wiecie. 
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Obecnie udział niekonwencjonalnych ródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym krajów Unii 
źuropejskiej przekroczył ńŃ%, a ich znaczenie stale wzrasta. Cele w zakresie stosowania OZź zakładaj  
osi gni cie do 2Ń2Ń roku 2Ń% udziału energii odnawialnej w gospodarce Uź.  

żłówne cele Polityki energetycznej Polski do roku 2Ń3Ń w tym obszarze obejmuj Ś 
 wzrost wykorzystania odnawialnych ródeł energii w bilansie energii finalnej do ń5% w roku 2Ń2Ń i 

20% w roku 2030, 

 osi gni cie w 2Ń2Ń roku ńŃ% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz utrzymanie tego 

poziomu w latach nast pnych, 
 ochron  lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównowa one 

wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZź, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do 
konkurencji pomi dzy energetyk  odnawialn  i rolnictwem. 

 

Źziałania na rzecz rozwoju wykorzystania OZź wymieniane w powy szym dokumencie to m.in.Ś 
 utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze ródeł odnawialnych 

poprzez system wiadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Instrument ten zostanie skorygowany 
poprzez dostosowanie do maj cego miejsce obecnie i przewidywanego wzrostu cen energii 
produkowanej z paliw kopalnych, 

 wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia o charakterze podatkowym, zach caj cych do 

szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych ródeł energii, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
wykorzystania zasobów geotermalnych (w tym przy u yciu pomp ciepła) oraz energii słonecznej (przy 
zastosowaniu kolektorów słonecznych), 

 wdro enie programu budowy biogazowni rolniczych przy zało eniu powstania do roku 2Ń2Ń co 
najmniej jednej biogazowni w ka dej gminie, 

 utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodz cej z OZź. 

Mówi c o dost pno ci odnawialnych ródeł energii powinni my mieć na my li takie ich zasoby, które nie s  
jedynie teoretycznie dost pnymi, ani nawet mo liwymi do pozyskania  
i wykorzystania przy obecnym stanie techniki, ale takimi, których pozyskanie i wykorzystanie b dzie opłacalne 
ekonomicznie. Takie podej cie sprawia, e wykorzystywane zasoby energii odnawialnej s  du o mniejsze od 
zasobów teoretycznych, co obrazuje poni szy rysunek.  
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POTENCJAŁ TEORETYCZNY

POTENCJAŁ TECHNICZNY

POTENCJAŁ
EKONOMICZNY

 

Rysunek 3-1 Ró nica potencjałów dostępności zasobów odnawialnych ródeł energii 

Z tego powodu potencjał teoretyczny ma małe znaczenie praktyczne i w wi kszo ci opracowa  oraz prognoz 
wykorzystuje si  potencjał techniczny. Okre la on ilo ć energii, któr  mo na pozyskać z zasobów krajowych za 
pomoc  najlepszych technologii przetwarzania energii ze ródeł odnawialnych w jej formy ko cowe (ciepło, 
energia elektryczna), ale przy uwzgl dnieniu ogranicze  przestrzennych i rodowiskowych. Jednym z takich 
ogranicze  s  obszary NATURA 2ŃŃŃ, które wg informacji Ministerstwa rodowiska zajm  docelowo ń8% 
powierzchni naszego kraju. Na terenie miasta nie wyst puj  obszary NATURA 2ŃŃŃ. Obszary te zostały 
utworzone w celu ochrony zagro onych wygini ciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro lin i zwierz t. 
Obszary NATURA 2ŃŃŃ cz sto obejmuj  tereny rolne oraz doliny rzeczne, a wi c wpływaj  na mo liwo ci 
wykorzystania energii wiatru i wody, co oczywi cie nie powinno stać si  powodem ograniczania, czy 
likwidacji tych e obszarów. 

Szacowany potencjał odnawialnych ródeł energii w Polsce jednoznacznie wskazuje, na najwy szy udział w 
tym zestawieniu energii wiatru oraz biomasy, przy czym wykorzystuje si  obecnie około 2Ń% tego potencjału. 

Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodz cej z OZź w bilansie energii finalnej  
w 2Ń2Ń r. ma wynie ć dla Polski ń5%. Udział ten wynosił na koniec 2ŃńŃ roku około 7%, przy czym znaczna 
cze ć tej energii produkowana była w elektrowniach wodnych oraz poprzez współspalanie biomasy z w glem 
w elektrowniach zawodowych i przemysłowych. 

Struktur  produkcji energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym oraz udział poszczególnych 
technologii OZE w jej produkcji pokazano na kolejnych rysunkach. 
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Rysunek 3-2 Struktura produkcji energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym – stan na lipiec 2015 

ródłoŚ www.pse.pl 

 

 

Rysunek 3-3Udział poszczególnych technologii OZź w produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2005 – 2012 

ródłoŚ http://solaris18.blogspot.com/ 
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Najwi ksz  szans  we wzro cie udziału OZź w produkcji energii w Polsce upatruje si  w energii wiatru oraz 
biomasie. 

Odnawialne ródła energii w województwie l skim 

Wg mapy odnawialnych ródeł energii opracowanej przez Urz d Regulacji źnergetyki ilo ć i moc wi kszych 
instalacji tego typu jest nast puj caŚ 

 

Rysunek 3-4 Ilość i moc instalacji wykorzystujących odnawialne ródła energii na terenie województwa śląskiego 

ródłoŚ http://ure.gov.pl/ 

  

http://ure.gov.pl/
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Legenda do powy szych rysunków: 

Typ instalacji 
 wytwarzaj ce z biogazu z oczyszczalni cieków 

 wytwarzaj ce  z biogazu rolniczego 

 wytwarzaj ce z biogazu składowiskowego 

 wywarzaj ce z biomasy odpadów le nych, rolniczych, 
ogrodowych 

 wytwarzaj ce z biomasy mieszanej 

 wytwarzaj ce w promieniowania słonecznego 

 elektrownia wiatrowa na l dzie 

 elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW 

 elektrownia wodna przepływowa do ń MW 

 elektrownia wodna przepływowa powy ej 10 MW 

 realizuj ce technologi  współspalania (paliwa kopalne i 
biomasa) 

 realizuj ce technologi  współspalania (paliwa kopalne i 
biogaz) 

 wytwarzaj ce z biogazu mieszanego 

Rysunek 3-5 Legenda do mapy odnawialnych ródeł energii 

 

  



Projekt  za ło e  do  p lanu  zaopat rzen ia  w ciep ło  energ i  e lekt ryczn  i  pal iwa  gazo we  
na  obszarze  Gmin y i  Mias t a  Czerwion ka  -  Leszczyn y   

 

61 

 

3.1 Energia wiatru 

Na rysunku 3-ń przedstawiono zasoby energii wiatrowej na terenie województwa l skiego. Pokazano 
potencjał energii na wysoko ci ń8 m n.p.t. Wysoko ć ta jest charakterystyczna dla masztów siłowni 
wiatrowych o małych mocach do kilkudziesi ciu kilowatów.  

 

Rysunek 3-6 Zasoby energii wiatrowej na terenie woj. śląskiego – potencjał teoretyczny 
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ródłoŚ Polska Akademia Nauk „Program wykorzystania OZź na terenach nieprzemysłowych województwa l skiego” 
Z powy szego rysunku wynika, e gmina i miasto Czerwionka - Leszczyny le y na obszarze o mało 
korzystnych warunkach dla budowy siłowni wiatrowej. Potencjał ten okre lono w zakresie mi dzy 100 a 150 

kWh/m2/rok.  

Obecnie na terenie miasta i gminy brak zlokalizowanych siłowni wiatrowych. 
Przed podj ciem decyzji o budowie elektrowni wiatrowej w miejscu gdzie wyst puje du a wietrzno ć 
niezb dne jest przeprowadzenie bada Ś siły, kierunku i cz sto ci wyst powania wiatrów. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz budowa turbin wiatrowych o du ych mocach ma sens ekonomiczny tylko w rejonach 

o redniorocznej pr dko ci wiatru powy ej 4,Ń m/s.  
Z produkcj  energii elektrycznej w wykorzystaniu siły wiatru wi e si  szereg zalet, ale równie  szereg wad, z 
których nale y zdawać sobie spraw . 
Źo podstawowych zalet energetyki wiatrowej nale Ś 

 naturalna odnawialno ć zasobów energii wiatru bez ponoszenia kosztów, 
 niskie koszty eksploatacyjne siłowni wiatrowych, 
 du a dekoncentracja elektrowni – pozwala to na zbli enie miejsca wytwarzania energii elektrycznej do 

odbiorcy. 

 

Wadami elektrowni wiatrowych s Ś 
 wysokie koszty inwestycyjne rz du, 
 niska przewidywalno ć produkcji, 
 niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej, 

 trudno ci z podł czeniem do sieci elektroenergetycznej, 
 trudno ci lokalizacyjne ze wzgl du na ochron  krajobrazu oraz ochron  dróg przelotów ptaków, 
 do ć wysoki poziom hałasu - pochodzi on głównie z obracaj cych si  łopat wirnikaś nie jest to d wi k 

o du ym nat eniu, ale problemem jest jego monotonno ć i oddziaływanie na psychik  człowieka. 
Stref  ochronn  powinien być obj ty obszar w promieniu około 5ŃŃ m wokół masztu elektrowni. 

 

Ponadto istniej ce w Polsce uwarunkowania prawne nadal nie sprzyjaj  rozwojowi energetyki wiatrowej. 
Obowi zuj ce od ń997 roku Prawo energetyczne nakazuje uwzgl dnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin niekonwencjonalnych ródeł energii. Aby taki obiekt mógł być wybudowany niezb dna 
jest pozytywna opinia Pa stwowej Inspekcji Ochrony rodowiska. Zakłady energetyczne z kolei przed 

wydaniem warunków przył czenia wymagaj  pozytywnej ekspertyzy mo liwo ci współpracy elektrowni 
wiatrowej z systemem energetycznym.  

Niestety wyst powanie dobrych warunków wiatrowych nie zawsze pokrywa si  z dobrymi warunkami 
systemowymi, a istniej ca w polskim prawie luka prawna nie okre la kto  
i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialno ć finansow  za rozbudow  infrastruktury energetycznej. Źodatkowo 
niska przewidywalno ć produkcji ponosi za sob  konieczno ć zapewnienia przez operatora systemu rezerwy 

mocy w postaci innych, zazwyczaj konwencjonalnych ródłach energii. Z tych powodów pod wzgl dem 
technicznym elektrownie wiatrowe traktowane s  jako mało atrakcyjne rozwi zania. 
Z analiz ekonomicznych wynika, e energia elektryczna produkowana w elektrowni wiatrowej jest 

zdecydowanie (ok. 2 razy) dro sza od produkowanej w elektrowni konwencjonalnej. Ponadto producenci 
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energii wiatrowej oczekuj , e cała produkcja bez wzgl du na zapotrzebowanie, b dzie odbierana przez system 
elektroenergetyczny.  

Natomiast zawodowa energetyka pracuje w cyklu planowania dobowego i oczekuje od wytwórców energii 
zaplanowania energii na dob  naprzód. Ta sprzeczno ć oczekiwa  jest du ym hamulcem w rozwoju energetyki 
wiatrowej. 

Reasumuj c zaleca si , aby wspierać przedsi biorców, którzy b d  wyra ać ch ć budowy siłowni wiatrowych, 
zwłaszcza małej mocy, z których produkcja energii elektrycznej pokrywałaby przede wszystkim potrzeby 
własne przedsi biorstwa. Programowe podej cie do rozwoju energetyki odnawialnej powinno uwzgl dniać 
mechanizmy zach caj ce do tworzenia małej energetyki rozproszonej, dzi ki czemu rynek energii zostanie 
cz ciowo zamkni ty w granicach miasta, czy regionu, a co za tym idzie równie  przepływ pieni dzy. 
W przypadku zainteresowania inwestorów budow  turbin wiatrowych na terenie miasta musz  oni 
przeprowadzić pomiary siły i kierunków wiatru prowadzonych przez okres co najmniej ń do 2 lat. 
 

3.2 Energia geotermalna 

W Polsce wody geotermalne maj  na ogół temperatury nieprzekraczaj ce ńŃŃ°C. Wynika to 
z tzw. stopnia geotermicznego, który w Polsce waha si  od ńŃ do ńńŃ m, a na przewa aj cym obszarze kraju 
mie ci si  w granicach od 35 – 7Ń m. Warto ć ta oznacza, e temperatura wzrasta o ń°C na ka de35 – 70 m.  

W Polsce zasoby energii wód geotermalnych uznaje si  za du e, ponadto wyst puj  na obszarze około 2/3 
terytorium kraju. Nie oznacza to jednak, e na całym tym obszarze istniej  obecnie warunki 
techniczno - ekonomiczne uzasadniaj ce budow  instalacji geotermalnych. Przy znanych technologiach 

pozyskiwania i wykorzystywania wody geotermalnej w obecnych warunkach ekonomicznych najefektywniej 

mog  być wykorzystane wody geotermalne o temperaturze wi kszej od 6Ń°C. W zale no ci od przeznaczenia i 
skali wykorzystania ciepła tych wód oraz warunków ich wyst powania, nie wyklucza si  jednak przypadków 
budowy instalacji geotermalnych, nawet gdy temperatura wody jest ni sza od 6Ń°C. 
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Tabela 3-1 Potencjalne zasoby energii geotermalnej w Polsce 

Lp. Nazwa okręgu 
Powierzchnia 
obszaru, km2 

Objętość wód 
geotermalnych, km2 

Zasoby energii 
cieplnej, mln tpu 

1. 
grudzi dzko – 
warszawski 

70 000 2 766 9 835 

2. szczeci sko – łódzki 67 000 2 854 18 812 

3. 
przedsudecko – 

północno wi tokrzyski 39 000 155 995 

4. pomorski 12 000 21 162 
5. lubelski 12 000 30 193 
6. przybałtycki 15 000 38 241 
7. podlaski 7 000 17 113 
8. przedkarpacki 16 000 362 1 555 
9. karpacki 13 000 100 714 

RAZEM 251 000 6 343 32 620 

Ł czne zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 32,6 mld tpu (ton 
paliwa umownego). Wody zawarte w poziomach wodono nych wyst puj cych na gł boko ciach ńŃŃ – 4000 m 

mog  być gospodarczo wykorzystywane jako ródła ciepła praktycznie na całym obszarze Polski. Pod 
wzgl dem technicznym stosowanie ich jest mo liwe, wymaga to natomiast zró nicowanych i wysokich 

nakładów finansowych. 

Wody geotermalne wypełniaj  wielopi trowe i ró nowiekowe piaszczyste i w glanowe zbiorniki skalne na 

Ni u Polskim i w Karpatach, a skumulowana w nich energia jest energi  odnawialn  i ekologiczn . 
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Rysunek 3-7 Zasoby energii geotermalnej na terenie województwa śląskiego 

ródłoŚ Polska Akademia Nauk „Program wykorzystania OZź na terenach nieprzemysłowych województwa l skiego” 
 

Potencjały te s  nieznaczne, a pozyskanie energii geotermalnej wi e si  z konieczno ci  poniesienia wysokich 
nakładów inwestycyjnych. 
Na terenie gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny potencjał energii geotermalnej obecnie nie jest 
wykorzystywany. 

Alternatyw  dla du ych systemów energetyki geotermalnej mog  być inne rozwi zania wykorzystuj ce energi  
skumulowan  w gruncie, takie jak pompy ciepła czy układy wentylacji mechanicznej współpracuj ce z 
gruntowymi wymiennikami ciepła. 
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Proponuje si  zatem wspieranie przez gmin  podmiotów i wła cicieli budynków instaluj cych tego typu 
rozwi zania w pozyskiwaniu rodków finansowych na tego typu przedsi wzi cia.  
 

Zastosowanie pomp ciepła 

Pompa ciepła jest urz dzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – i przekazuje je 

do instalacji c.o. i c.w.u., ogrzewaj c w niej wod  (rysunek poni ej), albo do instalacji wentylacyjnej 
ogrzewaj c powietrze nawiewane do pomieszcze . Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do znacznie 
cieplejszych pomieszcze  jest mo liwe dzi ki zachodz cym w pompie ciepła procesom termodynamicznym. 
Źo nap du pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilo ć pobieranej przez ni  energii jest około 3-

krotnie mniejsza od ilo ci dostarczanego ciepła. 
Pompy ciepła najcz ciej odbieraj  ciepło z gruntu. Niezb dny jest do tego wymiennik ciepła wykonany 
przewa nie z rur z tworzywa sztucznego układanych pod powierzchni  gruntu. Przepływaj cy nimi czynnik 

ogrzewa si  od gruntu, który na gł boko ci 2 m pod powierzchni  ma zawsze dodatni  temperatur . Za 
po rednictwem czynnika ciepło dostarczane jest do pompy. Najcz ciej spotykanymi wymiennikami s  
wymienniki gruntowe i w zale no ci od sposobu uło enia (jedna lub dwie płaszczyzny, spirala) trzeba na nie 
przeznaczyć powierzchni  od kilkudziesi ciu do kilkuset metrów kwadratowych. Źwie spo ród wielu warto ci, 
które charakteryzuj  pompy ciepła toŚ moc grzewcza oraz pobór mocy elektrycznej. Stosunek tych warto ci 
okre lany jest jako współczynnik efektywno ci pompy ciepła (COP). Aby uzyskać dobry efekt ekonomiczny i 
ekologiczny warto ć COP nie powinna być mniejsza od 3,5. Pogl dowy schemat instalacji pompy ciepła w 
domu jednorodzinnym pokazano poni ej. 

 

 

1. Wymiennik gruntowy  

 grunt 

 woda gruntowa 

 woda powierzchniowa 

2. Pompa ciepła 

3. Wewn trzna instalacja grzewcza/chłodnicza 

 przewody tradycyjne 

Rysunek 3-8Schemat instalacji pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym 

 

Moc cieplna pompy jest podawana w ci le okre lonym zakresie temperatur, który z kolei zale y od rodzaju 
dolnego i górnego ródła ciepła. Moc pompy ciepła dobiera si  na podstawie uprzednio oszacowanego 
zapotrzebowania cieplnego budynku.  

Współczynnik efektywno ci w spr arkowych pompach ciepła jest tym wy szy, im mniejsza jest ró nica 
temperatur pomi dzy górnym a dolnym ródłem.  
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Parametrami okre laj cymi ilo ciowo dolne ródło ciepła s Ś zawarto ć ciepła, temperatura ródła i jej zmiany 
w czasieś natomiast od strony technicznej istotne s Ś mo liwo ć uj cia  
i pewno ć eksploatacji. 
żórne ródło ciepła stanowi instalacja grzewcza, jest ono wi c to same z potrzebami cieplnymi odbiorcy. 
Parametry techniczne pomp ciepła ograniczaj  ich przydatno ć do nast puj cych celówŚ 

 ogrzewania podłogowegoŚ 25 - 3Ń°C 

 ogrzewania sufitowegoŚ do 45°C 

 ogrzewania grzejnikowego o obni onych parametrachŚ np. 55/4Ń°C 

 podgrzewania ciepłej wody u ytkowejŚ 55 - 6Ń°C 

 niskotemperaturowych procesów technologicznychŚ 25 - 6Ń°C. 
 

Ze wzgl dów ekonomicznych oraz strat wynikaj cych z przesyłu ciepła, pompy ciepła winno si  montować w 
pobli u ródeł ciepła, zarówno dolnego jak i górnego.  
 

Przyst puj c do oceny efektywno ci ekonomicznej zastosowania pomp ciepła warto pami tać, e energia 

elektryczna stosowana do nap du spr arki jest zdecydowanie najdro sza spo ród dost pnych no ników, zatem 
o opłacalno ci decydować b dzie przede wszystkim rednia efektywno ć energetyczna w rocznym okresie 
eksploatacji urz dzenia, natomiast przy dobrze zaizolowanym budynku konkurencyjne pod wzgl dem kosztów 
eksploatacji s  tylko paliwa stałe, a z nimi wi e si  ju  zdecydowanie wi ksza lokalna emisja oraz mniejsza 
wygoda obsługi. Nie bez znaczenia s  równie  stosunkowo du e koszty inwestycyjne, które dla domku 
jednorodzinnego wahaj  si  w zale no ci od rodzaju technologii w granicach 3Ń do 5Ń tys. zł. 
Podejmuj c decyzj  o zastosowaniu pomp ciepła nale y bardzo starannie przeanalizować celowo ć takiej 
inwestycji, a w szczególno ci porównać z innymi mo liwymi do zastosowania ródłami ciepła. 
 

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła 

żruntowy wymiennik ciepła jest dobrym uzupełnieniem systemu wentylacyjno-grzewczego budynku gdy 

współpracuje z układem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Mo e on być wykonany jako 
ruroci g zakopany w ziemi, którym przepływa powietrze wentylacyjne lub jako wymiennik ze zło em 
wirowym.  

W gruncie panuje prawie stała temperatura około 4°C - czyli temperatura panuj ca na gł boko ci około ń,5 
metra pod powierzchni  ziemi. Wprowadzone do wymiennika powietrze zewn trzne ogrzewa si  wst pnie 
zim . Latem gruntowy wymiennik ciepła spełnia rol  najta szego klimatyzatora – obni a temperatur  
powietrza wprowadzanego do budynku o kilka stopni.  

Konstrukcja wirowego żWC zaprojektowana jest jako naturalne zło e czystego płukanego wiru 
umieszczonego w gruncie. Przepływaj ce powietrze przez wir (w zale no ci od pory roku) jest latem 
ochładzane i osuszane, zim  podgrzewane i nawil ane, a przez cały rok filtrowane z pyłków ro lin i bakterii. 

Bezpo redni kontakt zło a z otaczaj cym gruntem rodzimym ułatwia szybk  regeneracj  temperatury zło a. 
Schemat budowy zło a pokazano na poni szym rysunku. 
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ń. Czerpnia powietrza zewn trznego 

2. Kanał rozprowadzaj cy powietrze w 
poziomie  

3. Zło e rozprowadzaj ce powietrze do 
dna GWC  

4. wirowe zło e akumulacyjne  
5. Zło e zbieraj ce powietrze  
6. Poziomy kanał zbieraj cy-uj cie 
powietrza do budynku  

7. Humus-ziemia, trawa  

8. Styropian  

9. Grunt rodzimy  

ńŃ. Instalacja zraszaj ca 

 

ródłoŚ www.taniaklima.pl 

Rysunek 3-9 Schemat zło a gruntowego wymiennika ciepła 

 

Wg danych z wykonanych pomiarów na istniej cej instalacji tego typu w du ym budynku biurowym przy 
temperaturze zewn trznej około -200C wymienniki podgrzewały powietrze do Ń0C, w przypadku wył czania 
ich na okres nocny. Przy pracy bez przerwy temperatura powietrza za wymiennikami spadła do -50C. 

Podczas lata przy temperaturze zewn trznej 240C, za wymiennikami uzyskano temperatur  ń40C, co pozwala 

na popraw  mikroklimatu w budynku. 

Przykład analizy techniczno-ekonomicznej dla zastosowania pompy ciepła na potrzeby ogrzewania 
pomieszczeń w domu jednorodzinnym w programie RETScreen International 

 

Zało enia do analizyŚ 

Analiz  techniczno-ekonomiczn  dla zastosowania spr arkowej pompy ciepła jako ródła ciepła do celów 
grzewczych przeprowadzono porównuj c to rozwi zanie techniczne jako alternatywne dla ródła w glowego i 
ródła ciepła na gaz ziemny dla budynku z zaprojektowan  instalacj  wodn  c.o., przystosowan  do 

parametrów niskotemperaturowych. 
Obliczenia przeprowadzono dla budynku mieszkalnego o nast puj cej charakterystyceŚ  

 budynek jednorodzinny o powierzchni u ytkowej ń12 m2,  

 jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi 71 W/m2,  

 zapotrzebowanie na moc na potrzeby ogrzewania około 8 kW, 

 jednostkowe zu ycie ciepła wynosi 0,58 GJ/m2, 
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 zu ycie ciepła 65 GJ/rok. 

 

Dane techniczno-ekonomiczne dla ródeł ciepła: 
Ogrzewanie za pomoc  pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym poziomym 

 cena - energia elektryczna: ok. 0,60 zł/kWh, 
 współczynnik efektywno ci systemu grzewczego (COP)Ś 3.5, 
 koszt instalacji ródłaŚ 35 ŃŃŃ zł (od kosztu pompy ciepła odj to koszt kotła w glowego na ekoret 

10 ŃŃŃ zł, a w przypadku kotła gazowego – 12 ŃŃŃ zł), 
 roczny koszt ogrzewania: 2 904 zł/rok.  

Ogrzewanie za pomoc  kotła w glowego niskotemperaturowego z automatycznym podajnikiemŚ 
 cena - w giel ekoretŚ 9ŃŃ zł/Mg z VAT i transportem, 
 warto ć opałowa paliwa 25 MJ/kg, 

 sprawno ć systemu grzewczegoŚ 8Ń%, 
 roczny koszt ogrzewania: 2 744 zł/rok. 

 

 

Rysunek 3-10 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.o. z paliwa węglowego - bez dotacji 

Ogrzewanie za pomoc  kotła gazowego, niskotemperaturowegoŚ 
 cena - gaz ziemny: 2,16 zł/m3 z VAT, 

 warto ć opałowa paliwa 35,6 żJ/m3, 

 sprawno ć systemu grzewczegoŚ 88%, 
 roczny koszt ogrzewania: 4 406 zł/rok. 
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Rysunek 3-11 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.o. z paliwa gazowego - bez dotacji 

Na podstawie powy szych danych i zało eniach opłacalno ć zastosowania pomp ciepła wyst puje w przypadku 

stosowania dro szego paliwa - gazu ziemnego.   

 

3.3 Energia spadku wody 

Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi 
i geomorfologicznymi oraz potencjałem kapitałowym inwestora. Najwi cej funduszy pochłania budowa 
obiektów hydrotechnicznych pi trz cych wod  (jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych s  
znikome koszty eksploatacji (wynosz ce rednio około Ń,5÷ń% ł cznych nakładów inwestycyjnych rocznie) 
oraz wysoka sprawno ć energetyczna (9Ń÷95%). 
Polska le y na terenach o niewielkich zasobach wodnych, których wykorzystanie dla celów energetycznych jest 
powa nie ograniczone (w niektórych krajach jak np. w Norwegii elektrownie wodne pokrywaj  
zapotrzebowanie na energi  elektryczn  prawie w ńŃŃ%). Ze wzgl du na deficyty wody (szczególnie w okresie 
niskich stanów) przy istniej cej i planowanej zabudowie rzek, priorytet maj  zagadnienia gospodarki wodnej. 
Mo liwo ci du ej energetyki wodnej na terenie województwa l skiego zostały wyczerpane. Warunki do 
rozwoju małej energetyki wodnej s  zró nicowane. żeneralnie o potencjalnych mo liwo ciach energetycznych 
cieków decyduj  du e spadki podłu ne rzek i potoków.  

W chwili obecnej na terenie gminy i miasta czerwionka - Leszczyny brak elektrowni wodnych. 

 

Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych

Rok

Sk
um

ul
ow

an
e 

pr
ze

pł
yw

y 
pi

en
ię

żn
e 

(P
LN

)

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



Projekt  za ło e  do  p lanu  zaopat rzen ia  w ciep ło  energ i  e lekt ryczn  i  pal iwa  gazo we  
na  obszarze  Gmin y i  Mias t a  Czerwion ka  -  Leszczyn y   

 

71 

 

3.4 Energia słoneczna 

 źnergi  słoneczn  mo na wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody, 
bezpo rednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Ze wszystkich 

ródeł energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. 
W Polsce generalnie istniej  dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy 
dostosowaniu typu systemów i wła ciwo ci urz dze  wykorzystuj cych t  energi  do charakteru, struktury i 
rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Najwi ksze szanse rozwoju w krótkim okresie maj  
technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów 
słonecznych.  
Ze wzgl du na wysoki udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym, 
praktycznego znaczenia w naszych warunkach nie maj  słoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na 
koncentratorach promieniowania słonecznego. Roczna g sto ć promieniowania słonecznego w Polsce na 

płaszczyzn  poziom  waha si  w granicach 95Ń - 1250 kWh/m2, natomiast rednie usłonecznienie wynosi 1600 

godzin na rok.  

Warunki meteorologiczne charakteryzuj  si  bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w 
cyklu rocznym. Około 8Ń% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sze ć miesi cy sezonu 
wiosenno-letniego, od pocz tku kwietnia do ko ca wrze nia, przy czym czas operacji słonecznej w lecie 

wydłu a si  do ń6 godz./dzie , natomiast w zimie skraca si  do 8 godzin dziennie. 
Ze wzgl du na fizykochemiczn  natur  procesów przemian energetycznych promieniowania słonecznego na 
powierzchni Ziemi, wyró nić mo na trzy podstawowe i pierwotne rodzaje konwersjiŚ 

 konwersj  fotochemiczn  energii promieniowania słonecznego prowadz c  dzi ki fotosyntezie do 
tworzenia energii wi za  chemicznych w ro linach w procesach asymilacji, 

 konwersj  fototermiczn  prowadz c  do przetworzenia energii promieniowania słonecznego na ciepło, 
 konwersj  fotowoltaiczn  prowadz c  do przetworzenia energii promieniowania słonecznego 

w energi  elektryczn . 
 

Potencjał techniczny wykorzystania energii słonecznej w procesie konwersji fototermicznej (instalacje 

z kolektorami słonecznymi) oraz fotowoltaicznej (układy ogniw fotowoltaicznych) pokazano na poni szym 
rysunku. Potencjał ten uwzgl dnia sprawno ć przetwarzania energii promieniowania słonecznego na ciepło i 
energi  elektryczn . 
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Rysunek 3-12 Techniczne zasoby energii słonecznej (z uwzględnieniem sprawności przetwarzania energii) na terenie 
województwa śląskiego 

ródłoŚ Polska Akademia Nauk „Program wykorzystania OZź na terenach nieprzemysłowych województwa l skiego” 
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Nie istniej  rodki prawne, które nakazywałyby monta  urz dze  typu kolektor słoneczny, ogniwo 
fotowoltaiczne, niemniej jednak zaleca si  promowanie tego typu rozwi za , jako korzystnych głównie pod 
wzgl dem ekologicznym.  
Kolektory jako urz dzenia o do ć niskich parametrach pracy znakomicie nadaj  si  do ogrzewania wody w 
basenach k pielowych. Cz sto w takich przypadkach kolektory wspomagaj  nie tylko ogrzewanie wody 
basenu, ale tak e jak ju  wspomniano produkcj  wody u ytkowej, w mniejszym stopniu, wody w obiegu 

centralnego ogrzewania. Układy takie sprawdzaj  si  w obiektach o du ym i równomiernym zapotrzebowaniu 
na c.w.u. 

 

Coraz bardziej interesuj ce jest stosowanie urz dze  wykorzystuj cych energi  słoneczn  do produkcji energii 
elektrycznej w układach fotowoltaicznych, hybrydowych i podobnych z uwagi na malej cy koszt inwestycyjny 
tego typu instalacji. Koszt małych instalacji fotowoltaicznych kształtuje si  na poziomie 6 zł/W mocy 
zainstalowanej (koszt ten spadł w stosunku do 2ŃŃ2 roku o ponad 2 razy). Jednostkowy koszt wi kszych 
instalacji jest jeszcze ni szy. Wraz z rozwojem tej technologii ro nie równie  sprawno ć instalacji 
fotowoltaicznych (w chwili obecnej sprawno ć ogniw fotowoltaicznych waha si  w granicach od ń4-17%).  

Źlatego te  preferuje si  stosowanie tego typu urz dze  na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny. 

Przykład analizy techniczno-ekonomicznej dla zastosowania układu ogniw fotowoltaicznych w programie 

RETScreen International 

Zało eniaŚ  
 cena sprzeda y energii elektrycznejŚ 180 zł/MWh, 
 moc ogniw fotowoltaicznych – 1000 kW, 

 sprawno ć ogniw fotowoltaicznych – 15%, 

 stacja meteorologiczna: Katowice - Pyrzowice, 

 cena ogniw fotowoltaicznych – ok. 6 mln zł, 
 stopa dyskonta inwestycji – 6%, 

 ywotno ć inwestycji – 25 lat, 

 opłata zast pcza wynikaj ca z posiadania zielonego certyfikatuŚ 200 zł/MWh. 
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Rysunek 3-13 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – budowa farmy fotowoltaicznej – bez dotacji 

 

Instalacja kolektorów słonecznych musi być dostosowana do potrzeb odbiorcy oraz warunków zwi zanych np. 
z usytuowaniem obiektu mieszkalnego oraz musi być równie  dostosowana do konwencjonalnego systemu 
grzewczego.  

Kryterium klasyfikacji systemów tego typu jest na ogół charakter przepływu czynnika roboczego w układzie.  
Instalacje, w których ruch ma charakter naturalny wywołany konwekcj  swobodn  nazywamy 
termosyfonowymi (albo pasywnymi), gdy ruch wywołany jest pomp  cyrkulacyjn , aktywnymi. Systemy 
aktywne po rednie posiadaj  wymiennik ciepła oddzielaj cy obieg kolektorowy (przepływa w nim czynnik 
odbieraj cy ciepło w kolektorach słonecznych) od obiegu wody u ytkowej. Niezamarzaj cymi czynnikami 
roboczymi przepływaj cymi przez kolektor mog  być roztwory glikolów etylenowych, w glowodorów, olejów 
silikonowych. Po rednie systemy znajduj  wi c przede wszystkim zastosowanie w strefach klimatycznych, 
gdzie mo e nast pić zamarzanie wody. W polskich warunkach klimatycznych ten rodzaj systemu jest szeroko 
rozpowszechniony. Ułatwia on eksploatacj  instalacji, gdy  nie powoduje konieczno ci spuszczania wody w 
okresie wyst powania ujemnych temperatur zewn trznych, a równie  umo liwia korzystanie z instalacji w 
okresie wczesno – wiosennym i pó no – jesiennym, gdy wyst puj  przymrozki, ale warto ci g sto ci 
strumienia energii promieniowania słonecznego mog  być du e i zach cać do korzystania z systemu. Mo liwa 
jest oczywi cie i praca instalacji z niezamarzaj cym czynnikiem roboczym równie  zim  przy korzystnych 
warunkach nasłonecznienia.  
W układach po rednich stosuje si  najcz ciej tzw. wymiennikowe zasobniki ciepłej wody u ytkowej. 
Wymiennik ciepła mo e mieć form  spiralnej w ownicy umieszczonej wewn trz zasobnika ciepłej wody 
u ytkowej lub nawini tej na obwodzie zbiornika akumuluj cego.  

Na poni szym rysunku zaprezentowano schemat funkcjonalny aktywnego, po redniego systemu, 
z wydzielonym wymiennikiem ciepła. Układy takie powinny być systemami towarzysz cymi tradycyjnym 
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instalacjom podgrzewania ciepłej wody u ytkowej, gdy  same nie mog  zagwarantować pełnego pokrycia 
całorocznego zapotrzebowania, w tym równie  latem ze wzgl du na mo liwo ć sekwencyjnego wyst powania 
ci gu dni pochmurnych.  

 

Rysunek 3-14 Schemat funkcjonalny instalacji z obiegiem wymuszonym (system aktywny pośredni) 

 

Koszty inwestycyjne dla układu solarnego na potrzeby c.w.u., dla czteroosobowej rodziny wynosz  
w zale no ci od typu kolektorów słonecznych, a tak e producenta w granicach od ńŃŃŃŃ zł do ń5ŃŃŃ zł. Źo 
produkcji ciepłej wody mo na zastosować z du ym powodzeniem kolektory płaskie. Źla czteroosobowej 
rodziny wystarczy od 4 do 6 m2 powierzchni kolektora. Wymagana minimalna pojemno ć zbiornika ciepłej 
wody dla czteroosobowej rodziny powinna wynosić 2ŃŃ l. Zazwyczaj zasobniki ciepłej wody wyposa one s  w 
dodatkow  grzałk  elektryczn  lub podwójn  w ownic  umo liwiaj c  zim  ogrzewanie wody za pomoc  
kotła centralnego ogrzewania.  
Opłacalno ć wykorzystania kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody zale y od wielko ci 
zapotrzebowania na ciepł  wod  oraz od sposobu jej przygotowywania w stanie istniej cym, z którym 
porównujemy instalacj  z kolektorami. Chodzi głównie o cen  energii, któr  wykorzystujemy do podgrzewania 
wody.  

Przy du ym zapotrzebowaniu na ciepł  wod  czas zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie instalacji 
kolektorów słonecznych jest krótszy. Inwestycja jest szczególnie opłacalna dla hoteli, pensjonatów, o rodków 
wypoczynkowych, pól namiotowych, basenów i obiektów sportowych wykorzystywanych w lecie. Mo e być 
ona równie  z powodzeniem stosowana tam gdzie zu ywa si  du e ilo ci ciepłej wody. 
Korzystne efekty ekonomiczne uzyskuje si  tak e w przypadku kolektorów słonecznych do podgrzewania 
powietrza np. do suszenia siana. 
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Przykład analizy techniczno-ekonomicznej dla zastosowania układu solarnego podgrzewania wody w domu 
jednorodzinnym w programie RETScreen International 

Zało enia do analizyŚ 
Analiz techniczno-ekonomiczna dla zastosowania układu solarnego jako dodatkowego ródła do celów 
przygotowania ciepłej wody u ytkowej współpracuj cego z instalacj  c.w.u. ze ródłem w glowym (kocioł 
dwufunkcyjny w glowy) i z instalacj  c.w.u. z akumulacyjnym podgrzewaczem wody zasilanym energi  
elektryczn .  
Zało eniaŚ  
 zapotrzebowanie ciepłej wody u ytkowej dla 4-osobowej rodziny mieszkaj cej w domu jednorodzinnym 

okre lono na poziomie 24Ń l/dob , 
 stacja meteorologiczna: Katowice - Pyrzowice, 

 woda jest podgrzewana do 55oC, 

 całkowita sprawno ć instalacji c.w.u. ze ródłem w glowymŚ 49%, 
 całkowita sprawno ć instalacji c.w.u. ze ródłem na energi  elektryczn Ś 96%, 
 całkowita sprawno ć instalacji c.w.u. ze ródłem na gaz ziemnyŚ 88%, 
 koszt instalacji kolektorów słonecznych ok. ń1 0ŃŃ zł, 
 cena - gaz ziemny 2,16 zł/m3 z VAT, 

 cena – w giel kamienny 9ŃŃ zł/ton  z VAT, 
 cena - energia elektryczna: 0,60 zł/kWh. 
 

 

 

Rysunek 3-15 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.w.u. z węgla kamiennego – bez dotacji 
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Rysunek 3-16 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.w.u. z węgla kamiennego - z 45% dotacją 

 

 

Rysunek 3-17 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.w.u. z energii elektrycznej – bez dotacji 
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Rysunek 3-18 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.w.u. z energii elektrycznej – z dotacją 45% 

 

 

Rysunek 3-19 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.w.u. z gazu ziemnego – bez dotacji 
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Rysunek 3-20 Wykres skumulowanych przepływów pienię nych – c.w.u. z gazu ziemnego – z dotacją 45% 

 

3.5 Energia z biomasy 

Biomasa to substancje pochodzenia ro linnego lub zwierz cego, które ulegaj  biodegradacji, pochodz ce z 
produktów, odpadów i pozostało ci z produkcji rolnej oraz le nej oraz przemysłu przetwarzaj cego ich 
produkty, a tak e inne cz ci odpadów, które ulegaj  biodegradacji. Biomasa jest ródłem energii odnawialnej 
w najwi kszym stopniu wykorzystywanym w Polsce.  
Podobnie sytuacja wygl da w województwie l skim. Na terenie gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny 

biomasa, głównie w postaci drewna opałowego i odpadów drzewnych, poprodukcyjnych, jest wykorzystywana 

w mniejszym stopniu. Na potrzeby niniejszego opracowania oszacowano, e jej udział w bilansie paliwowym 
miasta mo e kształtować si  na poziomie ń% (bez uwzgl dnienia spalania biomasy w systemie 
ciepłowniczym). 
 

W Polsce z ń ha u ytków rolnych zbiera si  rocznie ok. ńŃ ton biomasy, co stanowi równowarto ć ok. 5 ton 

w gla kamiennego. Podczas jej spalania wydzielaj  si  niewielkie ilo ci zwi zków siarki i azotu. Powstaj cy 
gaz cieplarniany - dwutlenek w gla jest asymilowany przez ro liny wzrastaj ce na polach, czyli jego ilo ć w 
atmosferze nie zwi ksza si . Zawarto ć popiołów przy spalaniu wynosi ok. ń% spalanej masy, podczas gdy 
przy spalaniu gorszych gatunków w gla si ga nawet 2Ń%. 
źnergi  z biomasy mo na uzyskać poprzezŚ 

 spalanie biomasy ro linnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i innych, 

słoma, specjalne uprawy ro lin energetycznych), 
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 wytwarzanie oleju opałowego z ro lin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów 
energetycznych, 

 fermentacj  alkoholow  np. trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego 
poddaj cego si  takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych, 

 beztlenow  fermentacj  metanow  odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub 

przemysłu spo ywczego). 
Obecnie w Polsce wykorzystywana w przemy le energetycznym biomasa pochodzi z dwóch gał zi gospodarkiŚ 
rolnictwa i le nictwa. Najpowa niejszym ródłem biomasy s  odpady drzewne i słoma. Cz ć odpadów 
drzewnych wykorzystuje si  w miejscu ich powstawania (przemysł drzewny), głównie do produkcji ciepła lub 
pary u ytkowanej w procesach technologicznych.  
W przypadku słomy, szczególnie cenne energetycznie, a zupełnie nieprzydatne w rolnictwie, s  słomy 
rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa. Rocznie polskie rolnictwo produkuje ok. 25 mln ton słomy. 
Od kilku lat obserwuje si  w Polsce zainteresowanie upraw  ro lin energetycznych takich jak np. wierzba 
energetyczna. 

Ró norodno ć materiału wyj ciowego i konieczno ć dostosowania technologii oraz mocy powoduje, 

i  biopaliwa wykorzystywane s  w ro nej postaci. Źrewno w postaci kawałkowej, rozdrobnionej (zr bków, 
cinków, wiórów, trocin, pyłu drzewnego) oraz skompaktowanej (brykietów, peletów). Słoma i pozostałe 

biopaliwa z ro lin niezdrewniałych s  wykorzystywane w postaci sprasowanych kostek i balotów, sieczki jak 
te  brykietów i peletów. 
Obecnie potencjał biomasy stałej zwi zany jest z wykorzystaniem nadwy ek słomy oraz odpadów drzewnych, 
dlatego te  wykorzystanie ich skoncentrowane jest na obszarach intensywnej produkcji rolnej i drzewnej. 
Jednak rozwój energetycznego wykorzystania biomasy powoduje wyczerpanie si  potencjału biomasy 
odpadowej, a wówczas przewiduje si  intensywny rozwój upraw szybko rosn cych ro lin na cele energetyczne. 
Aktualnie zakładane s  plantacje ro lin energetycznych (szybko rosn ce uprawy drzew i traw). 

Potencjał energetyczny biomasy mo na podzielić na dwie grupyŚ 
 plantacje ro lin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza, rzepak, ziemniaki, 

wierzba krzewiasta, topinambur), 

 organiczne pozostało ci i odpady, a w tym pozostało ci ro lin uprawnych. 
Potencjał teoretyczny jest to inaczej potencjał surowcowy, dotyczy oszacowania ilo ci biomasy, któr  
teoretycznie mo na by na danym terenie wykorzystać energetycznie. Przy obliczaniu potencjału teoretycznego 
biomasy nale y kierować si  równie  do wiadczeniem eksperckim, które umo liwi oszacowanie tej wielko ci z 
mniejszym bł dem. 
Potencjał techniczny stanowi t  ilo ć potencjału surowcowego, która mo e być przeznaczona na cele 
energetyczne po uwzgl dnieniu technicznych mo liwo ci jego pozyskania, a tak e uwzgl dniaj c inne aktualne 
uwarunkowania dla jego wykorzystania. Przy obliczeniu potencjału technicznego uwzgl dniono nast puj ce 
zało eniaŚ 

 Z jednego drzewa w wieku r bnym uzyskać mo na 54 kg drobnicy gał ziowej, 59 kg chrustu oraz ń66 
kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmuj c rednio liczb  4ŃŃ drzew na 1 hektarze, daje to 111 

t/ha drewna. Przyj to, e z ńha mo na pozyskać 5Ń t drewna, ilo ć t  przyjmuje si  dla 5% powierzchni 

lasów rosn cych na obszarze miasta.  

 Ponadto w lasach stosowane s  ci cia przedr bne i piel gnacyjne. Przyj to, e z ci ć przedr bnych i 
piel gnacyjnych uzyskuje si  ń2t/ha drewna i wielko ć ta dotyczy ńŃ% powierzchni lasów. 
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 Opieraj c si  na danych literaturowych przyj to 3Ń% potencjału słomy zebranej jako mo liwej 
do przeznaczenia na cele energetyczne, stanowi to bezpieczny próg. 

 Z uwagi na wykorzystywanie siana w produkcji zwierz cej zało ono, e jedynie 5% siana z ł k mo e 
być wykorzystane do celów energetycznych. 

 Cało ć teoretycznego potencjału pozyskiwania drewna z piel gnacji sadów oraz przycinania drzew 
przydro nych jest równa potencjałowi technicznemu. 

Ponadto przyj to na podstawie analiz własnych, e ń MW mocy odpowiada produkcji ciepła wynosz cej 7 000 

żJ. Zakładaj c procesy bezpo redniego spalania, sprawno ć urz dze  kotłowych przyj to na poziomie 8Ń%. 
W zakresie drewna opałowego i zr bków drzewnych proponuje si  pełne wykorzystanie potencjału tego paliwa. 
Biomas  mo na u ytkować w małych i rednich kotłowniach, z których zasilane mog  być obiekty mieszkalne, 
u yteczno ci publicznej lub produkcyjne.  
W przypadku wyst powania w gospodarstwach rolnych niewykorzystanego potencjału słomy proponuje si  jej 
u ytkowanie lokalne do celów grzewczych poprzez spalanie w kotłach na słom . 
 

 
Uprawy energetyczne 

W Polsce mo na uprawiać nast puj ce gatunki ro lin energetycznych: 

 wierzba z rodzaju Salix viminalis, 

 lazowiec pensylwa ski, 
 ró a wielokwiatowa, 
 słonecznik bulwiasty (topinambur), 
 topole, 

 robinia akacjowa, 

 trawy energetyczne z rodzaju Miscanthus. 

 

Spo ród wymienionych gatunków tylkoŚ wierzba, lazowiec pensylwa ski i w niewielkim stopniu słonecznik 
bulwiasty s  szerzej uprawiane na gruntach rolnych. Obecnie, najpopularniejsz  ro lin  uprawian  w Polsce do 
celów energetycznych jest wierzba krzewiasta w ró nych odmianach. Źlatego te  w dalszych rozwa aniach 
przyj to okre lenie mo liwo ci i ograniczenia produkcji biomasy na u ytkach rolnych wła nie w odniesieniu do 
wierzby. 

Wierzb  z rodzaju Salix viminalis mo na uprawiać na wielu rodzajach gleb, od bielicowych gleb piaszczystych 
do gleb organicznych. Wa nym przy tym jest, aby plantacje wierzby zakładane były na u ytkach rolnych dobrze 
uwodnionych. Optymalny poziom wód gruntowych przeznaczonych pod upraw  wierzby energetycznej toŚ 

 100-130 cm dla gleb piaszczystych, 

 160-190 cm dla gleb gliniastych. 

Mo liwo ci produkcyjne z ń ha uprawianej wierzby krzewiastej zale  głównie odŚ 
 stanowiska uprawowego (rodzaj gleby, poziom wód gruntowych, przygotowanie agrotechniczne, pH 

gleb, itp.) 

 rodzaju i odmiany sadzonek w konkretnych warunkach uprawy, 

 sposobu i ilo ci rozmieszczania karp na powierzchni uprawy. 
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Według danych literaturowych z ń hektara mo na otrzymać około 3Ń ton przyrostu suchej masy rocznie. 
W opracowaniach pojawiaj  si  równie  mniej optymistyczne dane, które mówi  o 15 tonach suchej masy. 

Oczywi cie dane te podawane s  przy ró nych okre lonych warunkach, lecz mo na liczyć, e bezpieczna 
wielko ć rocznego zbioru suchej masy wierzby z ń hektara to 2Ń ton. 

Źla okre lonej warto ci opałowej przyj tej na poziomie ń8 żJ/t suchej masy (warto ć opałowa drastycznie si  

zmienia w zale no ci od zawarto ci wilgoci w biomasie, od 6,5 żJ/t przy wilgotno ci 6Ń% do ok. 18 GJ/t przy 

wilgotno ci ńŃ% masy całkowitej). Przy takich zało eniach mo na przyj ć, e z ń ha upraw wierzby krzewiastej 
mo na otrzymać ok. 36Ń żJ energii paliwa na rok. 

 
 

3.6 Energia z biogazu 

We wszelkich odpadach organicznych lub odchodach zawieraj cych w glowodany, a w szczególno ci celuloz  i 
cukry, w okre lonych warunkach zachodz  procesy biochemiczne nazywane fermentacj . Żermentacj  wywołuj  
nale ce do ró nych gatunków bakterie, których działanie i znaczenie w tym procesie jest bardzo zró nicowane, 
a nawet przeciwstawne. 

Teoretycznie w wyniku fermentacji ń62 g celulozy otrzymuje si  ń35 dm3 gazu zawieraj cego 5Ń% palnego 
metanu.  

Proces, w skutek którego wytwarzany jest biogaz, polega na fermentacji beztlenowej wywoływanej dzi ki 
obecno ci tzw. bakterii metanogennych, które w sprzyjaj cych warunkachŚ temperatura rz du 3Ń – 35°C 
(fermentacja mezofilna) lub 52 – 55°C (fermentacja termofilna), odczyn oboj tny lub lekko zasadowy (pH 7 – 

7,5), czas retencji (przetrzymania substratu) wynosz cy ń2-36 dni dla fermentacji mezofilnej oraz 12-14 dni dla 

fermentacji termofilnej, brak obecno ci tlenu i wiatła zamieniaj  zwi zki pochodzenia organicznego w biogaz 
oraz substancje nieorganiczne. 

żłównymi składnikami tak powstaj cego biogazu s  metan, którego zawarto ć w zale no ci od technologii jego 
wytwarzania oraz rodzaju fermentowanych substancji mo e zmieniać si  w szerokim zakresie od 4Ń do 85% 
(przewa nie 55 – 65%), pozostał  cz ć stanowi dwutlenek w gla oraz inne składniki w ilo ciach ladowych. 
Źzi ki tak wysokiej zawarto ci metanu w biogazie, jest on cennym paliwem z energetycznego punktu widzenia, 
które pozwala zaspokoić lokalne potrzeby zwi zane m.in. z jego wytwarzaniem. Warto ć opałowa biogazu 
najcz ciej waha si  w przedziale ń9,8 – 23,4 MJ/m3, a przy separacji dwutlenku w gla z biogazu jego warto ć 
opałowa mo e wzrosn ć nawet do warto ci porównywalnej z sieciowym gazem ziemnym typu ź (dawniej żZ-

5Ń). Nale y tu zaznaczyć, e produkcja biogazu jest cz sto efektem ubocznym wynikaj cym z konieczno ci 
utylizacji odpadów w sposób mo liwie nieszkodliwy dla rodowiska. Jedynie w przypadku wysypisk odpadów 
fermentacja beztlenowa jest procesem samoistnym i niekontrolowanym. 
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3.7 Możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych 

Na podstawie zebranych ankiet z zakładów przemysłowych nie stwierdzono mo liwo ci zagospodarowania 
ciepła odpadowego z instalacji odpadowych. Zagospodarowanie ciepła odpadowego oraz poprawa 

efektywno ci wykorzystania tego ciepła w  zakładach przemysłowych le y w gestii przedsi biorców. 
 

4. Zakres współpracy mi dzy gminami 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w chwili obecnej wyst puj  trzy sieciowe no niki 
energii – energia elektryczna, gaz ziemny i ciepło sieciowe. żmina s siaduje z nast puj cymi gminamiŚ 

 Gmin  żierałtowice, 

 Miastem Knurów, 

 żmin  Ornontowice, 

 Miastem Orzesze, 

 żmin  Pilchowice, 

 Miastem Rybnik, 

 Miastem ory. 

 

Na wysłane zapytania dotycz ce zakresu współpracy mi dzy gminami odpowiedziały wszystkie gminy. 

 

Poni ej dokonano opisu powi za  systemów energetycznych na podstawie otrzymanych odpowiedzi na 
pisma skierowane do s siednich gmin, jak równie  informacji uzyskanych od przedsi biorstw energetycznych. 

 

 

żierałtowice 

Gmina żierałtowice ma powi zania z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie 

systemu elektroenergetycznego. Wyst puj  powi zania sieciami napowietrznymi ńńŃ kV spółki TAURON 
Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach. 

Gmina żierałtowice nie wyklucza mo liwo ci współpracy z gmin  Czerwionka-Leszczyny w zakresie 

rozbudowy systemów energetycznych i inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. 
Gmina posiada aktualne Zało enia do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  i paliwa gazowe, 

w którym zawarto powy sze informacje. 
 

 

Knurów 

Miasto Knurów ma powi zania z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie systemów 
ciepłowniczego, gazowniczego i elektroenergetycznego.  
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Źla systemu ciepłowniczego wyst puj  powi zania za po rednictwem sieci Przedsi biorstwa 
Energetycznego MEGAWAT Sp. z o.o. 

Źla systemu gazowniczego istniej  powi zania poprzez sieci ruroci gów podwy szonego redniego 
Polskiej Spółki żazownictwa Sp. z o. o. 

Źla systemu elektroenergetycznego istniej  powi zania poprzez linie kablowe SN 20 kV, linie 

napowietrzne SN 2Ń kV, a tak e linie napowietrzne ńńŃ kV spółki TAURON Źystrybucja S. A. Oddział 
w Gliwicach. 

Miasto Knurów nie wyklucza mo liwo ci współpracy z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny 

w zakresie rozbudowy systemów energetycznych i inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. 
Miasto Knurów posiada Projekt zało e  do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  i paliwa 

gazowe, w którym zawarto powy sze informacje. Miasto jest w trakcie opracowywania aktualizacji tego 

dokumentu. 

 

 

Ornontowice 

Gmina Ornontowice ma powi zania z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie systemu 

elektroenergetycznego. Wyst puj  powi zania sieciami napowietrznymi SN 2Ń kV spółki TAURON 
Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach.  

Gmina Ornontowice obecnie nie planuje współpracy z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny 

w zakresie rozbudowy systemów energetycznych i inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. 
Gmina posiada Zało enia do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  i paliwa gazowe, w którym 

zawarto powy sze informacje. 
 

 

Orzesze 

Miasto Orzesze ma powi zania z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie systemu 

gazowniczego i elektroenergetycznego. 

Źla systemu gazowniczego istniej  powi zania poprzez gazoci g podwy szonego redniego ci nienia 

Polskiej Spółki żazownictwa Sp. z o. o. 
Źla systemu elektroenergetycznego istniej  powi zania poprzez linie wysokiego napi cia 220 kV 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. relacji Wielopole – Kopanina, Liskovec – Kopanina oraz linie 

napowietrzne SN 2Ń kV spółki TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach. 
Miasto Orzesze informuje, e po przeanalizowaniu zakresu oraz zasad rozbudowy systemów 

energetycznych lub innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony rodowiska mo e wzi ć pod uwag  
współprac  z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny. 

 

 

Pilchowice 

Gmina Pilchowice ma powi zania z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie systemu 

elektroenergetycznego. Wyst puj  powi zania poprzez linie napowietrzne 110 kV oraz linie napowietrzne SN 

2Ń kV spółki TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach. 
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Gmina Pilchowice informuje, i  nie planuje współpracy z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w 

zakresie rozbudowy systemów energetycznych i inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. 
 

 

Rybnik 

Miasto Rybnik ma powi zania z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie systemu 

gazowniczego i elektroenergetycznego.  

Źla systemu gazowniczego istniej  powi zania poprzez gazoci gi podwy szonego redniego ci nienia 
Polskiej Spółki żazownictwa Sp. z o. o. 

Źla systemu elektroenergetycznego istniej  powi zania poprzez linie wysokiego napi cia 220 kV 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. relacji Wielopole – Kopanina, Wielopole – Moszczenica, a tak e 
linie napowietrzne 110 kV oraz linie napowietrzne SN 20 kV spółki TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w 
Gliwicach. 

Miasto Rybnik informuje, i  nie wyklucza mo liwo ci współpracy z żmin  i Miastem Czerwionka-

Leszczyny w zakresie rozbudowy systemów energetycznych i inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. 
Miasto Rybnik posiada zaktualizowane Zało enia do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  i 

paliwa gazowe, w którym zawarto powy sze informacje. 
 

 

ory 

Miasto ory ma powi zania z żmin  i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie systemu 

elektroenergetycznego. Wyst puj  powi zania poprzez linie wysokiego napi cia 220 kV Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S. A. relacji Liskovec – Kopanina, Moszczenica – Wielopole oraz linie napowietrzne 

SN 2Ń kV spółki TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach. 
Miasto ory informuje, i  jest otwarta na korzystne propozycje dotycz ce mo liwo ci współpracy 

w zakresie ochrony rodowiska. 
Miasto ory posiada zaktualizowane Zało enia do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  

i paliwa gazowe, w którym zawarto powy sze informacje. 
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5. Przedsi wzi cia racjonalizuj ce u ytkowanie paliw i energii 

5.1 Propozycja przedsięwzięć w grupie „użyteczność publiczna” - możliwości 
stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

Zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2Ńńń r. o efektywno ci energetycznej jednostka sektora publicznego, 
realizuj c swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze rodków poprawy efektywno ci energetycznej z wymienionych 

poni ejŚ 
ń) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsi wzi cia słu cego poprawie efektywno ci 
energetycznej; 

2) nabycie nowego urz dzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzuj cych si  niskim zu yciem energii oraz niskimi 
kosztami eksploatacji; 

3) wymiana eksploatowanego urz dzenia, instalacji lub pojazdu na urz dzenie, instalacj  lub pojazd, o których mowa 
w pkt. 2, albo ich modernizacja; 

4) nabycie lub wynaj cie efektywnych energetycznie budynków lub ich cz ci albo przebudowa lub remont 
u ytkowanych budynków, w tym realizacja przedsi wzi cia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 

listopada 2ŃŃ8 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Źz. U. Nr 223, poz. ń459, z 2ŃŃ9 r. Nr ń57, poz. ń24ń 
oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493); 

5) sporz dzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca ń994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni 

u ytkowej powy ej 5ŃŃ m2, których jednostka sektora publicznego jest wła cicielem lub zarz dc . 
 

Ponadto zgodnie z Art. ńŃ ust. 3 jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych rodkach poprawy 
efektywno ci energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo 

przyj ty w danej miejscowo ci. 
 

W celu okre lenia potencjału racjonalizacji zu ycia energii niezb dne było wyznaczenie stanu aktualnego w 
zakresie zu ycia mediów energetycznych oraz wody. 
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5.1.1 Zakres analizowanych obiektów 

Oceny stanu istniej cego dokonano na podstawie informacji zebranych z 34 obiektów u yteczno ci publicznej. 
Pełne i jednoznaczne dane dotycz ce podstawowych parametrów budynku (powierzchnia u ytkowa, 
ogrzewana) i zu ycia mediów energetycznych w latach 2Ńń2 -2014 uzyskano od 34 obiektów. W skład 
analizowanych budynków wchodz Ś 

Tabela 5-1 Wykaz obiektów u yteczności publicznej 

L.p. Identyfikator 
Powierzchnia 

ogrzewana 
[m2] 

Przeznaczenie 
obiektu 

Nazwa  Ulica 

1 ZS5Belk 3 178,90 edukacja Zespół Szkół nr 5 w Bełku Bełk, Szymochy ń5 

2 P7 496,65 edukacja 
Przedszkole nr 7 im. Skarbnikowa 
Willa 

Mły ska 2 

3 OSPCzerw 297,52 inne Remiza OSP Czerwionka Kołł taja 4 

4 P8Kol 550,00 edukacja 
Przedszkole Nr 8 im. Krasnala 
Hałabały - Kołł taja 2 

Kołł taja 2 

5 P8Zab 804,00 edukacja 
Przedszkole Nr 8 im. Krasnala 
Hałabały - Zabrza ska 25 

Zabrza ska 25 

6 G6 2 436,00 edukacja 
Gimnazjum nr 6 w Czerwionce - 
Leszczynach 

Kołł taja ń 

7 BPf2 110,00 kultura Biblioteka Publiczna - Filia nr 2 Borowa 4 

8 BPStan 66,00 kultura Biblioteka Publiczna - Stanowice 
Stanowice, 
Powsta ców ń6 

9 P10 1 451,48 edukacja 
Przedszkole Nr 10 im. J. Tuwima w 
Czerwionce-Leszczynach 

Jana Pawła II ń8 

10 P11 1 671,48 edukacja 
Przedszkole nr 11 im. Jana 
Brzechwy w Czerwionce-
Leszczynach 

Morcinka 6 

11 ZS3 4 422,23 edukacja Zespół Szkół nr 3 Szkolna 3 
12 P6 2 105,07 edukacja Przedszkole nr 6 Pod Jarz bin  Wolno ci ńń 
13 OPS 350,70 inne O rodek Pomocy Społecznej 3 Maja 36b 

14 OPS_PWD 194,85 inne 
O rodek Pomocy Społecznej (Punkt 
Terenowy Pracowników Socjalnych 
oraz Placówka Wsparcia Źziennego) 

Pojdy 35a 

15 CKE 3 413,23 kultura 
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w 
Czerwionce-Leszczynach 

3 Maja 36a 

16 DKCzerw 915 kultura Dom Kultury w Czerwionce Wolno ci 2 
17 DKLesz 658,57 kultura Dom Kultury w Leszczynach Ligonia 2a 

18 WDKSzcz 564,00 kultura 
Wiejski Dom Kultury w 
Szczejkowicach 

Szczejkowice, 
Rybnicka 7 

19 ZDiSKPol 992 inne 
Zarz du Źróg i Słu b Komunalnych 
- Polna 6 

Polna 6 

20 TargLesz 31 inne 
Targowisko Miejskie - Szalety 
Publiczne w dzielnicy Leszczyny 

Morcinka 

21 TargCzerw 192,00 inne 
Targowisko Miejskie - budynek 
administracyjno-socjalny w 
dzielnicy Czerwionka 

3 Maja 

22 OZDeb 445,95 zdrowie O rodek Zdrowia w Ź bie sku Odrodzenia 12 

23 G2 3 754,00 edukacja Gminazjum nr 2 Ogrodowa 6 
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L.p. Identyfikator 
Powierzchnia 

ogrzewana 
[m2] 

Przeznaczenie 
obiektu 

Nazwa  Ulica 

24 PBelk 805,00 edukacja Przedszkole w Bełku Bełk, Ko cielna 4 
25 MOSiRBelk 236,00 sport MOSiR Bełk - Budynek klubowy Bełk, żłówna 

26 MOSiRplyw 4 273,00 sport MOSiR - Kryta pływalnia 3 Maja 36a 

27 MOSiRCzerw 2 195,00 sport 
MOSiR Czerwionka - Budynek 
klubowy 

Wolno ci 2a 

28 MOSiRLesz 294,40 sport 
MOSiR Leszczyny - Budynek 
klubowy 

Leszczyny, Brzozowa 

29 MOSiRSzcz 63,20 sport 
MOSiR Szczejkowice - Budynek 
klubowy 

Szczejkowice, 
Gliwicka 

30 MOSiRPalo 170,60 sport 
MOSiR Palowice - Budynek 
klubowy 

Palowice, Ź bowa 

31 MOSiRStan 115,70 sport 
MOSiR Stanowice - Budynek 
klubowy 

Stanowice, 1 Maja 

32 ZS2 4 610,18 edukacja Zespół Szkół nr 2 Żurgoła 7ń 

33 ZS1 4 145,91 edukacja 
Zespół Szkół nr ń w Czerwionce - 
Leszczynach 

Pojdy 77c 

34 SPStan 2 123,00 edukacja Szkoła Podstawowa w Stanowicach 
Stanowice, Szkolna 
17a 

 

 

5.1.2 Analiza sumarycznego kosztu oraz zu ycia energii i wody w grupie 

Ł czne koszty wody, mediów energetycznych i eksploatacji urz dze  energetycznych  
w analizowanej populacji obiektów u yteczno ci publicznej gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny wyniósł w 
2014 roku ponad 3 020 781,57  tys. zł/rok. Najwy szy koszt zwi zany był ze zu yciem ciepła sieciowego – 

1 404,7  tys. zł/rok (ok. 47%), oraz energii elektrycznej 763,5  tys. zł/rok (ok. 25%), wody – 254,1  tys. zł/rok 
(ok. 8%) i gazu – 226,1  tys. zł/rok (ok. 7%). Struktur  kosztów dla całej populacji obiektów przedstawiono na 
poni szym rysunku.  
 

 

Rysunek 5-1 Struktura kosztów w grupie obiektów 
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Tabela 5-2 Struktura kosztów w grupie 

Woda 254 079,17 

Gaz 226 125,73 

Ciepło sieciowe 1 404 700,14 

Energia elektryczna 763 536,46 

Paliwa stałe 93 678,42 

Gaz płynny 47 808,87 

Inne 230 852,78 
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Rysunek 5-2 Koszty wody i poszczególnych mediów energetycznych w analizowanej grupie obiektów w latach 2012 - 
2014 

 

Ł czne zu ycie energii w analizowanej populacji obiektów u yteczno ci publicznej gminy i miasta 

Czerwionka - Leszczyny wyniosło w roku 2Ńń4 roku 31 481,06 żJ/rok. Najwy sze zu ycie zwi zane było ze 
zu yciem ciepła sieciowego – 19 620,96 GJ/rok (ok. 62%), oraz energii elektrycznej – 4 407,69 GJ/rok (ok. 

14%) i gazu – 3 388,79 GJ/rok (ok. 11 %). Struktur  zu ycia energii i paliw dla całej populacji obiektów 
przedstawiono na poni szym rysunku. 
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Rysunek 5-3 Struktura zu ycia paliw i energii w analizowanej grupie obiektów 

 

Tabela 5-3 Struktura zu ycia paliw i energii w analizowanej grupie obiektów 

 
Struktura zu ycia w grupie [żJ/rok] 

Gaz 3 388,79 

Ciepło sieciowe 19 620,96 

Energia elektryczna 4 407,69 

Paliwa stałe 3 669,64 

Olej opałowy 393,98 

 

 

Gaz 

11% 

Ciepło sie iowe 

62% 

Energia elektryczna 

14% 

Paliwa stałe 

12% 

Gaz pły y 

1% 
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Rysunek 5-4 Zu ycie wody, paliw i energii w grupie analizowanych obiektów 
w latach 2012 – 2014 
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5.1.3 Zu ycie i koszty energii elektrycznej 

 

Tabela 5-4  Zu ycie i koszty energii elektrycznej w analizowanej grupie obiektów w roku 2014 

Ilo ć obiektówŚ 34 

Zu ycie energii 
 [kWh] 

Min 230,00 

rednia 36 407,37 

Max 413 648,00 

Suma 1 201 443,26 

 
Jednostkowe zu ycie energii 

 [kWh/m2] 

Min 1,92 

rednia 26,04 

Max 116,98 

 
Koszty energii 

[zł] 
Min 700,40 

rednia 22 456,95 

Max 248 189,00 

Suma 763 536,46 

 

Jednostkowa cena energii/paliw 
  

[zł/kWh] 

Min 0,39 

rednia 0,62 

Max 3,20 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono jednostkowe wartości kosztów, zużycia energii oraz emisji 
ekwiwalentnej  CO2 związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej. 
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Rysunek 5-5 Jednostkowe koszty energii elektrycznej 

 

Rysunek 5-6 Jednostkowe zu ycie energii elektrycznej 
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Rysunek 5-7 Jednostkowa emisja ekwiwalentna CO2 

 

Rysunek 5-8 Porównanie kosztów jednostkowych energii elektrycznej w poszczególnych obiektach u yteczności 
publicznej 
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Rysunek 5-9 Porównanie jednostkowego zu ycia energii elektrycznej w poszczególnych obiektach u yteczności 
publicznej 

 

Rysunek 5-10 Porównanie jednostkowej emisji ekwiwalentnej CO2 związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej 
w poszczególnych obiektach 
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Rysunek 5-11 Ceny energii elektrycznej w analizowanych budynkach 
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5.1.4 Zu ycie i koszty gazu ziemnego 

Tabela 5-5 Zu ycie i koszty gazu w analizowanej grupie obiektów w roku 2013 

 

 
Ilo ć obiektówŚ 10 

Zu ycie gazu 

 [m
3
] 

Min 978,00 

rednia 9 682,27 

Max 32 841,00 

Suma 96 822,70 

 
 
 

Jednostkowe zu ycie gazu 

 [m
3
/m

2
] 

Min 0,22 

rednia 4,37 

Max 17,33 

 
Koszty gazu 

[zł] 

Min 2 716,48 

rednia 22 612,57 

Max 67 806,26 

Suma 226 125,73 

 

Jednostkowa cena gazu 
  

[zł/m3
] 

Min 1,99 

rednia 2,34 

Max 5,99 
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Rysunek 5-12 Jednostkowe koszty gazu 

 

Rysunek 5-13 Jednostkowe zu ycie gazu w analizowanych obiektach 
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Rysunek 5-14 Jednostkowa emisja ekwiwalentna 

 

Rysunek 5-15 Koszty jednostkowe gazu 
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Rysunek 5-16 Jednostkowe zu ycie gazu w analizowanych obiektach 

 

Rysunek 5-17 Jednostkowa emisja ekwiwalentna 
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5.1.5 Zu ycie i koszty ciepła sieciowego 

 

Tabela 5-6 Zu ycie i koszty ciepła sieciowego w analizowanej grupie obiektów w roku 2013 

Ilo ć obiektówŚ 13 

Zu ycie ciepła 

 [GJ] 

Min 150,00 

rednia 1 509,30 

Max 8 879,00 

Suma 19 620,96 

 

Jednostkowe zu ycie ciepła 

 [GJ/m2] 

Min 0,12 

rednia 0,66 

Max 2,08 

 

Koszty ciepła 

[zł] 
Min 14 005,86 

rednia 108 053,86 

Max 337 437,58 

Suma 1 404 700,14 

 

Jednostkowa cena ciepła 
  

[zł/GJ] 

Min 38,00 

rednia 71,59 

Max 315,89 
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Rysunek 5-18 Koszty jednostkowe ciepła sieciowego 

 

Rysunek 5-19 Jednostkowe zu ycie ciepła sieciowego w obiektach 
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Rysunek 5-20 Jednostkowa emisja ekwiwalentna CO2 

 

Rysunek 5-21 Koszty jednostkowe zu ycia ciepła sieciowego 
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Rysunek 5-22 Jednostkowe zu ycie ciepła w poszczególnych obiektach 

 

Rysunek 5-23 Jednostkowa emisja ekwiwalentna CO2 
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Rysunek 5-24 Cena jednostkowa ciepła sieciowego w poszczególnych obiektach 

 

 

5.1.6 Zu ycie i koszty wody 

Tabela 5-7 Zu ycie i koszty wody w analizowanej grupie obiektów w roku 2014 

 
Ilo ć obiektówŚ  

Zu ycie wody 
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Min 21,00 

rednia 667,00 

Max 7 407,00 

Suma 21 351,92 

 
Jednostkowe zu ycie wody 
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Min 0,07 

rednia 0,45 

Max 10,59 

 
Koszty wody 

[zł] 
Min 2,85 

rednia 11,90 

Max 20,10 

Suma 254 079,17 
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Rysunek 
5-25 Koszty jednostkowe 

 

Rysunek 5-26 Zu ycie jednostkowe wody 
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Rysunek 5-27 Koszty jednostkowe wody 

 

Rysunek 5-28 Zu ycie jednostkowe wody 
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Rysunek 5-29 Cena jednostkowa wody 

 

 

5.1.7 Zarz dzanie energi  w budynkach u yteczno ci publicznej 

Niezale nie od realizacji działa  termomodernizacyjnych w gminie i mie cie Czerwionka - Leszczyny 

proponuje si  realizacj  programu „Zarządzania energią w budynkach u yteczności publicznej”. 
Zarz dzanie budynkami odbywa si  na dwóch poziomachŚ zarz dzania pojedynczym budynkiem, 

zarz dzania zespołem budynków (zwi zane z długoterminowymi decyzjami, cz sto o charakterze 

strategicznym). Zarz dzanie budynkiem z punktu widzenia energii to m. in.Ś 
- okre lenie zu ycia poszczególnych no ników energii, 
- okre lenie sezonowych zmian zu ycia energii, 
- okre lenie sposobów zmniejszenia zu ycia energii (audyt), 
- hierarchizacja przedsi wzi ć maj cych na celu oszcz dno ć energii, 
- wprowadzanie w ycie poszczególnych metod racjonalnej gospodarki energi , 
- dokumentowanie podejmowanych działa , 
- raportowanie. 

Poprzez szkolenia zarz dców oraz zbieranie i analiz  danych dotycz cych budynków istnieje mo liwo ć 
wykorzystania wszystkich opłacalnych (bezinwestycyjnych lub niskonakładowych) mo liwo ci zmniejszenia 
kosztów eksploatacji budynków. Taka baza danych jest równie  niezast pionym narz dziem ułatwiaj cym 
przygotowanie gminnych, powiatowych planów modernizacji budynków u yteczno ci publicznej (okre lenie 
zada  priorytetowych oraz ródeł finansowania i harmonogramu działa ). 

Co mo na osi gn ć poprzez odpowiednie zarz dzanie infrastruktur ? 

- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków, 
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- zmniejszenie zu ycia energii od 3 do ń5% w sposób bezinwestycyjny lub niskonakładowy oraz nawet 
do 6Ń% poprzez działania inwestycyjne, 

- kontrol  nad zarz dzanymi budynkami, 
- popraw  stanu technicznego budynków, 
- zmniejszenie zanieczyszczenia rodowiska wynikaj cego z eksploatacji budynków, 
- uporz dkowanie i skatalogowanie wszystkich zasobów, 
- ujednolicenie formy informacji o zasobach, 

- wiedz  na temat stanu technicznego posiadanych budynków, 
- wiedz  o zu yciu i kosztach mediów w zarz dzanych budynkach, 
- pomoc w przygotowywaniu ró nego rodzaju raportów, 
- pomoc w zaplanowaniu i hierarchizacji inwestycji (przede wszystkim wybór budynków, w których w 

pierwszej kolejno ci powinien zostać wykonany audyt i przeprowadzone prace termomodernizacyjne), 

- pomoc w realizacji polityki zrównowa onego rozwoju w gminach, 
- pomoc w opracowywaniu planów termomodernizacyjnych dla gmin i powiatów. 
 

Odpowiednie zarz dzanie energetyczne w budynkach daje wi c szereg korzy ci, ale i wymaga od 

zarz dcy, administratora oraz u ytkowników podj cia szerokiej gamy działa , współpracy i zaanga owania. 
Źziałania w ramach zarz dzania energetycznego przedstawiono na poni szym schemacieŚ 
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Rysunek 5-30Schemat działań w ramach zarządzania energią 

 

 

5.1.8 Opis mo liwo ci stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej 

Źo działa  inwestycyjnych zwi zanych z popraw  efektywno ci energetycznej w obiektach u yteczno ci 

publicznej zalicza si  działaniaŚ 

 Dodatkowe zaizolowanie stropu nad najwy sz  kondygnacj  - zmniejszenie strat ciepła przez ten element 

konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej. Je eli wykonanie wspomnianej 

izolacji nie jest mo liwe bez naruszania pokrycia dachu, nale y to przedsi wzi cie poł czyć z remontem 

pokrycia. 

 Dodatkowe zaizolowanie stropu nad piwnicami - zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji 

budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej od strony piwnic. Przedsi wzi cie to z reguły nie 

wymaga dodatkowych prac remontowych. 

Kontrola zużycia energii 
 rejestracja  uwzgl dnianie warunków pogodowych  ocena zu ycia 

 

Analiza budynku 

 rejestracja danych budynku  diagnoza przybli ona 

 diagnoza szczegółowa  ustalenie wska ników energetycznych 

 

Stworzenie i uzupełnianie „energetycznej” bazy danych obiektu 

Planowanie i koordynacja przedsięwzięć na rzecz oszczędzania energii 

Przedsięwzięcia nieinwestycyjne 
i niskonakładowe 

 optymalizacja czasu przebywania 

u ytkowników w budynku, 
 optymalizacja wykorzystania instalacji (np.: 

regulacja temperatury) 

 stała kontrola techniczna instalacji 
 okresowa weryfikacja umów o 

dostarczanie energii 

 u wiadomienie i umotywowanie 
u ytkowników  - podnoszenie kwalifikacji 

 szkolenie i motywowanie personelu 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

 

 technologie budowlane, instalacyjne, 

technologie o wietleniowe 

 ustalenie list priorytetów 

 planowanie renowacji 

 planowanie finansowania 

 realizacja przedsi wzi ć budowlanych, 
instalacyjnych i elektrotechnicznych 

 doradztwo w zakresie projektowania 
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 Źodatkowe zaizolowanie cian zewn trznych - zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji 

budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej wraz z zewn trzn  warstw  elewacyjn . 

Rozwa anie tego przedsi wzi cia jest szczególnie wskazane w przypadkach kiedy konieczne jest 

wykonanie remontu elewacji zewn trznych. 

 Wymiana okien na nowe o lepszych własno ciach termoizolacyjnych - zmniejszenie strat ciepła przez ten 

element konstrukcji budynku poprzez zast pienie okien istniej cych, oknami o ni szym współczynniku 

przenikania ciepła U. Rozwa anie tego przedsi wzi cia jest szczególnie wskazane w przypadkach kiedy 

okna istniej ce s  w bardzo złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana na nowe. 

 Zamurowanie cz ci okien - zmniejszenie strat ciepła poprzez likwidacj  cz ci otworów okiennych w 

obiekcie. Przedsi wzi cie to powinno być wykonane w taki sposób, aby spełnione były wymagania norm i 

przepisów dotycz ce naturalnego o wietlenia pomieszcze . 

 Uszczelnienie okien i ram okiennych - zmniejszenie strat ciepła spowodowanych nadmiern  infiltracj  

powietrza zewn trznego. Przedsi wzi cie to powinno si  rozwa ać je eli okna istniej ce s  w dobrym 

stanie technicznym lub wymagaj  niewielkich prac remontowych. Uszczelnienia powinny być wykonane w 

taki sposób aby zapewnić wymagane norm  lub odr bnymi przepisami wielko ci strumieni powietrza 

wentylacyjnego w pomieszczeniach. 

 Monta  okiennic lub zewn trznych rolet zasłaniaj cych okna - przedsi wzi cie to mo e być rozpatrywane 

jako alternatywa dla wymiany okien w przypadku, kiedy ich stan techniczny jest zadowalaj cy, a 

współczynnik przenikania ciepła U stosunkowo wysoki 3.Ń W/(m2 K). 

 Monta  tzw. ąwiatrołapówą (otwartych lub zamkni tych dodatkowymi drzwiami) 

 Monta  zagrzejnikowych ekranów refleksyjnych - zmniejszenie strat ciepła przez fragmenty cian 

zewn trznych, na których zainstalowane s  grzejniki i skierowanie ciepła do pomieszczenia. 

Przedsi wzi cie szczególnie polecane dla budynków, w których nie przewiduje si  dodatkowej izolacji 

termicznej na cianach zewn trznych. 

 zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego - zmniejszenie zu ycia ciepła do podgrzewania 

powietrza wentylacyjnego. Wprowadzenie przedsi wzi cia powinno si  rozwa ać w odniesieniu do 

obiektów/pomieszcze  wymagaj cych mechanicznych układów wentylacji. 

 

Źziałania dotycz ce poprawy sprawno ci ródeł ciepła grzewczego (w tym równie  w złów cieplnych) i/lub 

wewn trznych instalacji grzewczychŚ 

 monta  lub wymiana wewn trznej instalacji c.o. - zastosowanie instalacji o małej pojemno ci wodnej 

wyposa onej w nowoczesne grzejniki o rozwini tej powierzchni lub konwekcyjne. 

 monta  systemu sterowania ogrzewaniem - system sterowania powinien umo liwiać co najmniej regulacj  

temperatury wewn trznej w zale no ci od temperatury zewn trznej oraz realizacj  tzw. »obni e  nocnych« 

i »obni e  weekendowych«, 
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 monta  przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z podpionowymi zaworami regulacyjnymi, 

zapewniaj cymi stabilno ć hydrauliczn  wewn trznej instalacji grzewczej, 

 kompletna wymiana istniej cego ródła ciepła opalanego paliwem stałym (w giel, koks) na nowoczesne 

opalane paliwami przyjaznymi dla rodowiska (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, odpady drzewne, 

w giel typu źkogroszek, itp.) 

 

Źziałania dotycz ce ciepłej wody u ytkowejŚ 

 monta  izolacji termicznej na elementach instalacji c.w.u. - zaizolowanie wymienników, zasobników, 

instalacji rozprowadzaj cej i przewodów cyrkulacyjnych c.w.u., 

 monta  zaworów regulacyjnych na rozprowadzeniach c.w.u. zapewniaj cych regulacj  hydrauliczn  

systemu c.w.u., 

 monta  układu automatycznej regulacji c.w.u., układ powinien zapewniać regulacj  temperatury c.w.u. w 

zasobniku oraz przydzielać priorytet grzania c.w.u. - umo liwia to unikni cie zamówienia mocy do celów 

c.w.u., sterować w trybie »Start/Stop« prac  pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w zale no ci od temperatury 

wody na powrocie cyrkulacji do zasobnika, 

 zmiana systemu przygotowania c.w.u. w obiektach z centralnie przygotowywan  c.w.u., a niewielkim jej 

zu yciem, uzasadnione mo e być przej cie z systemu centralnego na lokalne urz dzenia do przygotowania 

c.w.u.. 

 

Źziałania dotycz ce urz dze  technologicznych w kuchniach i pralniachŚ 

Wymiana urz dze  wyposa enia technologicznego na bardziej efektywne, efektywno ć powinna być oceniona 

energetycznie i ekonomicznie, bowiem nie zawsze sprawniejsze urz dzenie zapewnia zmniejszenie kosztów 

uzyskania efektu ko cowego (np. przygotowania posiłku czy te  wyprania okre lonej ilo ci bielizny). W 

rachunku ekonomicznym nale y uwzgl dnić koszty kapitałowe (koszty zakupu nowych, sprawniejszych 

urz dze ). 

 

Źla wiarygodnego rozliczenia efektów wprowadzonych przedsi wzi ć proponuje si  monitorowanie zu ycia 

zgodnie z przyj tymi zasadami (ewidencjonowanie danych w funkcjonuj cej bazie danych). Źane 

wprowadzone do bazy, przed i po wprowadzeniu przedsi wzi ć, stanowić b d  podstaw  rozlicze . Poni ej 

omówiono czynniki koryguj ce zu ycie.  

 

 

 

Stopniodni 

Stopniodni to miara zewn trznych warunków temperaturowych wyst puj cych w danym okresie (tygodnia, 

miesi ca, roku). Wykorzystuje si  je do standaryzowania zu ycia energii do celów grzewczych, dla 
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umo liwienia porówna  pomi dzy kolejnymi sezonami grzewczymi. Stopniodni dla dłu szego przedziału 

czasu (tydzie , miesi c, rok) oblicza si  poprzez sumowanie dziennych warto ci stopniodni. 

Temperatury wewnętrzne w obiekcie 

Proponuje si  wyznaczenie 3 punktów w obiekcie, w których mierzona b dzie temperatura wewn trzna. Jeden 

punkt na korytarzu, kolejny w pomieszczeniu o najwi kszej kubaturze ogrzewanej i ostatni w przeci tnym 

pomieszczeniu u ytkowym obiektu. Jako temperatur  wewn trzn  do celów rozliczeniowych przyjmuje si  

redni  arytmetyczn  ze wspomnianych trzech punktów. Odczytów nale y dokonywać codziennie o stałej 

porze lub zainstalować urz dzenia rejestruj ce. 

Stopień wykorzystania obiektu 

Stopie  wykorzystania obiektu to liczba godzin faktycznego u ytkowania obiektu w stosunku do czasu 

kalendarzowego wyra onego w godzinach w kolejnych miesi cach roku. Mo liwe s  dwa sposoby okre lenia 

godzin u ytkowania obiektuŚ 

 codzienne ewidencjonowanie godzin rozpocz cia i zako czenia u ytkowania obiektu, 

 zdefiniowanie powtarzalnego (np. tygodniowego) harmonogramu u ytkowania obiektu w poszczególnych 

miesi cach roku bazowego i roku rozliczeniowego. 

Rozliczenie efektów wprowadzenia przedsi wzi ć dokonuje si  poprzez porównanie standaryzowanych, 

skorygowanych zu yć energii. Zu ycie standaryzowane to zu ycie odniesione do znormalizowanej ilo ci 

stopniodni (dlatego konieczna jest znajomo ć temperatur zewn trznych i wewn trznych na podstawie których 

wyznacza si  faktyczn  ilo ć stopniodni w sezonie grzewczym aby taka standaryzacja była mo liwa). Zu ycie 

skorygowane, to zu ycie standaryzowane, w którym uwzgl dniono równie  zmienno ć stopnia wykorzystania 

obiektu. Je eli mo liwo ci techniczne s  niewystarczaj ce dla wiarygodnego okre lenia zu ycia 

skorygowanego, poprzestaje si  na okre leniu zu ycia standaryzowanego. 

 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, uzyskaniu podstawowych informacji o stanie obiektów i po 
wprowadzeniu pierwszych przedsi wzi ć nale y ocenić skuteczno ć zrealizowanych działa . To jest pierwszy 
krok do wprowadzenia nowego procesu – monitoringu sytuacji energetycznej budynku. Je eli informacje o 
zu yciu no ników energii i zmianie sytuacji energetycznej aktualizowane s  okresowo, mo liwie cz sto, to 
pojawiaj  si  nowe mo liwo ci w zakresie identyfikacji przedsi wzi ć racjonalizuj cych zu ycie energii. 

Monitoring to proces, którego celem jest gromadzenie informacji, głównie o zu yciu  
i kosztach mediów, w odst pach np.Ś miesi cznych, które b d  pomocne w bie cym zarz dzaniu tymi 
obiektami. Innymi słowy, obserwuj c na bie co zmiany wielko ci zu ywanych mediów oraz ponoszone 
koszty b dzie mo na oceniać stan wykorzystania energii oraz bud etu, wykrywać wszelkie nieprawidłowo ci w 

funkcjonowaniu obiektu i bezzwłocznie reagować, minimalizuj c straty. 
W szczegółach korzy ci z prowadzonego monitoringu toŚ 

- ocena bie cego zu ycia no ników energetycznych, 
- ocena bie cych kosztów zu ycia no ników energetycznych i wody, 
- ocena stopnia wykorzystania bud etu, 
- wykrywanie stanów awaryjnych i nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu obiektu, 
- bie ce okre lenie wpływu realizowanych przedsi wzi ć i podejmowanych działa . 
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Obrazowo schemat post powania w trakcie prowadzenia monitoringu przedstawiono na poni szym 
diagramie (rys. 6-7). Źocelowo, przy du ej ilo ci obiektów monitoring powinien być prowadzony przy pomocy 
systemów automatycznego zbierania danych bezpo rednio do systemów informatycznych. 
 

 
 
Rysunek 5-31 Przykładowy algorytm monitoringu 
 

 

5.1.9 Racjonalizacja w zakresie u ytkowania energii elektrycznej w budynkach u yteczno ci 
publicznej 

Istnieje równie  mo liwo ć uzyskania wymiernych oszcz dno ci w zakresie energii elektrycznej. Jak 
wspomniano wcze niej udział u yteczno ci publicznej w całkowitym zu yciu energii elektrycznej w gminie 

wynosi zaledwie 1%. Potencjał techniczny racjonalizacji zu ycia energii elektrycznej zawiera si  w granicach 
od ń5% do 7Ń%. Wy sze warto ci dotycz  tych budynków, gdzie do o wietlenia stosuje si  jeszcze tradycyjne 
o wietlenie arowe i potencjał redukcji zu ycia na tle innych inwestycji energetycznych jest bardzo opłacalny, 

poniewa  okres zwrotu waha si  zazwyczaj w granicach 3-6 lat. Sytuacja taka ma miejsce, gdy jest spełniony 
wymagany komfort o wietleniowy, ale niestety do wiadczenie pokazuje, e bardzo cz sto wyst puje 
niedo wietlenie pomieszcze  zwłaszcza w obiektach edukacyjnych, które nierzadko si ga 5Ń% wymaganego 
nat enia wiatła.  
Oszcz dno ć kosztów w budynkach u yteczno ci publicznej to płaszczyzna, na której gmina mo e osi gn ć 
najwi cej efektów, poniewa  s  to obiekty utrzymywane wła nie z bud etu miasta. Zaleca si , aby przy planach 

modernizacji ju  na etapie audytu energetycznego wymagać od audytorów rozszerzenia zakresu audytu o cz ć 
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o wietleniow . Jest to działanie ponad standardowy zakres audytu (mo e stanowić zał cznik), natomiast w 

bardzo dokładny sposób pokazuje mo liwo ci osi gni cia korzy ci  w wyniku racjonalizacji zu ycia energii 
wła nie w zakresie modernizacji ródeł wiatła.  
Ponadto poprawa jako ci wiatła to nie tylko efekt w postaci mniejszych rachunków za energi  elektryczn  lecz 
równie  bardzo trudna do zmierzenia korzy ć społeczna, wynikaj ca z poprawy pracy czy nauki wpływaj ca na 
zdrowie osób przebywaj cych w takich pomieszczeniach nierzadko przez wiele godzin w ci gu dnia. 
Przedsi wzi cia racjonalizacji zu ycia energii elektrycznej podejmowane b d  przez gospodarzy budynków w 
aspekcie zmniejszania kosztów energii elektrycznej b d  cz sto w ramach poprawy niedostatecznego 
o wietlenia. 
 Ponadto istnieje olbrzymi potencjał oszcz dzania energii w urz dzeniach biurowych, natomiast nadal 

u ytkownicy tych urz dze  przy ich zakupie nie kieruj  si  ich parametrami energetycznymi. Zaleca si , aby 

wprowadzić procedur  zakupów urz dze  zasilanych energi  elektryczn  na zasadach tzw. zielonych 
zamówie , przy wyborze których efektywno ć energetyczna jest podstawowym poza parametrami u ytkowymi 
elementem decyduj cym o wyborze danego urz dzenia. Źotyczy to przede wszystkim urz dze  biurowych 
u ywanych w szkołach i Urz dzie Miejskim, jak i urz dzeniach AżŹ stosowanych w szkolnych kuchniach.  
 Finansowanie podobne jak w przypadku racjonalizacji zu ycia ciepła musi być realizowane przy 
udziale przede wszystkim rodków miasta, czasami korzysta si  z finansowania przez tzw. ątrzeci  stron ą. 
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6. Podsumowanie/streszczenie w j zyku niespecjalistycznym 

1. Zawarto ć opracowania „Projekt zało e  do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  i paliwa 
gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” odpowiada pod wzgl dem redakcyjnym i 
merytorycznym wymogom Ustawy - Prawo źnergetyczne oraz umowy pomi dzy Gmina i Miastem 

Czerwionka – Leszczyny a Żundacj  na rzecz źfektywnego Wykorzystania źnergii w Katowicach. 
 

2. Liczba ludno ci gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny wynosi około 42 tysi ce mieszka ców.  
 

3. Stan powietrza atmosferycznego w gminie Czerwionka - Leszczyny przedstawia si  jako dostateczny. 
żłównym problemem z zakresu emisji zanieczyszcze  do atmosfery ze ródeł zlokalizowanych w gminie 
jest niska emisja zanieczyszcze  z palenisk przydomowych, która wyra a si  w podwy szonym st eniu 
pyłu zawieszonego. 

 

4. Z analizy kosztów ciepła wynika, e najta szymi no nikami energii w chwili obecnej s  słoma, biomasa 
oraz w giel. Umiarkowane koszt wi  si  z ogrzewaniem budynków gazem ziemnym i ciepłem 
sieciowym. Najdro szymi no nikami energii jest olej opałowy oraz energia elektryczna, gazem płynnym 
(LPG).  

 

5. W gminie i miasta Czerwionka - Leszczyny scentralizowany system ciepłowniczy zlokalizowany jest na 
terenie miejskim.  Miejski system ciepłowniczy zaopatrywany jest w ciepło ze ródeł przedsi biorstw Pź 
MEGAWAT oraz PEC Jastrz bie, które posiadaj  koncesj  na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucj  oraz 
obrót ciepłem.  

 
 

Pź MźżAWAT posiada nast puj ce ródła ciepłaŚ 
 Z-ń Ciepłownia „Ź bie sko”, 
 Z-2 źlektrociepłownia „Knurów”, 
 Z-3 Ciepłownia „Szczygłowice”. 

 

Na podstawie informacji uzyskanych z Pź MźżAWAT przedsi biorstwo planuje realizacj  inwestycji na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie infrastruktury ciepłowniczejŚ 

 wymiana sieci ul. Wolno ci - wymiana wyeksploatowanej sieci cieplnej (technologia tradycyjna, 

kanałowa) na sieć w technologii preizolowanej, 
 wymiana sieci magistrali „Ku nia” (teren KWK) likwidacja kolektorów w SWC – wymiana 

wyeksploatowanej sieci napowietrznej na sieć w technologii preizolowanej, 
 wymiana sieci ul. Kopalniana do komory K2 - wymiana wyeksploatowanej sieci na sieć w 

technologii preizolowanej, 

 zabudowa kompensatora ul. Rostka - zwi kszenie bezpiecze stwa dostaw ciepła do odbiorców 
(wymiana na nowe w technologii preizolowanej), 

 wymiana sieci ul. 3 Maja - wymiana wyeksploatowanej sieci na sieć w technologii preizolowanej, 
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 wymiana sieci zasilaj cej ZSZ - wymiana wyeksploatowanej sieci na sieć w technologii 
preizolowanej, 

 wymiana sieci ciepłowniczej ŹN 25Ń ul. Ko ciuszki - wymiana wyeksploatowanej sieci 

napowietrznej na sieć w technologii preizolowanej, 

 modernizacja budynku MBC - modernizacja elewacji budynku, 

 modernizacja estakady „ø4ŃŃ” i „3-go Maja” - poprawa bezpiecze stwa dostaw ciepła do 
odbiorców. 

 

6. Operatorem oraz wła cicielem infrastruktury gazowej redniego, podwy szonego redniego oraz 

wysokiego ci nienia na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest Polska Spółka żazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu (PSż).  

 

Na podstawie informacji OGP GAZ-SYSTźM S. A. Oddział w wierklanach „Plan Rozwoju 
Operatora żazoci gów Przesyłowych żAZ-SYSTEM S. A. na lata 2014 – 2Ń23” nie zakłada rozbudowy 
systemu przesyłowego na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

7. Wła cicielem poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze żminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny s  spółkiŚ 

 Polskie Sieci źlektroenergetyczne S. A. Oddział w Katowicach, 
 TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w Gliwicach (poprzednio TAURON Dystrybucja GZE S. A.). 

 

Na podstawie informacji TAURON Dystrybucja S. A. na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny znajduje 

si  przedsi biorstwo wytwarzaj ce energi  elektryczn  w skojarzeniu z ciepłem o mocy elektrycznej 834 kW, 

przył czone do sieci TAURON Źystrybucja S. A. Oddział w Gliwicach. 

Na terenie gminy wyst puj  tak e cztery osoby fizyczne posiadaj ce odnawialne ródła energii, 

wykorzystuj ce produkowan  energi  elektryczn  na potrzeby własne, a nadwy ki oddaj ce do sieci TAURON 
Źystrybucja S. A. Oddział w żliwicach o ł cznej mocy ń8,5 kW. 

 

Na podstawie informacji PSź Oddział w Katowicach S.A. w planach rozwojowych krajowej sieci 
przesyłowej nie przewiduje si  na obszarze żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny budowy nowych 

obiektów elektroenergetycznych o napi ciu 22Ń kV i wy szym. 

 

 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa przyjmuje si  realizacj  nast puj cych zada Ś 
- poprawa jako ci powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszcze  do powietrza ze ródeł niskiej emisji 

poprzez eliminowanie tych ródeł oraz realizacj  przedsi wzi ć termomodernizacyjnych ; 

- poprawa sposobu komunikowania si  ze społecze stwem, zmierzaj ce do uzyskania wi kszej 
akceptowalno ci zagadnie  zwi zanych z systemami zaopatrzenia miasta w ciepło, energi  elektryczn  
i paliwa gazowe, 

- promocja ekologicznych no ników energii (wspólnie z przedsi biorstwami energetycznymi, 
dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych technologii) oraz technologii 

termomodernizacji budynków, 
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- wspólne wyst powanie (lub firmowanie programów przez gmin ) o rodki preferencyjne z 

wła cicielami lub administratorami budynków, np. w ramach programów ograniczenia niskiej emisji 
(NŻO iżW w Warszawie, krajowe, pomocowe – Unia Europejska i inne) w zakresie 

termomodernizacji tych budynków – gmina w ramach swojej działalno ci mo e wspierać 
merytorycznie wnioskodawców. 
 

9. W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie miasta proponuje si Ś 
- zastosowanie kolektorów słonecznych w cz ci budynków zarz dzanych przez Urz d Miejski (szkoły, 

obiekty sportowe) oraz popularyzacj  tego typu urz dze  w ród wła cicieli budynków 
jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych,  

- ulgi podatkowe dla mieszka ców, którzy zast puj  konwencjonalne ogrzewanie (w glowe) na systemy 
oparte o ródła odnawialne - Rada Miejska przy uchwalaniu stawek podatkowych mo e wprowadzić 
równie  ulgi podatkowe wspieraj c działania proekologiczne, 

- Smart grids dla wybranych obiektów sektora publicznego w gminie, 

- wymiana o wietlenia wewn trznego budynków u yteczno ci publicznej na efektywne ekologicznie ze 
wspomaganiem fotowoltaicznym, 

- zastosowanie pomp ciepła czy układów wentylacji mechanicznej współpracuj cych z gruntowymi 

wymiennikami ciepła (np. w budynkach mieszkalnych, budynkach u yteczno ci publicznej i 
budynkach handlowo – usługowych), 

- wykorzystanie istniej cego energetycznego potencjału biomasy (drewno, słoma) na miejscu (np. w 
gospodarstwach rolnych), 

- mo liwo ć budowy farm fotowoltaicznych oraz monta u ogniw fotowoltaicznych na dachach 
budynków u yteczno ci publicznej, budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i innych. 
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7. Zał czniki 

1. Wykaz obiektów u yteczno ci publicznej nale cych do żminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. 

2. Schemat systemu ciepłowniczego na terenie żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
3. Wykaz stacji transformatorowych SN/nN zasilaj cych obszar żminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 


