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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalowania instalacji centralnego ogrzewania i elementów wentylacji mechanicznej wywiewnej  realizowanych 
w ramach zadania p.n. ”Nadbudowa tarasu budynku  Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Niniejsza ST jest również podstawą do: 
– kontrolowania jakości wykonywanych robót , 
– przeprowadzenia procedur odbiorowych, 
– rozliczenia wykonanych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji c.o. i elementów wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym budynku. Niniejsza Specyfikacja 
Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
– dostawa i montaż rurociągów, 
– dostawa i montaż armatury, 
– dostawa i montaż urządzeń grzejnych, 
– badania instalacji, 
– wykonanie izolacji termicznej, 
– regulacja instalacji centralnego ogrzewania, 
– montaż wentylatorów wywiewnych, 
– badanie instalacji wentylacyjnej, 
– przekazanie instalacji Użytkownikowi 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
dodatkowe związane z wykonaniem instalacji c.o. i elementów wentylacji mechanicznej realizowanych w 
ramach zadania p.n. „Nadbudowa tarasu w budynku  Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót tymczasowych i 
towarzyszących: 

– usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów i zanieczyszczeń wynikających z realizowanych przez 
Wykonawcę robót, 

– zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia), 
– urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. 

 
1.5. Informacje o terenie budowy 

Ogólne wymagania dotyczące zagospodarowania i organizacji robót na terenie budowy, zabezpieczenia 
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 
warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni podano w ST  
Wymagania Ogólne. 
 
1.6. Nazwy i kody robót objętych Specyfikacją Techniczną 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi producentów urządzeń. 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania i wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych”,  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (COBRTI Instal), 
Polskimi Normami, wytycznymi producentów elementów instalacji oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
1.9. Dokumentacja techniczna 

Dokumentację techniczną robót stanowią: 
– projekt budowlany,  
– projekt wykonawczy, 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
– dziennik budowy,  
– aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, jeżeli zajdzie konieczność jej przygotowania. 
Roboty instalacyjne należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Przez dokumentację powykonawczą robót instalacyjnych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowane) dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i elementów wentylacji mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Do każdej partii materiałów dostawca (producent) powinien dołączyć deklaracje 
zgodności materiałów z właściwymi Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1. Instalacja grzewcza 

2.1.1. Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych z 
wkładką aluminiową (PE-RT/AL/PE-RT).  
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.1.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować konwekcyjne grzejniki stalowe płytowe typ VK z 
podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym montowane na wieszakach. 
 
2.1.3. Armatura 

Grzejniki typu VK posiadają wbudowane zawory termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne wyposażyć 
w głowice. 
Wyposażenie dodatkowe: 
– grzejniki VK – zespoły odcinające do VK, 
– zawór równoważący z nastawą wstępną z króćcami do pomiaru przepływu, 
– armatura odcinająca (zawór kulowy). 
 
2.1.4. Izolacja termiczna 

Wszystkie rurociągi rozprowadzające należy zaizolować termicznie. Izolację ciepłochronną rurociągów należy 
wykonać z otulin termoizolacyjnych ze spienionego poliuretanu lub pianki PE grubości takiej jaką podano w 
dokumentacji. Rurociągi układane w bruździe ściennej należy prowadzić w izolacji odpornej na działanie 
składników chemicznych zawartych w zaprawie. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
2.2. Instalacja wentylacyjna 

2.2.1. Urządzenia wentylacyjne 

– Wentylator łazienkowy (wydajność: min. 30 m³/h, spręż: ok. 35 Pa) z regulowanym opóźnieniem czasowym 
i klapą zwrotną, 

– Wentylator łazienkowy (wydajność: min. 60 m³/h, spręż: ok. 40 Pa) z regulowanym opóźnieniem czasowym 
i klapą zwrotną, 

– Kanały i kształtki wentylacyjne ze stali ocynkowanej, 
– Kratki stalowe wywiewne. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt podstawowy: 
– elektronarzędzia, 
– nożyce do cięcia rur, 
– komplet narzędzi instalacyjnych, 
– wiertarka udarowa obrotowa z kompletem wierteł. 
 



 5 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały instalacyjne powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu aby uniknąć uszkodzeń oraz 
zgodnie z przepisami bhp i wytycznymi ujętymi w instrukcji producenta. 
 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Magazynowanie rur – zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 
wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 
nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 
ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
4.5. Pozostałe urządzenia i materiały 

Pozostałe urządzenia i materiały wymienione w niniejszej specyfikacji powinny być przewożone dowolnymi 
zakrytymi środkami transportu. 
Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z wykonaniem instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej powinny być zakończone prace 
konstrukcyjno-budowlane umożliwiające swobodne prowadzenie prac montażowych. 
 
5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 5‰ w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego pionu. 
Przewody rozprowadzające należy prowadzić w bruzdach podłogowych lub ściennych. 
Przewody mocować do ścian i stropów uchwytami do rur zgodnie z technologią i wytycznymi producenta rur. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i o co najmniej 1 cm przy 
przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie się i utrudniające powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich mas zabezpieczających. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropem powinny spoczywać na podporach stałych oraz 
ruchomych.  
Odstępy między podporami ruchomymi: 
– 1,5 m dla Dz 25, 
– 1,3 m dla Dz 18 do 20, 
– 1,2 m dla Dz 16. 
Kompensacja wydłużeń odbywać się będzie w sposób naturalny przy wykorzystaniu załomów. 
Dla rur, które są wmurowane w ściany pod tynkiem lub wbudowane w jastrych, zakłada się, że przyrost długości 
przejmowany jest przez izolację. 
Przewody układane w izolacji termicznej podłogi (w bruzdach), zalane będą wylewką  o minimalnej grubości 
40mm. W miejscach prowadzenia przewodów wylewkę należy wzmocnić przez zastosowanie pasów zbrojenia 
wykonanego z siatki stalowej z prętów o średnicy 2,0 mm o wielkości oczek 50 x 50 mm. Szerokość 
zazbrojonego pasa wylewki, to 50 cm. 
Kształtki wykonane z mosiądzu należy, przed zalaniem cementem, zabezpieczyć materiałem izolacyjnym (wg. 
technologii stosowanych rur instalacyjnych). 
Instalację ogrzewczą należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi 
Kolejność wykonywania robót: 
– trasowanie rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– założenie tulei ochronnych w stropach i ścianach, 
– cięcie rur, 
– przygotowanie kształtek do montażu 
– przygotowanie rur, 
– wykonanie łączenia zaciskowego, 
– mocowanie przewodów do ściany przy pomocy uchwytów. 
 
5.2. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Tam, gdzie nie można grzejników powiesić na wieszakach, należy instalować je na nóżkach. Odległość 
grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 
jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych lub, by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 
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Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów i wsporników, 

− wykonanie otworów i osadzenie uchwytów i wsporników, 

− zawieszenie grzejnika na wspornikach i uchwytach, 

− połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń skręcanych, zaciskowych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą uszczelek gumowych. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji 
i kontroli. 
Kolejność wykonywania robót: 

− sprawdzenie działania zaworu, 

− wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

− skręcenie połączenia. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana 
próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną 
o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, COBRTI Instal, tzn. ciśnienie robocze (6 bar) 
powiększone o 2 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 8 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1 [bar]. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20min. nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę 
możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Wszystkie przewody należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego poliuretanu lub z pianki PE.  
Dla przewodów prowadzonych w bruzdach zaprojektowano izolację PE dla instalacji podtynkowych. 
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Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej. 
Kolejność wykonywania robót: 

− transport izolacji z miejsca składowania do miejsca wykonywania robót, 

− oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 

− cięcie na wymiar, 

− montaż, demontaż rusztowań, 

− nałożenie izolacji z dopasowaniem i docięciem, 

− zamocowanie izolacji do uprzednio założonej konstrukcji nośnej, 

− prace porządkowe po wykonanych robotach. 
 
5.6. Montaż wentylatorów 

Montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne przedstawione w 
dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń. 
Należy przestrzegać: 
– Warunków wydanych przez producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnościach montażowych 

przedstawiciela producenta, 
– Wymagań producenta dotyczących przeszkolenia pracowników wykonawcy w zakresie montażu urządzeń, 
– Warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół serwisowy dostawcy. 
Zasilanie elektryczne wirników wentylatorów powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wentylatora. 
Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, oraz wymianę urządzenia bez 
uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował 
się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami  
i kształtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 S L 5 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
– odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
– równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
Kolejność wykonywanych robót: 

− prace przygotowawcze, 

− transport poziomy urządzeń z miejsca składowania na miejsce montażu, 

− rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja, 

− oczyszczenie elementów urządzeń ze smarów konserwacyjnych,  

− montaż konstrukcji wsporczej, 

− montaż urządzeń na konstrukcji wsporczej, wypoziomowanie, 

− próby montażowe w zakresie podanym w DTR urządzenia, 

− odtransportowanie drobnego sprzętu i narzędzi, zbędnych materiałów i opakowań, 
 
5.7. Rozruch instalacji wentylacyjnej 

W czasie próbnego rozruchu należy dokonać sprawdzenia wydajności wentylatorów  wywiewnych. 
Próbny rozruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
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W czasie próbnego rozruchu należy kontrolować prawidłowość pracy silników elektrycznych, temperaturę łożysk 
wentylatorów. 
Należy przeprowadzić pomiary wydajności każdego elementu wywiewnego. 
Pomierzyć należy głośność w każdym obsługiwanym przez instalację wentylacyjną pomieszczeniu. 
Kontrola działania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna być następującymi pracami wstępnymi:  

− próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń  (72 godziny), 

− określenia wydajności powietrza na każdym wywiewniku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej i wentylacyjnej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, 
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 
korozją wewnętrzną. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie instalacji wentylacyjnej badaniom powinny podlegać 
urządzenia i materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały – muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– porównanie parametrów dostarczonych urządzeń i wyposażenia z dokumentacją techniczną, 
– porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji technicznej, 
– sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urządzeń i wyposażenia, 
– sprawdzenie wizualne wyglądu materiałów instalacyjnych, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 2., wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 

6.2.1. Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą pitną. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być 
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 
6.2.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
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Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, za pomocą węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą z sieci miejskiej (wg. projektu węzła cieplnego). 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Instalacja lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
– zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 

temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 
– nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 

miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 
 
6.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
– 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
– 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości do podjęcia badania szczelności, należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nic powinna przekraczać +/-3oK) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 
6.2.4. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
– ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
– sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
– w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w 

naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
– uruchomić pompę obiegową, 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.2.5. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi 
konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, 
w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 
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Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć 
przed skutkami zamarznięcia wody. 
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy 
przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po tej 
próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia  pozostałej części instalacji (może to być okres nawet 
wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 
 
6.3. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 
odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco 
można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się 
w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk” czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia 
przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, armatura przewodowa itp. są 
czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji 
obsługi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.5. Badanie odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie 
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 
wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
– po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
– po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
– po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco. budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 
Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i 
inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w 
zładzie nie przekroczyły 0,1% jego pojemności. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
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6.6. Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać po upływie co najmniej trzech dób 
od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed 
pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż +/-1oK, przy temperaturze 
zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego,  możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie 
wyższej niż + 6 °C. 
Przebieg oceny efektów regulacji powinien być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, COBRTI Instal. 
 
6.7. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej  

Badania natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu, według PN-
B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą 
instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.8. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

6.8.1. Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej obejmują sprawdzenie: 
– doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
– szczelność połączeń armatury, 
– poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.8.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową obejmują sprawdzenie: 
– doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
– szczelność połączeń armatury, 
– poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
– regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.9. Badania odbiorcze instalacji wentylacyjnej 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  
Kontroli podlega: 

− estetyka i sposób wykonania instalacji wentylacyjnej, 

− sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń, 

− kontrola wydajności instalacji. 
Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej 
zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. 
Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą , jeżeli jej wykonanie przebiega 
zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami 
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń. 
Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg PN-ISO 5221) 



 13 

celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z 
wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i 
rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych. 
Należy przewidzieć końcówki dla przyłączenia przyrządów pomiarowych w instalacji wentylacyjnej, aby w czasie 
prób zdawczo – odbiorczych można było sprawdzić poprawność wykonania instalacji wg PN-78/B-10440. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST Wymagania ogólne, pkt 8. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót  

Obmiary robót sporządza się wg niżej podanych zasad: 
– długość rurociągów należy mierzyć w metrach wzdłuż ich osi, 
– do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur przyłączonych do grzejników (gałązek), armaturę i 

łączniki, 
– do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
– zwężki wlicza się do długości rurociągów o większej średnicy, 
– całkowitą długość rurociągu przy próbach instalacji ogrzewczej na szczelność (na zimno) lub próbach na 

gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i powrotnych. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– montaż urządzeń   – kpl. 
– montaż rurociągów   – mb. 
– montaż kanałów wentylacyjnych – mb. 
– montaż armatury  – szt. 
– próba szczelności   – 1 urządzenie / 1mb rurociągu 
– rozruch instalacji   – 1 inst. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6, COBRTI Instal, Warszawa 
2003r, „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, COBRTI Instal, Warszawa 
2002. 
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach i podłogach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montażu. 
 
8.2. Odbiór końcowy 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
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– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8.3.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej instalacji, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności określa treść umowy.  
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

– PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania„. 
– PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 
– PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 
– PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
– PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 
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– PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

– PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
– PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Podstawowe parametry i główne wymiary.  
– PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania.  
– PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
– PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
– ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

              składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
– PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

              wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
– EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

              wytrzymałościowe 
– PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

              powietrza w przewodzie. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami) 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz. 1360 z 
późniejszymi zmianami) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.20004r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313) 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI Instal 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt”, COBRTI Instal 
– Wytyczne i instrukcje producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 


