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. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czesci instalacji centralnego
ogrzewania w zakresie montazu zawordw z glowicg termostatyczng przy grzejnikach dla budynku
Przedszkola nr 11 znajdujgcego sie przy ul. Morcinka 6 w Czerwionce - Leszczynach w ramach
zadania: "Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Czerwionce-Leszczynach -

Przedszkole nr 11".

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- zlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- archiwalna dokumentacja,

- inwentaryzacja wtasna stanu istniejacego,

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane.

3. Opis stanu istniejgcego

Budynek  Przedszkola nr 11 znajdujacy sie w Czerwionce-Leszczynach jest obiektem
wolnostojacym, catkowicie podpiwniczonym z 3 kondygnacjami nadziemnymi. Piwnica jest
czgsciowo ogrzewana, przeznaczona gtéwnie na cele ustugowe (ogrzewane pomieszczenia
wskazano na rysunku nr S1). Pozostate kondygnacje nadziemne s catkowicie ogrzewane
i przeznaczone na przedszkole oraz mieszkania (poddasze).

Zrédtem ciepta w budynku jest wymiennik ciepta znajdujacy sie w pomieszczeniu piwnicznym
przedszkola. Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z przewodéw stalowych.
Jej dziatanie opiera sie na zastosowaniu boczno zasilanych grzejnikéw: plytowych i zeliwnych.
Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne i odcinajgce. Czesé grzejnikow zostata

obudowana, co uniemozliwia prawidtowg prace uktadu regulacji termostatyczne;j.



4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

W celu podniesienia sprawnoéci instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé przed

kazdym grzejnikiem zawor wraz z gtowicg termostatyczng P-1 K. W/w armature nalezy

zamontowa¢ na przewodzie zasilajagcym. Na przewodzie powrotnym - zawdr odcinajacy z funkcja

napetniania i oprézniania. Zawory nalezy zamontowac przy grzejnikach wykazanych na rysunkach

nrS1,S2,53i54.

4.1. Zakres prowadzenia robét

W celu wykonania zadania nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

@]

o

oprézni¢ wode z instalacji,

zdemontowac kolidujgca cze$é ostony grzejnika (gdy wystepuje),

zdemontowac istniejagce zawory grzejnikowe zlokalizowane przy wszystkich
grzejnikach poprzez mechaniczne odciecie odpowiedniego odcinka istniejacego
przewodu. Koricéwke obcietej rury nalezy nagwintowaé,

na przewodzie zasilajgcym nalezy zamontowac zawér w kierunku zgodnym ze strzatka
zamieszczong na  korpusie. Grzejniki zeliwne nalezy dodatkowo uzbroié
w odpowiednie korki umozliwiajgce montaz zaworu,

na przewodzie powrotnym nalezy zamontowaé zawér odcinajacy w kierunku zgodnym
ze strzatka zamieszczong na korpusie poprzez mechaniczne odciecie odpowiedniego
odcinka istniejacego przewodu. Koricdwke obcietej rury nalezy nagwintowacé.
Dodatkowo grzejniki zeliwne nalezy uzbroi¢ w odpowiednie korki umozliwiajace
montaz zaworu,

na zaworze zamontowanym na przewodzie zasilajgcym, nalezy zamontowaé gtowice
termostatyczng,

napetnic instalacje woda,

wykonac prébe szczelnosci,

ustawi¢ nastawy wstepne gtowic i uruchomic instalacje,

ponownie zamontowac ostone grzejnika w sposéb umozliwiajacy poprawne dziatanie

gtowicy termostatycznej.



4.2.Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia robét

Zawor wraz z gtowicg termostatyczng nalezy zamontowaé w taki sposéb, aby mozliwe byto

poprawne dziatanie glowicy termostatyczne;.

Obudowy grzejnikow wystepuja w obiekcie gtéwnie na korytarzach oraz salach zajec.

4.3.Zestawienie podstawowych materiatéw

Tab. 1. Zestawienie materiatéw

LP. | MATERIAL ILos¢
] Zawor z gfowicag termostatyczng DN 15 72 szt.
2 Zawdr grzejnikowy powrotny DN 15 72 szt.
3 Gtowice termostatyczne P-1K 72 szt.
4 Korki grzejnikowe zeliwne 11 szt,

II.  UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami
prawnymi.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza posiadaé odpowiednie aprobaty
i certyfikaty techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inwestorem.

W przypadku napotkania w trakcie robét trudnosci w interpretacji projektu nalezy

je niezwfocznie zgtosic kierownikowi budowy oraz projektantowi celem wyjaénienia.
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Uwagi:

1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy poréwnac stan projektowy ze stanem faktycznym.
2. Na przewodzie zasilajgcym nalezy zamontowat zawér wraz z glowica termostatyczna.
3. Na przewodzie powrotnym nalezy zamontowat zawory odcinajace z funkcjg napelniania i oprozniania.

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA
0.1 HOLL
0.2 ZAWOR GAZU
0.2 POM GOSPODARCZE
0.4 WYMIENNIKOWNIA
05 PRALNIA
— MAGAZYN BRUDNEJ
BIELIZNY
0.7 KORYTARZ
08 POM.GOSPODARCZE
0.9 POM.USLUGOWE
0.10 PRZEDSIONEK
0.11 POM.USLUGOWE
0.12 POM.MAGAZYNOWE
0.13 POM.MAGAZYNOWE
0,14 PRZEDSIONEK
0.15 POM.GOSPODARCZE
0.16 KORYTARZ
0.17 POM.GOSPODARCZE
0.18 POM.GOSPODARCZE
0.19 POM.GOSPODARCZE
0.20 POM.GOSPODARCZE
0.21 POM.GOSPODARCZE
0.22 POM.USLUGOWE
0.23 POM.USLUGOWE
0.24 POM.USLUGOWE
0.25 KORYTARZ
0.26 POM.USLUGOWE
0.27 POM.USLUGOWE
0.28 POM.USLUGOWE
0.29 POM.USLUGOWE
0.30 POM.GOSPODARCZE
0.31 KORYTARZ
0.2 POM MAGAZYNOWE
’ KUCHNI
035 POM.MAGAZYNOWE
5 KUCHNI
0.34 POM MAGAZYNOWE
' KUCHNI
035 POM.MAGAZYNOWE
: KUCHNI
0.36 KORYTARZ
0.37 SZYB DZWIGOWY
0.28 POM.MAGAZYNOWE
' KUCHN!
.30 POM.MAGAZYNOWE
: KUCHNI
0.40 PRZEDSIONEK
0.41 POM.ZAPLECZA
’ KUCHENNEGO
0.42 POM.ZAPLECZA
' KUCHENNEGO
0.43 POM.ZAPLECZA
’ KUCHENNEGO
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QOznaczenia:
EEm—— lokalizacja grzejnika, przy ktérym nalezy zamontowac zawdr NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA
termostatyczny oraz odcinajgcy
ZDNIS 1.1 WIATROLAP
rzejnika 1.2 KORYTARZ
1.3 SEKRETARIAT
1.4 HOLL
2 grzsipik zeftwmy 15 SZATNIA
L grzejik piytowy 16 KORYTARZ
1.7 SALA ZAJEC
18 KORYTARZ
1.9 SEKRETARIAT
1.10 GABINET DYREKTORA
111 ARCHIWUM
1.12 KORYTARZ
113 POMIESZCZENIE
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1.20 KORYTARZ
1.21 KORYTARZ
1.22 KUGHNIA
1.23 ZAPLECZE KUCHENNE
1.24 ZAPLECZE KUCHENNE
1.26 SZYB DZWIGOWY
1.26 PRZEDSIONEK
PLIDN1T5
1.27 WYDAWKA POSILKOW
1.28 WYDAWKA POSILKOW
1.29 WIATROLAP
1.30 PRZEDSIONEK
1.31 HOLL
Siaa POMIESZCZENIE
? MAGAZYNOWE
1.33 WIATROLAP
PLDNIS  PLIDNIS 1.34 SALA ZAJEC
1.35 SANITARIATY
136 POMIESZCZENIE
: MAGAZYNOWE
1.37 SALA ZAJEC
138 POMIESZCZENIE
: MAGAZYNOWE
1.39 SANITARIATY
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2. Na przewodzie zasllajacym nalezy zamontowat zawor wraz z glowicg termostatyczna. 44-230 Czerwionka—Leszczyny
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Oznaczenia:
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termostatyczny oraz odcinajacy
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2. Na przewodzie zasilajacym nalezy zamontowat 2awdr wraz z giowica termostatyczna. 44-230 Czerwionka—Leszczyny
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA

Oznaczenia: 31 HOLL
Emmm— lokalizacja grzejnika, przy ktérym nalezy zamontowaé zawdr
termostatyczny oraz odcinajacy

3.2 STRYCH

33 MIESZKANIE 1 - POKOJ

34 MIESZKANIE 1 - SPIZARNIA

3.5 MIESZKANIE 1 - KUCHNIA

z grzejnik 2eliwny 36 MIESZKANIE 1 - KOMORKA
PL. grzejnik piytowy

37 MIESZKANIE 1 - KOMORKA

38 MIESZKANIE 1 - tAZIENKA

39 MIESZKANIE 1 - POKOJ
3.10 POM.GOSPODARCZE
3.1 STRYCH
- MIESZKANIE 2 -

: PRZEDPOKGJ
3,13 MIESZKANIE 2 - POKGJ

3.14 MIESZKANIE 2 - tAZIENKA

315 MIESZKANIE 2 - POKOJ

3.16 MIESZKANIE 2 - KUCHNIA

3.17 MIESZKANIE 3 - POKOJ

B i 318 MIESZKANIE 3 - POKOJ
] Sl MIESZKANIE 3 -
. PRZEDPCOKO.

3.20 MIESZKANIE 3 - KUCHNIA

3.21 MIESZKANIE 3 - LAZIENKA

S

3.22 HOLL
; TR TV oot R
- 3.23 STRYCH
o MIESZKANIE 4 -
: PRZEDPOKOJ

325 | MIESZKANIE 4 - LAZIENKA

R VP

3.26 MIESZKANIE 4 - KUCHNIA

3.27 MIESZKANIE 4 - POKOJ

—_ 3.28 TARAS
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1. Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy poréwnac stan projektowy ze stanem faktycznym. .
2. Na przewodzie zasilajacym nalezy zemontowat zawdr wraz z glowicq termostatyczna. 44-230 Czerwionka—Leszczyny

3. Na przewodzie powrotnym nalezy zamontowat zawory odcinajace z funkcjg napefniania i oprozniania. mg‘mfROJEKT WYKONAWCZY MS Instal Marcin Szweda
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0813/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz 42 z pdzn zm )
art. 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 20600 r Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1694 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Marcinowi Szweda
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 04 czerwca 1974 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0813/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/O813/PWOS/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Marcin Szweda
posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienr budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreélony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze]j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Sklad ogzekajacy OKK
1. Pan(i) Marcin Szweda *
Hotelowa 21

44-213 Rybnik

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego Mgr inZ. Boleslaw Jurkiewicz

4. ala

_ . G 35\,_&
Mgr inz. Tadeusz Lipifiski



zakres:

Nz podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 314 w zwiazku 2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

budownictwie Pan(i) Marcin Szweda jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru |
kentroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli
catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytgczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powofanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-4LT-FC6-EBG *

Pan Marcin Szweda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3482/05

adres zamieszkania ul. Hotelowa 21, 44-213 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawgiokowy




